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Índice de tablas 175
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Plantas de potencia de turbinas de gas

La primera turbina de gas para la producción de enerǵıa eléctrica la desarrolló Brown

Boveri en Suiza en 1937 [1]. Su eficiencia térmica era aproximadamente del 17 %. Hoy

en d́ıa las turbinas de gas, en el mercado internacional de la producción eléctrica, ge-

neran del orden de 30 GW al año. Mayoritariamente utilizan como combustible gas

natural, por una parte algo más económico que los combustibles ĺıquidos y por otra

parte genera menos dióxido de carbono por ser un combustible rico en hidrógeno. Este

tipo de plantas ofrece una gran versatilidad en cuanto al nivel de potencia generada,

desde microturbinas en el intervalo de 100 a 500 kW hasta grandes plantas de 300 MW

e incluso 500 MW en ciclos combinados. Desde los años 30 ha evolucionado de forma

vertiginosa la tecnoloǵıa de este tipo de centrales en búsqueda de mejores eficiencias,

intervalos cada vez más amplios de potencias y generación menos contaminante. Para-

lelamente se han desarrollado las aplicaciones de las turbinas de gas como sistema de

propulsión alternativo, a los motores de combustión interna, en medios de transporte

aéreos, maŕıtimos y por tierra [2].

Entre sus ventajas destacan su robustez, su tamaño compacto y que operan de for-

ma muy dinámica. Además admiten diversos tipos de combustibles gaseosos e incluso

fuentes de enerǵıa renovables (como veremos más adelante, por ejemplo, enerǵıa solar

de concentración). En cuanto a su integración medioambiental, sus emisiones de NOX

son menores en comparación con otras plantas de potencia y además admiten integrar

procedimientos de captura de CO2. Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad en
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eléctrica
G

E
L

M
600

30
−

60
(p

icos
d
e

d
em

an
d
a)

R
R

T
ren

t
P

lan
tas

ciclo
R

ed
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cuanto al ampĺısimo intervalo de potencias que son capaces de generar y la gran va-

riedad de aplicaciones que soportan. Incluimos la tabla 1.1 con un resumen de algunas

de sus aplicaciones como plantas eléctricas, junto con el intervalo de potencias asocia-

do [1, 3]. Tradicionalmente, los aspectos en que los ingenieros han trabajado con objeto

de mejorar los parámetros de salida de las centrales basadas en turbinas de gas han

sido:

a) Desarrollar y aplicar materiales capaces de trabajar a temperaturas cada vez más

elevadas.

b) Introducir nuevos elementos como recuperación, enfriamiento intermedio, recalen-

tamiento, inyección de agua o vapor, etc.

c) Mejorar los parámetros básicos de los componentes de las plantas (eficiencias isentrópi-

cas de turbinas, compresores, regeneradores e intercambiadores de calor), aumentar

la temperatura de entrada en la turbina, disminuir las cáıdas de presión, actuar en

la relación de presiones del compresor, etc.

Pero el rendimiento térmico no es la única medida de la eficiencia de una planta, si no

que también se deben hacer consideraciones de tipo económico, tanto en relación a los

costes de inversión como a los de producción y mantenimiento. El precio de la electri-

cidad generada no sólo depende de la eficiencia térmica y de los costes de inversión,

si no también del precio del combustible y de los impuestos. Y otro factor nuevo, de

relevancia cada vez más significativa, es la producción en la planta de gases de efec-

to invernadero (especialmente dióxido de carbono) que contribuyen al calentamiento

global del planeta. Intentando incorporar el concepto de rendimiento sostenible, mu-

chos páıses ya imponen (o tienen previsto hacerlo) impuestos espećıficos en relación a

la cantidad de CO2 emitido por la planta. En consecuencia, el diseño y desarrollo de

nuevas plantas ha de ocuparse no sólo de los items mencionados anteriormente si no de

la cantidad de CO2 emitido por cada kW/h generado. Se pueden reformular entonces

los objetivos básicos de diseño de las nuevas plantas del siguiente modo:

a) Mejorar la eficiencia.

b) Disminuir los costes de inversión, producción y mantenimiento.
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c) Disminuir la cantidad de CO2 emitida en relación a la unidad de enerǵıa generada.

La consecución de estos objetivos no debe suponer la suma de acciones independientes,

si no que debe plantearse de forma global y correlacionada.

1.2. Ĺıneas de trabajo en investigación y desarrollo

Las principales ĺıneas de investigación, tanto teóricas como de desarrollo tecnológico,

que se siguen en los últimos años se pueden dividir a grandes rasgos aśı: (a) desarrollo

y diagnóstico de componentes, (b) ciclos modificados sobre la base de la turbina de gas

simple tipo Brayton, (c) ciclos combinados y cogeneración, (d) reacciones qúımicas de

combustión y reducción de emisiones de CO2 y (e) centrales termosolares que sustituyen

al menos parcialmente la combustión de combustibles tradicionales por enerǵıa solar

de concentración. A continuación presentamos de forma muy resumida el estado actual

de estas ĺıneas de I+D.

1.2.1. Desarrollo y diagnóstico de componentes

El diseño y funcionamiento de una planta de potencia de tipo Brayton requiere por

una parte un adecuado diseño y ensamblaje de los distintos módulos y componentes

que los forman y por otra un diagnóstico acertado de su estado, evolución con el tiempo

y cómo esto afecta a las caracteŕısticas básicas de la planta [4]. En toda planta de tur-

bina de gas, aparte de componentes eléctricos y electrónicos, los módulos básicos son

tres: compresión, expansión y combustión. Además, incorporan elementos relacionados

con las transferencias de enerǵıa en forma de calor como intercambiadores y recupe-

radores. En todos estos elementos existen ĺıneas de investigación abiertas relacionadas

con el desarrollo de nuevos materiales [5] (especialmente con propiedades adecuadas a

altas temperaturas) y dinámica de fluidos [6] (Computational Fluid Dynamics (CFD)).

Paralelamente al aumento de eficiencia y a la ampliación de potencias de operación,

parámetros básicos como la temperatura de entrada a la turbina, la relación de presio-

nes, las eficiencias isoentrópicas, las cáıdas de presión, las eficiencias de regeneradores e

intercambiadores de calor han ido mejorando paulatinamente. Y además se mantienen

más estables durante el periodo de vida media de la planta. Sin ánimo de ser exhaus-
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tivos, la tabla 1.2 incluye los intervalos habituales hoy en d́ıa para esos parámetros

básicos.

Potencia eléctrica generada 0,04 − 450 MW
Rendimiento térmico∗ 0,15 − 0,50

Relación de compresión 4 − 30
Temperatura de entrada en la turbina hasta 1600 K
Temperatura de los gases de escape 500 − 700 K

Eficiencia isoentrópica de la turbina 0,75 − 0,90
Eficiencia isoentrópica del compresor 0,70 − 0,85
Eficiencia del regenerador 0,80 − 0,90
Eficiencia de los intercambiadores de calor 0,80 − 0,95
Cáıdas de presión 5 − 10 %

Tabla 1.2: Valores habituales de distintos parámetros básicos de diseño y funcionamien-
to de una planta de potencia de ciclo tipo Brayton. ∗Intervalo de rendimiento térmico:
0,15 corresponde a una planta combinada termosolar pura [7, 8] (toda la enerǵıa de
entrada es solar) y 0,50 corresponde a una planta combinada CCGT [9].

A modo de ejemplo, una turbina comercial (Westinghouse 501 [3]) cuya configura-

ción básica se mantiene inalterada en los últimos 30 años (desde finales de los años 60

hasta mediada la década de los 90) ha aumentado su potencia de 42 a 160 MW y su

rendimiento termodinámico del 27,1 al 35,6 % gracias a un aumento de la temperatura

de entrada soportada por la turbina (ha pasado de 1153 a 1533 K), un aumento de

la relación de presiones desde 7,5 hasta 14,6 y la disminución de irreversibilidades en

todos los componentes.

1.2.2. Ciclos tipo Brayton modificados

Desde un punto de vista teórico hay diversas formas de modificar un ciclo de Bray-

ton simple (Fig. 1.1) para mejorar su eficiencia termodinámica. Muchas de estas mo-
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dificaciones se han discutido durante los últimos años en la literatura [10] e incluyen

regeneración [11, 12, 13], adición de calor isoterma [14, 15, 16], compresión con etapas

de refrigeración intermedia [17, 18], expansión por etapas con recalentamiento inter-

medio [19] y diversas combinaciones de todo ello [20, 21, 22]. Se han analizado también

ciclos alternativos como el ciclo Braysson [23, 24, 25, 26]1 y casos ĺımite como el ciclo

Ericsson [28, 29, 30, 31].

Además, se ha avanzado en la modelización de las diferentes fuentes de irreversibi-

lidad presentes en cualquier planta de gas real, ya sean las que provienen del propio

sistema (irreversibilidades internas) como las que provienen del acoplamiento del fluido

de trabajo con los alrededores (externas). Como ejemplos podemos citar las cáıdas de

presión en los procesos de absorción y cesión de calor [32, 33], irreversibilidades en las

turbinas y compresores [34, 35], irreversibilidades provenientes del acoplamiento con las

fuentes de calor externas (con temperaturas constantes o variables) [11, 12, 18, 32] e in-

cluso la transferencia directa de calor de la fuente caliente a la fŕıa a través de la propia

planta (heat-leak) [36]. En cualquier caso, todos estos estudios analizan planteamientos

particulares, es decir, adolecen de falta de generalidad puesto que ninguno considera

simultanemente regeneración, la existencia de múltiples compresores y turbinas con

refrigeración y recalentamiento intermedios y todas las fuentes de irreversibilidad que

hemos mencionado. Por ello, como detallaremos más adelante, uno de los objetivos de

este trabajo es presentar un marco teórico muy general donde se incluyan todos esos

ingredientes.

Desde un punto de vista más aplicado, es un hecho claro que en buena parte la futura

demanda energética mundial dependerá de fuentes de enerǵıa renovables en las que seŕıa

deseable un buen ı́ndice de eficiencia y también bajas emisiones, especialmente de CO2.

En principio, en las plantas de potencia de gas tradicionales el fluido de trabajo está en

contacto directo con las partes móviles de los diversos componentes y esto requiere

la utilización de combustibles ’limpios ’. Sin embargo, existen sistemas indirectos en

los que la combustión y el propio proceso termodinámico de generación de enerǵıa

están separados (y un ejemplo tradicional son las plantas de vapor de carbón). La

1El ciclo Braysson, originalmente propuesto y analizado por T. Frost y col. [27] es un ciclo h́ıbrido
basado en una absorción de calor isóbara tipo Brayton y una cesión de calor a la fuente fŕıa isoterma,
como en el ciclo Ericsson.
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Figura 1.1: (a) Esquema de un ciclo Brayton regenerativo. (b) Diagrama T − S de un
ciclo Brayton cerrado, regenerativo y reversible, formado esencialmente por dos etapas
adiabáticas (compresión y expansión), y dos etapas isóbaras. En la isóbara superior se
produce la absorción de calor de la fuente caliente, |Q̇H |, y en la inferior la cesión a la
fuente de baja temperatura, |Q̇L|. El regenerador precalienta el fluido de trabajo desde
el estado 2 hasta el x a costa de disminuir la temperatura de los gases de escape desde
4 hasta y.

turbina de gas de combustión externa (Externally Fired Gas Turbine (EFGT)) es una

tecnoloǵıa novedosa, aún en desarrollo, para generar enerǵıa eléctrica a escala pequeña
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o intermedia [37]. También se denomina Bio Microturbina de gas (Bio Micro GT ). En

esta tecnoloǵıa la cámara de combustión se encuentra situada después de la turbina, en

la que se expande aire ’limpio’ previamente calentado a través de un intercambiador de

calor que actúa entre la cámara de combustión y el aire a presión elevada después del

compresor (véase Fig. 1.2). El diagrama T −S correspondiente (Fig. 1.2(b)) es análogo

al del ciclo Brayton, salvo que la isóbara después de la expansión se prolonga hacia

temperaturas superiores a la temperatura de entrada en la turbina. En esta etapa 5−6

es donde se produce la absorción de calor a través del intercambiador de calor.

Entre sus ventajas destaca el hecho de que el ciclo es recuperativo, lo que garantiza

un aumento de la eficiencia, y que admite la posibilidad de utilizar combustibles ’su-

cios ’. Esto lleva a poder utilizar biomasa en sistemas de generación distribuida y con

una reducción de impacto ambiental. Uno de los elementos básicos para la operativi-

dad de esta tecnoloǵıa es el diseño de intercambiadores de calor adecuados, puesto que

deben trabajar a muy altas temperaturas [6]. El uso de materiales de tipo cerámico se

hace imprescindible. También hay que desarrollar cámaras de combustión adecuadas

para quemar combustibles de bajo poder caloŕıfico y alto poder corrosivo [38]. Desde

el año 2008 hasta la fecha se han instalado microturbinas de este tipo en el intervalo

de potencias entre 50 y 100 kW con eficiencias aún por debajo de las previstas teóri-

camente (alrededor del 30 %). Los próximos pasos en su desarrollo incluyen: aumentar

la temperatura de entrada en la turbina, incluir alguna etapa de enfriamiento en la

compresión y optimizar los sistemas eléctricos auxiliares [39].

La inyección de agua o vapor es un sistema también utilizado (desde los años 60)

para aumentar la potencia en turbinas de gas de uso industrial [40]. En 1978 se propuso

un ciclo para una turbina de gas en el que el calor de los gases de escape se utiliza para

producir vapor en un generador de vapor. Éste se inyecta en la cámara de combustión

lo que da como resultado un aumento tanto de la eficiencia como de la potencia ob-

tenidas. Desde entonces las turbinas de gas ’húmedas ’ se han desarrollado con objeto

de mejorar su rendimiento y disminuir las emisiones. Esencialmente, hay dos tipos de

turbinas con inyección de agua [41] (véase Fig. 1.3): la turbina de gas con inyección de

vapor (Steam Injection Gas Turbine, (STIG)) y la turbina de gas evaporativa (Evapo-

rative Gas Turbine, (EGT)). En el ciclo STIG el vapor producido en un HRSG (Heat
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Figura 1.2: (a) Esquema t́ıpico de una microturbina de combustión externa (EFGT).
(b) Diagrama T − S correspondiente. La absorción del calor proveniente de la cámara
de combustión, |Q̇H |, se produce en la etapa 4 − 5. La temperatura T5 después de la
cámara de combustión es superior a la temperatura de entrada a la turbina T3.
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Compresor Turbina

Cámara de

   combustión 

HRSG

Aire

Combustible

Agua
B

Vapor

Ciclo STIG

Compresor Turbina

Aire

Cámara de

   combustión 

HRSG

Combustible

Agua
B

Escape

Agua Vapor y agua

Ciclo EGT

Escape

Figura 1.3: Turbina de gas con inyección de vapor (STIG) y turbina de gas evaporativa
(EGT).
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Recovery Steam Generator) por debajo de la turbina, se inyecta o bien en la cámara de

combustión o bien directamente en la entrada de la turbina. Con esto se consigue au-

mentar el flujo de masa a través del sistema, aumentando la potencia y la relación entre

la enerǵıa eléctrica producida y el consumo de combustible. Sin embargo, en el ciclo

EGT se inyecta agua a la salida del compresor y se evapora. La mezcla se puede enton-

ces calentar a través de un intercambiador de calor y sigue esencialmente un ciclo de

turbina de gas regenerativa [9, 42]. En estos procedimientos es esencial tener en cuenta

que la inyección de vapor o agua siempre reduce considerablemente el trabajo necesario

en la compresión. En 2002, A. Traverso y A.F. Massardo [43] propusieron dos nuevos

ciclos denominados Humid Air Turbine (HAT) y Humid Air Water Injected Turbine

(HAWIT) con objeto de mejorar la eficiencia disminuyendo para conseguirlo las irre-

versibilidades. Con ellos se obtienen buenos rendimientos a altas relaciones de presión.

Trabajos recientes [44] tienen como objetivo optimizar el HRSG en combinación con

distintos tipos de turbinas.

Todas estas tecnoloǵıas, denominadas habitualmente MAST (Mixed Air Steam Tur-

bines) [45] son posibles alternativas para mejorar los parámetros de salida de las tur-

binas de gas a unos costes razonables, aunque las eficiencias obtenidas no sean tan

elevadas como en diversas configuraciones de turbinas funcionando como ciclos combi-

nados [46]. Todos estos ciclos en los que el fluido de trabajo es una mezcla vapor-aire o

incluso amoniaco-agua (ciclo Kalina) [47] consiguen mejorar la eficiencia de la conver-

sión combustible-electricidad, la potencia espećıfica, los costes de inversión y el costo

de la electricidad en comparación con ciclos convencionales.

1.2.3. Ciclos combinados y cogeneración

Globalmente los ciclos combinados basados en el acoplamiento de un ciclo tipo

Brayton con otro se denominan CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). Una solución

común para aumentar la eficiencia de una turbina de gas es acoplar el ciclo Brayton

con un ciclo Rankine, de modo que los gases de escape calientes disponibles después de

la expansión en la turbina (ciclo superior) se utilizan para generar vapor a alta presión

en el ciclo inferior. El principal inconveniente de este procedimiento es que para plantas

de pequeño tamaño se requiere una inversión económica extra para el generador de alta
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presión, la turbina de vapor, el condensador y para la instalación de tratamiento de

agua [48].

Compresor Turbina

Cámara de

   combustión 

Aire

Combustible

Escape

Compresor Turbina

Aire Aire

Regenerador

Figura 1.4: Turbina de gas combinada con otra turbina de aire como ciclo inferior
(ABC).

Un método alternativo consiste en combinar la turbina de gas con un ciclo inferior

de aire (Air Bottoming Cycle, ABC). La figura 1.4 muestra este ciclo combinado en

que los gases de escape del ciclo superior se pasan a través de un intercambiador

de calor aire-gas que calienta el aire de entrada en la turbina secundaria. Este ciclo

fue patentado en 1988 por W.M. Farrell de General Electric [49]. En 1995, L.M.T.H.

Kambanis [50] mostró en un trabajo experimental que utilizando los gases de escape

de una turbina comercial (General Electric LM2500) en un ciclo de aire inferior la
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eficiencia del ciclo mejoró del 36 al 47 % a una potencia de 21,6 MW. En 1996, O.

Bolland [51] consiguió una eficiencia del 46,6 % combinando una turbina LM2500PE

con un ABC. En general, la potencia del ciclo puede aumentar entre un 18 y un 30 %

en ciclos acoplados de este modo [40] y la eficiencia hasta un 10 %. En 1998, M.A.

Korobitsyn [52] comparó la eficiencia de un ciclo combinado ABC con otro en el que el

ciclo inferior era una turbina de vapor (Steam Bottoming Cycle, SBC) y concluyó que

la eficiencia combinada del ABC pod́ıa alcanzar e incluso superar la del SBC.

La eficiencia del ciclo combinado con ABC puede a su vez mejorarse añadiendo

etapas de enfriamiento entre sucesivas etapas de compresión [53]. En este trabajo se

muestra que tomando como relación de compresión en el ciclo superior 10, en el inferior

2 y para una temperatura de entrada en la turbina de 1400 K, la eficiencia térmica

alcanza valores alrededor del 49 %. Muy recientemente (2011) se han propuesto y ana-

lizado combinaciones de turbinas con inyección de vapor y, a su vez, ciclo inferior de

aire (STIG-ABC) y turbinas de gas evaporativas con ABC (EGT-ABC) [48]. Se han

obtenido eficiencias comparables a los ciclos HAT y HAWIT con la ventaja de que se

eliminan parcialmente los problemas de corrosión por azufre, habituales en los ciclos

usuales de inyección de vapor.

En una planta de potencia convencional el combustible suministra una cierta can-

tidad de enerǵıa en forma de calor que se utiliza para producir un trabajo mecánico.

Es inevitable que una cierta fracción de la enerǵıa de entrada revierta en el ambiente.

Optimizar la planta equivale a minimizar la cantidad de combustible requerida para

generar una unidad de trabajo, aśı como minimizar la enerǵıa cedida durante el es-

cape. Estos dos objetivos están enfocados a producir un beneficio económico y medio

ambiental. Sin embargo, los objetivos en el diseño y optimización de una planta de

cogeneración que produce tanto enerǵıa en forma de calor, como potencia mecánica o

eléctrica son ligeramente diferentes. Ahora se distingue entre un calor útil cedido y otro

no utilizable. Ese calor utilizable puede rentabilizarse económicamente al igual que la

potencia generada, aunque el precio de esta sea superior al del calor. Entonces no es tan

evidente que el objetivo final sea obtener un buen rendimiento térmico para el sistema.

Simultáneamente, objetivos termodinámicos y económicos están superpuestos [54].

Existen una gran variedad de plantas de cogeneración (CHT) con motores alterna-
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Figura 1.5: Turbina de gas básica funcionando como ciclo de cogeneración.

tivos de combustión interna, turbinas de gas, turbinas de vapor o de ciclo combinado

con aplicaciones en uso doméstico e industrial (producción de potencia y calor o fŕıo).

En la figura 1.5 se representa un esquema genérico para una planta de turbina de gas.

Los gases de escape después de la turbina se hacen pasar por un intercambiador de

calor con objeto de que su elevada temperatura permita generar calor utilizable. Muy

brevemente, las eficiencias eléctricas obtenidas están en el intervalo 24− 31 %, las efi-

ciencias globales de cogeneración oscilan entre el 74 y el 81 % y el intervalo de potencias

de trabajo abarca desde los 800 kW hasta los 20 MW [55].

1.2.4. Reacciones qúımicas de combustión y reducción de CO2

A continuación resumimos las caracteŕısticas básicas de plantas de potencia equi-

padas con turbinas de gas de última generación en relación al proceso de combustión

y a la tecnoloǵıa utilizada para la reducción o almacenamiento de CO2 [9].
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Plantas equipadas con sistemas para almacenar y retirar el CO2 producido en la

combustión.

En estas plantas se utilizan ciclos tanto abiertos como semicerrados2 con ciclos

estándar como el CBT3, CBTX ó CCGT sin modificaciones. Se introducen com-

ponentes adicionales con objeto de atrapar qúımicamente y almacenar CO2 en

forma ĺıquida. El combustible usual es el gas natural y el oxidante el aire.

Plantas con modificaciones en el proceso de combustión ( Chemically Reformed

Gas Turbine Cycles (CRGT)).

En estos ciclos (normalmente de tipo CBT ó CCGT) se introducen modifica-

ciones en el proceso de combustión y recuperadores termoqúımicos con objeto

de aumentar la presencia de hidrógeno en el combustible. Para ello se mezcla el

combustible, o bien con vapor, o bien con metano. El aumento de eficiencia en

estas plantas se liga a la extracción de más calor de los gases de escape en vez de

a reducir las irreversibilidades en la combustión.

Plantas que utilizan hidrógeno como combustible.

Evidentemente, la utilización de combustibles que no contienen carbono lleva a

obviar la necesidad de disminuir o capturar CO2. Desde esta perspectiva se están

desarrollando ciclos y plantas abiertas tipo CBT que utilizan como combustible

hidrógeno puro o mezclado con nitrógeno y oxidándolo con aire. Su principal

inconveniente es que dependen de la disponibilidad de hidrógeno. También se

analizan plantas combinadas CCGT donde el ciclo superior es cerrado y la reac-

ción qúımica para la combustión es H2+ aire. Estás últimas alcanzan eficiencias

muy elevadas.

Plantas en las que se modifica el oxidante en la combustión.

2En los ciclos semicerrados parte de los gases de escape se hacen recircular por el compresor. Estos
productos de escape constituyen un flujo adicional de ox́ıgeno, que actuará como oxidante en la cámara
de combustión.

3Horlock [9] denota por CICIC. . . TBTB. . . X la configuración de una planta con varios compre-
sores (C) y refrigeradores intermedios (I),varias turbinas (T) con recalentadores intermedios (B) y
regeneración (X). Una planta simple monoetapa sin regeneración se denota CBT y con regeneración
CBTX.
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En los ciclos convencionales la combustión es la mayor fuente de irreversibilidad,

lo que conlleva una disminución de la eficiencia termodinámica. Algunas plantas

novedosas dividen la oxidación en dos o más etapas, aumentando la temperatura

después de cada una de ellas. El combustible suele ser gas natural y el oxidante

aire o aire enriquecido con ox́ıgeno. En consecuencia, se disminuyen las pérdidas

por irreversibilidades durante la combustión. Dentro de estas plantas se utilizan

y desarrollan en la actualidad diversos ciclos:

• Ciclo abierto CBT simple con oxidación parcial.

• Ciclo CCGT con oxidación parcial y retirada de CO2.

• Ciclo CICBTBTX semi-cerrado con oxidación parcial, reenfriamiento, rege-

neración y retirada de CO2.

• Ciclo semicerrado de tipo CBT ó CCGT con oxidación completa añadiendo

ox́ıgeno en la cámara de combustión. También incorporan reducción de CO2.

• Ciclo MATIANT o sus variantes [56]; es un ciclo CICBTBTX prácticamente

cerrado con oxidación completa y retirada completa de CO2.

1.2.5. Centrales termosolares de ciclo Brayton

La necesidad de limitar las emisiones de CO2 y la escasez y el elevado coste de los

combustibles fósiles tradicionales ha incrementado en los últimos años la investigación

y el desarrollo de sistemas de generación de enerǵıa no basados en el petróleo. Pre-

visiblemente, las plantas de potencia solares térmicas con tecnoloǵıa de concentración

óptica serán a medio plazo importantes fuentes de enerǵıa eléctrica limpia y renovable.

En estas plantas se utiliza luz solar concentrada obtenida mediante diversas confi-

guraciones de lentes y espejos para generar calor a alta temperatura. Esta enerǵıa en

forma de calor se transfiere a un fluido, que es el medio utilizado en plantas de poten-

cia habituales para generar enerǵıa mecánica (por ejemplo, a través de una turbina de

gas de tipo Brayton, véase el esquema en la figura 1.6). A su vez, ésta se transforma

en enerǵıa eléctrica mediante algún sistema de alternadores. Una de las ventajas de

este procedimiento (en relación, por ejemplo, con la enerǵıa solar fotovoltaica) es que
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Figura 1.6: Esquema básico de una planta termosolar h́ıbrida de ciclo Brayton (ce-
rrado) en la que se puede combinar la enerǵıa solar proporcionada por un sistema
de concentradores con la proveniente de una cámara de combustión de combustibles
tradicionales.

requiere un fluido como intermediario térmico, por lo que se pueden incorporar com-

bustibles fósiles a través de una cámara de combustión en el caso de que la enerǵıa

solar no sea suficiente en ciertos periodos (sistemas h́ıbridos). Los concentradores más

usuales en este tipo de plantas de generación son los de tipo parabólico lineal (parabolic

trough, PT), las torres de concentración (solar power tower, SPT) y los de tipo plato

parabólico (parabolic dish array, PDA).

A partir de la experiencia acumulada hasta la actualidad mediante la construcción

de prototipos y plantas piloto [57, 58, 59, 60], para que estas plantas sean comercial-

mente competitivas es necesario no sólo reducir los costos de inversión y mantenimien-
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to, si no mejorar la propia eficiencia de la planta. Por esto, al mismo tiempo que se

desarrolla tecnológicamente este tipo de plantas de enerǵıa eléctrica es necesario un

análisis teórico y de simulación por ordenador con objeto de predecir los parámetros

termodinámicos óptimos de funcionamiento para diseñar plantas eficientes.

El caṕıtulo 5 de este trabajo está dedicado ı́ntegramente a este tipo de centrales y

alĺı haremos una revisión detallada de los trabajos teóricos y de simulación desarrollados

hasta la fecha en este tema. Muy brevemente, podemos decir que desde los años 80

se ha trabajado en la modelización, análisis y optimización teórica de diversos ciclos

termodinámicos con enerǵıa solar. Se ha trabajado en ciclos tipo Carnot [61, 62, 63,

64] endoreversibles e irreversibles con diversos criterios de optimización, Ericsson [65],

Stirling [66], Rankine [67, 68] y Braysson [69]. Y además en ciclos tipo Brayton puros [7,

8] y combinados [70, 71].

1.3. Metodoloǵıas de análisis y optimización

La mayoŕıa de los trabajos mencionados en los eṕıgrafes anteriores se realizaron

desde la perspectiva del análisis y optimización termodinámicos (los más teóricos)

o mediante simulaciones por ordenador detalladas de las plantas (en conjunción con

tomas y análisis de datos experimentales).

1.3.1. Análisis y optimización termodinámicos

Dentro del esquema de trabajo de la optimización termodinámica (Termodinámica

de Tiempos Finitos (TTF) ó Minimización de la Generación de Entroṕıa) la mode-

lización y optimización de cualquier convertidor energético se basa en tres elementos

fundamentales: (a) proposición de modelos simples para las diferentes fuentes de irre-

versibilidad que afectan a cualquier dispositivo real, en función de un número reducido

de parámetros con un significado f́ısico claro, (b) elección y optimización de una función

objetivo dependiente de las variables y parámetros básicos del sistema y (c) obtención

del régimen de trabajo adecuado en relación a la optimización elegida.

Entre las diversas funciones objetivo que se han analizado para ciclos tipo Brayton

podemos mencionar las siguientes: potencia y rendimiento [11, 34, 72, 73], densidad de
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potencia [13, 32, 74], diversos criterios de tipo ecológico [20, 36, 75], funciones termo-

económicas [76, 77, 78], exerǵıa [44], minimización de la generación de entroṕıa [79] y

otras funciones que representan un compromiso entre potencia de salida y consumo de

combustible [80].

1.3.2. Simulaciones por ordenador

En la actualidad una herramienta fundamental en el diseño, optimización, test y

diagnosis de cualquier tipo de planta de potencia son los modelos computacionales.

En ellos, o bien se analizan por separado los diversos elementos que configuran la

planta [6, 38] a partir de modelos de transferencia de calor, dinámica de fluidos, com-

portamiento de materiales, etc, o bien se analizan los datos de salida globales de la

planta (rendimiento, potencia, consumo, costes. . . ) en función de los parámetros de ca-

da componente y de cómo están configurados [4] (en base a argumentos esencialmente

mecánicos, termodinámicos y económicos).

La principal desventaja de cualquiera de estos esquemas (aparte de que computacio-

nalmente son costosos, tanto en tiempo de cálculo como en términos económicos, porque

suele ser software patentado) es que requieren gran cantidad de datos de entrada muy

espećıficos y proporcionan información de configuraciones muy particulares de la plan-

ta. Por ello, es dif́ıcil a partir de ellos destacar cuáles son las variables determinantes en

el diseño o funcionamiento de la planta, realizar estudios de sensibilidad y profundizar

en la f́ısica de las irreversibilidades existentes. De aqúı, que uno de los objetivos de

nuestro trabajo sea construir un modelo anaĺıtico, sencillo y de gran versatilidad que

permita obtener ese tipo de información para una gran variedad de configuraciones de

planta y para diversos parámetros de sus componentes.

1.4. Objetivos del trabajo

El objetivo global de este trabajo es el de presentar un modelo termodinámico para

plantas de potencia de ciclo Brayton anaĺıtico y versátil, que pueda aplicarse a gran

variedad de configuraciones, desde plantas espećıficas de turbinas de gas con una o

varias etapas hasta sistemas combinados o de cogeneración. El hecho de que el modelo
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sea anaĺıtico permitirá identificar y analizar la influencia de las distintas fuentes de

irreversibilidad que afectan a una planta real y también que su aplicación numérica,

para obtener resultados concretos en una planta determinada, sea directa y eficiente.

Del mismo modo permitirá predecir la evolución de los parámetros de salida de la planta

(como rendimiento, potencia, calor de entrada requerido, etc.) en función de diversas

variables de diseño y funcionamiento del sistema. Esto es un paso fundamental hoy en

d́ıa a la hora de diseñar plantas eficientes y adaptadas a unas necesidades determinadas.

Para que el modelo sea suficientemente versátil nos proponemos, a partir del esque-

ma termodinámico de un ciclo Brayton reversible cerrado, incorporar simultáneamente

la posibilidad de que se consideren múltiples etapas de compresión y/o expansión con

refrigeración o recalentamiento intermedio en cada caso y asimismo introducir un re-

generador que permita aprovechar la alta temperatura de los gases de escape para

economizar el calor de entrada necesario. Ambas estrategias son básicas en las plan-

tas diseñadas en los últimos años con objeto de aumentar su eficiencia y disminuir el

impacto ambiental. Otro de los aspectos sobre el que pretendemos incidir para que el

modelo tenga la mayor aplicabilidad posible es la inclusión de todas las fuentes de irre-

versibilidad habituales en una planta real. Entre ellas consideraremos cáıdas de presión

finitas en los procesos de absorción y cesión de calor, pérdidas en los compresores y

turbinas, irreversibilidades en el regenerador, transferencias de calor no ideales entre

las fuentes externas y el fluido de trabajo y transferencia directa de calor desde el foco

caliente al foco fŕıo a través de la propia planta.

En el caṕıtulo 2 presentaremos las hipótesis de partida de nuestro modelo termo-

dinámico, detalles de los parámetros que caracterizan la importancia de las diversas

fuentes de irreversibilidad y las ecuaciones finales básicas para los calores de entrada y

salida y el rendimiento termodinámico de la planta.

En el caṕıtulo 3 se valida el modelo planteado aplicándolo a plantas reales con di-

versas configuraciones y tratando de reproducir los valores concretos del rendimiento y

la potencia obtenidos en condiciones reales. Además, se realiza un estudio de sensibili-

dad sobre el efecto de los distintos parámetros de diseño y de pérdidas de esas plantas

en las variables de salida. Se comparan, por último, los resultados de nuestro modelo,

a nivel cualitativo, con otras simulaciones por ordenador de este tipo de sistemas.
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En el caṕıtulo 4 presentamos las posibilidades predictivas de nuestro modelo, aplicándo-

lo a una planta genérica y analizando la influencia de diversos parámetros básicos. Se

presentan resultados sobre los valores óptimos del rendimiento termodinámico y la

potencia obtenidas y cómo dependen de las variables termodinámicas fundamentales:

relación de presiones, eficiencia de los intercambios de calor e influencia de las cáıdas

de presión en los intercambiadores.

El caṕıtulo 5 es una muestra de la aplicabilidad del modelo a un sistema acoplado.

En este caso concreto, consideramos una planta termosolar en la que toda la enerǵıa

de entrada es enerǵıa solar de concentración y obtenemos el rendimiento resultante

al combinar la parte solar con una planta de potencia tipo Brayton. Analizamos la

sensibilidad de ese rendimiento combinado a distintos parámetros tanto del concentra-

dor solar como de la planta termodinámica para distintas configuraciones de planta, en

función del número de etapas de compresión y expansión. Haremos especial hincapié en

las pérdidas por conducción y radiación en el concentrador y en el papel que juega el

regenerador en la eficiencia combinada del sistema.

Finalmente, resumiremos y remarcaremos las principales hipótesis de nuestro mo-

delo, su grado de aplicabilidad a plantas reales y sus posibilidades en cuanto a la

predicción de los parámetros óptimos de diseño de sistemas de potencia de este tipo.





Caṕıtulo 2

Modelo irreversible de una turbina
de gas multietapa

En este caṕıtulo presentamos un modelo termodinámico para una planta de potencia

de gas tipo Brayton que incluye todas las fuentes de irreversibilidad y pérdidas comunes

a las plantas reales y además admite la posibilidad de incluir un número arbitrario de

compresores y turbinas. Esto proporciona una gran flexibilidad a la hora de prever

y reproducir mediante el modelo los parámetros de salida, potencia y rendimiento,

de plantas reales y, además, analizar su sensibilidad a los parámetros termodinámicos

básicos.

2.1. Irreversibilidades y pérdidas consideradas

Consideraremos un flujo de masa constante, ṁ, de un gas ideal con capacidad

caloŕıfica por unidad de tiempo, Cw, y coeficiente adiabático, γ, independientes de la

temperatura. El diagrama T −S es el contenido en la figura 2.1 y el p−V en la 2.2. El

ciclo está acoplado a una fuente de calor de temperatura constante, TH , que representa

la cámara de combustión y a una fuente de temperatura baja, TL, que representa el

medio exterior 1. Aśı pues la relación entre las temperaturas de las fuentes externas es

τ = TH/TL > 1.

Tenemos también en cuenta una transferencia de calor directamente desde la fuente

1El efecto de considerar un ciclo Brayton acoplado a fuentes de temperatura variable ha sido
analizado por Wang et al. en [81].
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Figura 2.1: Diagrama T − S de un modelo completo de un ciclo Brayton irreversi-
ble con regeneración, Nt turbinas, Nc compresores y las correspondientes etapas de
enfriamiento y recalentamiento.
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caliente hasta la fuente fŕıa hacia el exterior, |Q̇HL| (heat-leak en inglés). Esta trans-

ferencia de calor está asociada de forma global a las inevitables pérdidas de calor que

siempre tienen lugar entre las partes más calientes y más fŕıas de cualquier instalación a

través de las componentes de la planta y sus paredes. Se ha demostrado [10, 62, 79, 82]

que en ciertos sistemas termodinámicos, como los ciclos tipo Carnot, la incorporación

de un término de heat-leak es esencial a la hora de reproducir un hecho observado en

los ciclos de potencia reales, que las curvas potencia-rendimiento son bucles cerrados

donde los puntos de máximo rendimiento y máxima potencia son próximos pero no

coincidentes [83].

Las principales etapas del ciclo podemos resumirlas del siguiente modo:

i) El sistema se comprime desde el estado inicial 1 a temperatura T1 hasta el estado

2 por medio de Nc compresores y Nc − 1 refrigeradores intermedios isóbaros con

temperatura final idéntica e igual a T1. Los procesos de compresión no se conside-

ran necesariamente adiabáticos reversibles. Supondremos que la temperatura de

entrada en cada compresor es siempre la misma, T1 y la eficiencia isoentrópica,

εc, será igual para todos los compresores (notación en la Fig. 2.2).

εc =
Tks − T1

Tk − T1

=
T2s − T1

T2 − T1

(2.1)

ii) Después de la compresión hasta el estado 2, el sistema se calienta en dos etapas,

la primera a través de un intercambiador de calor regenerativo hasta el estado

x. La eficiencia del regenerador se define de la forma habitual, es decir, como la

relación entre la transferencia de calor real y la máxima o ideal:

εr =
Tx − T2

T4 − T2

(2.2)

Para un ciclo no regenerativo, εr = 0 (Tx = T2), y para un ciclo con regeneración

ĺımite, εr = 1 (Tx = T4). En el proceso desde x hasta 3 el sistema se calienta hasta

su máxima temperatura, T3. La transferencia de calor por unidad de tiempo desde

la fuente de calor a la temperatura de combustión, TH , se denota como |Q̇H | y

las irreversibilidades de esta transferencia se caracterizan por un parámetro, εH ,

definido como [62, 84, 85]:

εH =
Tx − T3

Tx − TH
(2.3)
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El proceso global de calentamiento se considera como no isóbaro, con una cáıda

total de presión en el proceso 2− 3, ∆pH . Esta cáıda se cuantifica a través de un

parámetro, ρH , definido aśı [72, 85]:

ρH =

(
pH −∆pH

pH

)(γ−1)/γ

(2.4)

iii) Desde el estado 3 hasta el 4 se produce una expansión en el sistema por medio de

Nt turbinas en combinación con Nt − 1 procesos de recalentamiento intermedio

hasta T3. Igual que en los procesos de compresión, las expansiones no tienen

porqué ser adiabáticas. Se considera que la temperatura de entrada en todas las

turbinas es la misma, T3, y su eficiencia isoentrópica es igual para todas,

εt =
T3 − Tj
T3 − Tjs

=
T3 − T4

T3 − T4s

(2.5)

iv) Entre la última turbina y el primer compresor (4 − 1), el gas primero se enfŕıa

desde 4 hasta y en el intercambiador de calor regenerativo,

εr =
Tx − T2

T4 − T2

=
Ty − T4

T2 − T4

(2.6)

y finalmente se enfŕıa hasta la temperatura inicial, T1. La transferencia de calor

desde Ty hasta la temperatura ambiente, TL, tiene una eficiencia asociada que

viene dada por:

εL =
T1 − Ty
TL − Ty

(2.7)

La cáıda neta de presión, ∆pL, de todo el proceso de enfriamiento se caracteri-

zará por un coeficiente, ρL,

ρL =

(
pL −∆pL

pL

)(γ−1)/γ

(2.8)

Definiremos además sendas relaciones de presión para los compresores y las turbinas,

ac y at, respectivamente, a través de las Ecs. (2.4) y (2.8) del siguiente modo:

ac =
T2s

T1

=

(
pH

pL −∆pL

)(γ−1)/γ

(2.9)

at =
T3

T4s

=

(
pH −∆pH

pL

)(γ−1)/γ

(2.10)
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que están relacionadas entre śı por medio de la ecuación,

at = acρHρL (2.11)

Es sencillo comprobar que ac = T2s/T1 = r
(γ−1)/γ
p donde rp es la relación de presiones

global del ciclo .

2.2. Intercambios de calor durante el ciclo

2.2.1. Calor absorbido

En ausencia de regeneración, el calor absorbido por el sistema de trabajo es el

referido al proceso 2 → 3. En nuestro caso consideramos regeneración por lo que el

proceso de calentamiento se restringe al paso del estado x al estado 3 y a lo largo de

los Nt − 1 recalentadores situados entre las Nt turbinas.

El calor que se transfiere de la fuente externa al ciclo es:

| Q̇H |= Cw(T3 − Tx) + Cwεt

Nt−1∑
j=1

(T3 − Tjs)+ | Q̇HL | (2.12)

siendo Cw la capacidad caloŕıfica por unidad de tiempo del fluido de trabajo, j es

un ı́ndice que está asociado a cada proceso de recalentamiento, Tjs es la temperatura

final después de cada turbina si trabajaran de forma adiabática reversible y T3 es la

temperatura de entrada, común para todas las turbinas. El término | Q̇HL | (heat-leak)

es el calor que se transfiere a través de la planta hacia el exterior; lo consideramos

lineal y definido como | Q̇HL |= Ci(TH − TL) donde Ci es la conductancia interna de

la planta [62, 72, 82].

Vamos a calcular el segundo sumando de la Ec. (2.12) en términos de los parámetros

de nuestro modelo (veánse las figuras 2.1 y 2.2).

Nt−1∑
j=1

(T3 − Tjs) = (Nt − 1)T3 −
Nt−1∑
j=1

Tjs (2.13)

Para obtener
Nt−1∑
j=1

Tjs, tenemos que calcular la distribución de la presión en las turbinas.

Esto lo haremos, siguiendo el trabajo de Calvo Hernández y col. [19], maximizando la
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potencia de salida de las Nt turbinas respecto a las presiones intermedias, asumiendo

que los procesos de recalentamiento intermedio son isóbaros. Para hacer esto partimos

del trabajo adiabático de cada turbina durante las Nt expansiones, suponiendo que el

fluido de trabajo se comporta como un gas ideal,

|Wt,ad|
Cw

=
Nt∑
j=1

T(j−1)t − Tjs = NtT3 −
Nt∑
j=1

Tjs (2.14)

donde la temperatura de entrada a cada turbina, Tjt, es igual a T3.

Si aplicamos la ecuación de las adiabáticas de un gas ideal, Tp(γ−1)/γ = cte., a lo

largo de los procesos de expansión idealmente adiabáticos realizados por las turbinas, se

puede obtener una relación entre las presiones de entrada de dos turbinas consecutivas.

Tjs
T3

=
Tjs

T(j−1)t

=

(
pt,j
pt,j−1

)(γ−1)/γ

(2.15)

y sustituyendo en la Ec. (2.14) obtenemos

|Wt,ad|
Cw

= T3

[
Nt −

Nt∑
j=1

(
pt,j
pt,j−1

)(γ−1)/γ
]

(2.16)

Para maximizar la potencia obtenida sólo tenemos que derivar la ecuación e igualar a

cero, obteniendo aśı [86]:

p2
t,j = pt,j−1pt,j+1 (2.17)

o de otro modo,
pt,j
pt,j−1

=
pt,j+1

pt,j
(2.18)

Es decir, que la potencia que se obtiene es máxima cuando las turbinas funcionan con

la misma relación de presiones, J , dada por,

J =
pt,Nt
pt,Nt−1

=
pt,Nt−1

pt,Nt−2

= · · · = pt,1
p3

(2.19)

Para determinarla, hacemos los productos de las relaciones de presiones de las Nt

turbinas.

JNt =
pt,Nt
pt,Nt−1

pt,Nt−1

pt,Nt−2

. . .
pt,2
pt,1

pt,1
p3

=
pL

pH −∆pH
(2.20)
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Las presiones intermedias se cancelan y el resultado que obtenemos para J es,

J =
pt,j
pt,j−1

=

(
pL

pH −∆pH

)1/Nt

(2.21)

A partir de la Ec. (2.15) obtenemos que

Tjs
T3

=

(
pt,j
pt,j−1

)(γ−1)/γ

= a
−1/Nt
t (2.22)

con lo que
Nt−1∑
j=1

Tjs nos queda,

Nt−1∑
j=1

Tjs = T3(Nt − 1)a
−1/Nt
t (2.23)

Ya tenemos, por tanto, el segundo miembro de la Ec. (2.12),

Cwεt

Nt−1∑
j=1

(T3 − Tjs) = Cwεt(Nt − 1)(1− a−1/Nt
t )T3 (2.24)

El primer sumando se puede expresar en términos de la temperatura de la fuente

caliente aśı (ver Ec. (2.3)):

Cw(T3 − Tx) = CwεH(TH − Tx) (2.25)

Después de un cálculo laborioso [33], esto se puede expresar en términos de la tempe-

ratura TL y los parámetros de irreversibilidad que hemos definido anteriormente.

Cw(T3 − Tx) = CwεHTL

[
τ − Zc(1− εr)

T1

TL
− εrZt

T3

TL

]
(2.26)

donde,

Zc = 1 +
a

1/Nc
c − 1

εc
(2.27)

y

Zt = 1− εt
(

1− a−1/Nt
t

)
(2.28)

La relación de temperaturas, T1/TL, es:

T1

TL
=

εL + (1− εL)(1− εr)Zt
(
T3

TL

)
1− (1− εL)εrZc

(2.29)
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y T3/TL,

T3

TL
=

τεH [1− (1− εL)εrZc] + εL(1− εH)(1− εr)Zc
[1− (1− εL)εrZc] [1− (1− εH)εrZt]− (1− εH)(1− εL)(1− εr)2ZtZc

(2.30)

Sustituyendo en la Ec. (2.12) para la transferencia de calor por unidad de tiempo desde

la fuente caliente externa:

| Q̇H |= CwTL

{
εH

[
τ − Zc(1− εr)

T1

TL
− εrZt

T3

TL

]
+

+ εt(Nt − 1)(1− a−1/Nt
t )

T3

TL
+ ξ(τ − 1)

}
(2.31)

donde el último sumando proviene de |Q̇HL| y ξ denota la conductancia interna de la

planta con respecto a la del fluido de trabajo ξ = Ci/Cw.

2.2.2. Calor cedido

Debido a las irreversibilidades del regenerador, se produce una cesión de calor a

la fuente fŕıa externa a temperatura TL en el tramo del proceso que va del estado y

al estado 1, por medio de los Nc − 1 refrigeradores intermedios que están entre los

compresores. Vamos a seguir los mismos pasos que en el apartado del calor absorbido

en el ciclo. El calor cedido viene dado por:

| Q̇L |= Cw(Ty − T1) + Cw
1

εc

Nc−1∑
k=1

(Tks − T1)+ | Q̇HL | (2.32)

donde k está asociado a cada proceso intermedio de refrigeración y Tks es la temperatura

a la salida de cada compresor si el trabajo necesario fuese adiabático y reversible.

Nc−1∑
k=1

(Tks − T1) = −(Nc − 1)T1 +
Nc−1∑
k=1

Tks (2.33)

Para saber el valor de
Nc−1∑
k=1

Tks minimizamos el trabajo requerido por los Nc compreso-

res [19, 86]. Realizamos las mismas operaciones que en la sección anterior y obtenemos

pc,k
pc,k−1

=

(
pH

pL −∆pL

)1/Nc

(2.34)
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Entonces,

Tks
T1

=

(
pc,k
pc,k−1

)(γ−1)/γ

= a1/Nc
c (2.35)

y,
Nc−1∑
k=1

Tks = (Nc − 1)T1a
1/Nc
c (2.36)

El segundo sumando de (2.32) resulta:

Cw
1

εc

Nc−1∑
k=1

(Tks − T1) = Cw
1

εc
(Nc − 1)

(
a1/Nc
c − 1

)
T1 (2.37)

Sustituyendo todo en la Ec. (2.32) tenemos la ecuación del calor cedido:

| Q̇L |= CwTL

{
εL

[
−1 + Zt(1− εr)

T3

TL
+ εrZc

T1

TL

]
+

+
1

εc
(Nc − 1)(a1/Nc

c − 1)
T1

TL
+ ξ(τ − 1)

}
(2.38)

donde Zc, Zt, T1/TL y T3/TL están definidas en la sección anterior.

Como veremos más adelante, las ecuaciones básicas del modelo que presentamos,

suponen la generalización de trabajos previos, con la ventaja de ser más realistas pues-

to que incluyen más fuentes de irreversibilidad y la posibilidad de considerar múlti-

ples etapas de recalentamiento y refrigeración. Esto permitirá comparar los resultados

numéricos obtenidos del modelo con datos de turbinas reales y de simulaciones por or-

denador. Además, desde el punto de vista teórico el modelo tiene un carácter anaĺıtico

y permite llevar a cabo estudios de sensibilidad con multitud de parámetros.

2.3. Rendimiento del ciclo y potencia obtenida

A partir de las ecuaciones de los calores de entrada y salida, Ecs. (2.31) y (2.38),

podemos obtener el rendimiento termodinámico del ciclo:

η = 1− | Q̇L |
| Q̇H |

(2.39)

y la potencia obtenida,

P =| Q̇H | − | Q̇L | (2.40)
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Tanto la potencia como la eficiencia dependen de una serie de parámetros geométri-

cos, que caracterizan la forma y tamaño del ciclo, y otro conjunto de ellos que cuanti-

fican de forma global cada una de las fuentes de irreversibilidad consideradas. A conti-

nuación resumimos este conjunto de datos necesarios para obtener resultados numéricos

a partir del modelo.

Parámetros de tipo geométrico:

• Relaciones entre las presiones extremas del ciclo, rp, entre las temperatu-

ras externas (cámara de combustión y medio ambiente), τ , y coeficiente

adiabático del gas ideal considerado, γ.

• El número de compresores y turbinas considerados en el ciclo, representados

por Nc y Nt respectivamente.

Parámetros asociados a irreversibilidades internas :

• Los parámetros que caracterizan el comportamiento no ideal de las turbinas,

εt, y los compresores, εc, supuesto igual para todas las turbinas y compreso-

res, pero no necesariamente entre śı.

• Las cáıdas de presión, ρH y ρL, en los procesos que representan la absorción

de calor a partir de la combustión y la cesión asociada al escape respectiva-

mente.

• La eficiencia isoentrópica del regenerador, εr, y el parámetro ξ asociado a la

transferencia de calor a través de la planta hacia el exterior.

Desde un punto de vista teórico y por razones históricas, muchos estudios ter-

modinámicos adoptan la hipótesis denominada de endorreversibilidad, es decir,

se supone que el sistema internamente se comporta como reversible y las únicas

fuentes de irreversibilidad provienen de su acoplamiento con el exterior. Ese caso

ĺımite endoreversible se recupera en nuestro modelo cuando todos los parámetros

que listamos a continuación valen la unidad. Es útil a la hora de elaborar mode-

los anaĺıticos sencillos, pero insuficiente a la hora de comparar valores numéricos
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concretos de plantas de potencia reales, donde los componentes del sistema se

alejan de forma sustancial del comportamiento supuestamente ideal.

Parámetros asociados a irreversibilidades externas :

• Los parámetros εH y εL, asociados a las irreversibilidades provenientes de los

acoplamientos con las fuentes externas a temperaturas TH y TL, considerados

no ideales.

En nuestro modelo de turbina multietapa cerrada consideramos que la absor-

ción de calor proveniente de la cámara de combustión y la cesión al exterior

en la parte fŕıa del ciclo se realiza a través de intercambiadores de calor,

que representan de algún modo el acoplamiento del sistema con el exterior

y, en principio, tienen pérdidas cuantificables. Más adelante analizaremos la

influencia de estas pérdidas en la eficiencia y la potencia obtenidas en una

planta de este tipo en diversas circunstancias.



Caṕıtulo 3

Validación del modelo y análisis de
plantas reales

En este caṕıtulo pretendemos presentar la validación y aplicación del modelo que

hemos desarrollado a plantas reales de combustible fósil. En primer lugar comparamos

los resultados numéricos relativos al rendimiento térmico y a la potencia de dos plantas

reales particulares de tecnoloǵıa muy reciente, una de ellas una microturbina regene-

rativa de gas natural de 100 kW y otra planta de unos 350 kW con regeneración y

dos compresores con refrigeración intermedia. Incluimos un estudio de optimización en

cuanto a los márgenes de mejora de la potencia y el rendimiento en términos de diversos

factores como la relación de presiones, la configuración de diseño de la planta y diversos

parámetros de pérdidas. Por último, comparamos las curvas potencia-rendimiento que

predice nuestro modelo con resultados de otras simulaciones numéricas.

3.1. Validación: microturbina regenerativa de gas

natural

Con objeto de validar el modelo presentado, hemos elegido como sistema con el

que comparar una microturbina comercial de gas natural (aunque también puede

trabajar con diesel, queroseno, biogas, metanol y LPG), denominada Turbec T100

(ABB/Volvo) [87], sobre la que recientemente han trabajado varios autores [6, 38] y de

la que se dispone de detallada información acerca de los parámetros básicos de diseño

y sobre algunos parámetros de pérdidas. La tabla 3.1 y la figura 3.1 contienen algunos
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de esos datos básicos. Es una planta regenerativa monoetapa (CBTX)1 y la potencia

eléctrica que genera es de 100 kW.

Compresor 

Regenerador

Cámara de

   combustión (T
H
)

Turbina

HTHE

T
1
=288 K

T
2
=488 K

T
x
=868 K

T
3
=1223 K

T
4
=923 K

T
y
=543 K

Figura 3.1: Esquema de funcionamiento y temperaturas caracteŕısticas de la microtur-
bina Turbec T100 (ABB/Volvo).

En la comparación con nuestro esquema de trabajo de ciclo cerrado, la cámara de

combustión se representa por un intercambiador de calor de alta temperatura (HTHE)

que trabaja entre la temperatura TH de la cámara de combustión y el fluido de trabajo,

que se considera aire. En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnoloǵıas para

intercambiadores de calor de alta temperatura de este tipo, que incluyen materiales

cerámicos, y sustituyen a los tradicionales intercambiadores metálicos. Pueden trabajar

a temperaturas superiores a los 1600 K. Detalles sobre el diseño y particularidades de

estos intercambiadores se pueden encontrar en [5, 88].

Estos intercambiadores son especialmente interesantes en las turbinas de combus-

1Recordemos que Horlock denota por CICIC. . . TBTB. . . X la configuración de una planta con
varios compresores (C) y refrigeradores (I),varias turbinas (T) con recalentadores intermedios (B) y
regeneración (X).
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tión externa (Externally Fired Gas Turbine, EFGT) [6, 38]. En ellas la inyección de

combustible en el fluido de trabajo se efectúa después de que éste ha pasado por la

turbina, con lo que se pueden quemar combustibles ’sucios ’ como la biomasa sin que los

álabes de la turbina sufran problemas de corrosión o desgaste. La investigación en este

tipo de turbinas es muy activa hoy en d́ıa y se ha demostrado la necesidad de diseñar

intercambiadores espećıficos capaces de trabajar con buena efectividad a temperaturas

superiores a los 1300 K.

A la hora de obtener resultados numéricos para los parámetros de salida de la mi-

croturbina propuesta con nuestro modelo (Ecs. (2.12), (2.32), (2.39) y (2.40)) hacemos

las siguientes consideraciones:

1. Adoptamos como margen plausible de valores para la efectividad del intercam-

biador de alta temperatura entre εH = 0,80 y 0,94. Estos valores se corresponden

con estudios recientes de simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) [6].

Hemos tomado además que la cesión de calor de los gases de escape al foco fŕıo

la temperatura ambiente TL es aproximadamente ideal, es decir, εL = 1,0.

2. Las cáıdas de presión, tanto en el proceso de absorción de calor, ∆pH/pH , como

en el de cesión a través de los gases de escape hacia el exterior, ∆pL/pL, se

consideran aproximadamente en torno al 4 %, siguiendo los valores sugeridos por

diversos autores [6, 89].

3. Como fluido de trabajo consideramos aire en condiciones de gas ideal con un

coeficiente adiabático medio, γ̄, entre las temperaturas mı́nima y máxima del

ciclo calculado del siguiente modo:

γ̄ =
1

T3 − T1

∫ T3

T1

cp(T )

cV (T )
dT =

1

T3 − T1

∫ T3

T1

1

1− R

cp(T )

dT (3.1)

donde cp(T ) y cV (T ) son las capacidades caloŕıficas molares del aire en función

de la temperatura. Hemos tomado como evolución de cp(T ) [90]:

cp(T ) = a1 + b1T + c1T
2 + d1T

3 + e1T
4 J/(mol K) (3.2)
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Combustible Gas natural

Potencia eléctrica generada 100 kW (±0,3)
Potencia mecánica neta, P 123 kW
Potencia generada por la turbina 282 kW
Potencia consumida por el compresor 159 kW

Calor de entrada, |Q̇H | 333 kJ/s

Relación de compresión, rp 4,5
Temperatura ambiente, T1 288 K
Temperatura de entrada en la turbina, T3 1223 K
Temperatura de los gases de escape, T4 923 K
Temperatura de salida después de regenerador, Ty 543 K

Eficiencia eléctrica neta 0,30 (±0,01)
Eficiencia termodinámica, η 0,37
Eficiencia isoentrópica de la turbina, εt 0,826
Eficiencia isoentrópica del compresor, εc 0,768
Eficiencia del regenerador, εr 0,873

Flujo másico de aire 0,7833 kg/s
Flujo másico de gases de escape 0,79 kg/s

Área de intercambio en el regenerador 164 m2

Tabla 3.1: Datos de diseño y funcionamiento de la microturbina de gas Turbec T100
(ABB/Volvo), tomados de [6, 38, 87].

con los valores de los parámetros contenidos en la tabla 3.2. Los efectos de con-

siderar como fluido de trabajo un gas real ha sido analizada en detalle por A.

Guha en [91, 92].

Con estos datos, obtenemos un coeficiente adiabático medio, γ̄ = 1,361 y unos

valores para los coeficientes ρH y ρL (Ecs. (2.4) y (2.8)), que cuantifican en nuestro
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a1 = 30,37

b1 = −11,09× 10−3

c1 = 27,36× 10−6

d1 = −15,88× 10−9

e1 = 2,29× 10−12

Tabla 3.2: Parámetros de la interpolación polinómica considerada para el cálculo del
valor medio del coeficiente adiabático del aire [90]. Las unidades son S.I..

modelo las cáıdas de presión, de ρH = ρL = 0,99.

4. Además, hemos considerado despreciables las transferencias de calor directas des-

de la cámara de combustión hacia el ambiente, es decir, ξ ' 0.

Todos los demás datos necesarios para obtener los parámetros de salida de la tur-

bina son los experimentales. En la tabla 3.3 mostramos los resultados obtenidos con

el modelo de turbina de gas multietapa propuesto en este trabajo. En correspondencia

con la turbina comercial Turbec T100 se ha tomado la configuración básica con una

sola turbina (Nt = 1) y un sólo compresor (Nc = 1). Los resultados muestran el buen

acuerdo numérico de nuestro modelo con los datos experimentales. Para la eficiencia

termodinámica, η, la desviación relativa obtenida respecto a la turbina comercial no

excede el 2,7 %, para la potencia mecánica, P , el 6,7 % y para el calor liberado, |Q̇H |,
el 4,2 %. El hecho de modificar la efectividad del intercambiador de calor de alta tem-

peratura en el intervalo realista 0,8− 0,94 sólo modifica la potencia de salida del orden

del 0,09 % y el calor absorbido del orden de 0,04 %. En la eficiencia, la diferencia es

inapreciable.
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η P (kW) |Q̇H | (kJ/s)

Modelo 0,36 114,8 319,0

Planta real 0,37 123 333

Desviación relativa ( %) 2,7 6,7 4,2

Tabla 3.3: Comparación de los parámetros de salida obtenidos con el modelo propuesto
para la microturbina Turbec T100 (ABB/Volvo) y valores reales. La efectividad del
intercambiador de alta temperatura se ha tomado como εH = 0,94 [6] (lo que da una
relación de temperaturas, τ = 4,32 y una temperatura del foco caliente, TH = 1245,7
K) y en la cesión de calor al ambiente se ha considerado εL = 1,0. Los parámetros de
irreversibilidad asociados a las cáıdas de presión en la absorción y cesión de calor se
consideran ρH = ρL = 0,99 [6, 89].

3.2. Validación: planta con dos etapas de compre-

sión

Para la validación de nuestro modelo en el caso de una planta multietapa hemos

elegido un análisis realizado dentro del marco de un proyecto de I+D de la Comunidad

Europea [89, 93] desarrollado en los años 2000-2003. En este proyecto se analizan varios

ciclos termodinámicos con objeto de elegir el más adecuado a la hora de proyectar

sistemas de cogeneración con potencias hasta los 500 kW. En ese intervalo de potencias

la limitación más importante en cuanto al desarrollo comercial de la tecnoloǵıa de

turbinas de gas es su coste de producción y mantenimiento. Esto se debe a que en este

rango de potencias hay una fuerte competencia con sistemas funcionando con motores

alternativos de combustión interna, que la industria automoviĺıstica produce en gran

cantidad con un coste de producción bastante reducido.

Por ello es fundamental buscar ciclos termodinámicos con una alta eficiencia. Los

ciclos Brayton simples sin regeneración dan eficiencias cerca del 18 %, con regenera-

ción proporcionan eficiencias en torno al 30 %, mientras que en el mismo intervalo de
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Figura 3.2: Esquema de funcionamiento y temperaturas caracteŕısticas de la planta
CICBTX analizada por A. Romier [89, 93]).
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potencias los motores alternativos de combustión interna alcanzan cifras en torno al

35 %. Pero aún queda margen en la investigación de ciclos modificados sobre la base

del ciclo de Brayton regenerativo con objeto de mejorar esa eficiencia de alrededor del

30 %.

En principio, una forma directa de mejorarla es aumentar la temperatura de entra-

da en la turbina, pero esto hace necesario el desarrollo de materiales cerámicos para

las partes calientes del ciclo, con lo que se eleva cuantiosamente el coste de producción.

Otra alternativa es aumentar el número de etapas de compresión y/o expansión. En el

proyecto que mencionamos [89, 93], se realiza un estudio sistemático, en condiciones

reales y muy similares (igual temperatura de entrada a la turbina e iguales términos de

pérdidas para los elementos básicos de la planta) de varios ciclos: un ciclo regenerativo

simple (CBTX), un ciclo regenerativo con dos etapas de compresión y refrigeración

intermedia (CICBTX) y otro ciclo regenerativo de baja presión2. Se concluye en el

estudio, que para su utilización dentro de un sistema de cogeneración, el ciclo más ade-

cuado es el CICBTX trabajando con una relación de presiones en torno a 6. Aunque el

ciclo regenerativo de baja presión alcanza una eficiencia global de cogeneración ligera-

mente más alta (un 2 % mayor), el CICBTX proporciona una mejor eficiencia eléctrica

(1 %) y una mejor eficiencia termodinámica (1,2 %). Para llegar a esos valores el ciclo

regenerativo simple CBTX requiere un flujo de aire mucho mayor (aproximadamente

1.3 veces mayor). Dicho de otro modo, el ciclo CICBTX proporciona altas eficiencias

(' 35 %) y necesita un menor flujo de aire, que es un parámetro fundamental a la

hora de dimensionar las componentes básicas de la planta: intercambiadores de calor,

regenerador y cámara de combustión.

A continuación analizamos el ciclo CICBTX (veáse el esquema en la Fig. 3.2 y los

datos experimentales en el cuadro 3.4) con objeto de comparar los resultados numéricos

para la eficiencia y la potencia obtenidas con nuestro modelo y la planta original. Para

aplicar nuestro modelo a este caso hemos hecho las siguientes consideraciones:

1. Dentro del margen realista para la eficiencia de los intercambiadores de calor que

mencionábamos en la Sec. 3.1 tomamos εH = 0,8 y εL = 1,0. Ese valor de εH da

2En este ciclo se consideran dos compresores sin refrigeración intermedia y dos etapas de cogene-
ración. De los dos compresores uno está situado antes de la turbina y del regenerador y otro se coloca
después de la primera etapa de cogeneración.
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Combustible Gas natural

Potencia en el eje, P 350 kW

Relación de compresión, rp 6
Temperatura ambiente, T1 288 K
Temperatura de entrada en la turbina, T3 1223 K
Temperatura del aire tras el regenerador, Tx 830 K

Eficiencia eléctrica neta 0,33
Eficiencia termodinámica, η 0,36
Eficiencia isoentrópica de la turbina, εt 0,85
Eficiencia isoentrópica del compresor, εc 0,77
Eficiencia del regenerador, εr 0,85

Eficiencia térmica de cogeneración 0,48
Eficiencia global 0,80

Flujo másico de aire 1,97 kg/s

Tabla 3.4: Datos de diseño y funcionamiento de la turbina de gas CICBTX analizada
por Romier [89].

lugar a una temperatura equivalente del foco caliente de TH = 1321 K.

2. Tomamos como valor aproximado para los parámetros εH y εL que caracterizan

las pérdidas asociadas a que los procesos de absorción y cesión de calor no son

perfectamente isóbaros el valor εH = εL = 0,98 [6, 89] (lo que equivale a unas

cáıdas de presión relativas en ambos procesos del orden del 8 %).

3. Igual que en la sección anterior consideramos que el fluido de trabajo que realiza

el ciclo termodinámico es aire en condiciones de gas ideal y tomamos un valor
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promedio para su coeficiente adiabático de γ̄ = 1,361.

4. Consideramos despreciables las transferencias de calor de tipo heat-leak, es decir,

ξ = 0.

η P (kW) |Q̇H | (kJ/s)

Modelo 0,37 346,1 928,1

Planta real 0,36 350 −−

Desviación relativa ( %) 2,8 1,1 −−

Tabla 3.5: Comparación de los parámetros de salida obtenidos con el modelo propuesto
para la turbina CICBTX [89] y valores reales. La efectividad del intercambiador de alta
temperatura se ha tomado como εH = 0,80 [6] (lo que da una relación de temperaturas,
τ = 4,59 y una temperatura del foco caliente, TH = 1321 K) y en la cesión de calor al
ambiente se ha considerado εL = 1,0. Los parámetros de irreversibilidad asociados a las
cáıdas de presión en la absorción y cesión de calor se consideran ρH = ρL = 0,98 [6, 89].

La tabla 3.5 muestra el buen acuerdo numérico entre los resultados de nuestro mo-

delo en el caso de una planta con dos compresores y una turbina (Nc = 2 y Nt = 1)

con los datos tomados de la literatura. La desviación relativa del rendimiento termo-

dinámico no excede el 2,8 % y la potencia obtenida el 1,1 %.

3.3. Estudio de sensibilidad de plantas reales

3.3.1. Microturbina regenerativa

Una técnica habitual en Optimización Termodinámica para analizar y optimizar

el funcionamiento o el diseño de un convertidor energético es la representación de los

diagramas potencia-rendimiento mediante la eliminación paramétrica de alguna de las
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variables controlables en el sistema [22, 94, 95, 96]. Es usual en sistemas termodinámi-

cos reales que respecto a la variable considerada, la potencia y el rendimiento tengan

máximos en puntos próximos pero no coincidentes, por lo que la forma de las curvas

potencia-rendimiento es un bucle en el que los puntos de máxima potencia y máximo

rendimiento están separados una cierta distancia. Precisamente el intervalo entre am-

bos se considera como la región óptima de trabajo del convertidor. Esto se debe a que

los sistemas reales suele estar impĺıcitamente optimizados para trabajar en un régimen

que constituya un compromiso entre máxima potencia y máxima potencia respecto al

combustible consumido.

0.30 0.40 0.50 0.60
0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40
η

P

Figura 3.3: Diagrama potencia-rendimiento para la microturbina analizada en [6], ob-
tenido eliminando paramétricamente la relación de presiones, rp. La flecha indica el
sentido creciente de rp. La potencia se presenta en unidades adimensionales. Se señalan
en colores los puntos de máxima potencia, máximo rendimiento y el punto de diseño
real (azul oscuro).

En la figura 3.3 representamos la curva potencia3-rendimiento obtenida eliminando

la relación de presiones, rp entre las curvas P = P (rp) y η = η(rp) para la microturbina

3Definimos una potencia en unidades adimensionales como: P = P/(CwTL) donde Cw es la capa-
cidad caloŕıfica del fluido de trabajo y TL es la temperatura de la fuente fŕıa.
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de 100 kW analizada por Mello [6]. En la aplicación de nuestro modelo, todos los

parámetros son los experimentales detallados en la sección 3.1, salvo la relación de

presiones que se ha considerado un parámetro libre para obtener la curva roja de la

figura. La curva se recorre en el sentido horario al aumentar la relación de presiones.

El punto azul oscuro representa el punto de diseño real de la planta y también se

muestran los puntos de máxima potencia y máximo rendimiento. El punto de diseño

real está en el intervalo esperado, aproximadamente equidistante de los puntos de los

dos máximos. La relación de presiones experimental es de 4,5, la máxima potencia en

nuestro modelo se obtendŕıa con una relación de presiones superior, rp(Pmax) = 6,5, y

el máximo rendimiento con una ligeramente inferior, rp(ηmax) = 3,5.

La tabla 3.6 contiene los valores del máximo rendimiento y la máxima potencia

predichos por nuestro modelo para esta planta real cuando se considera como variable

únicamente la relación de presiones. Es posible mejorar el rendimiento un 1,6 % si se

reduce la relación de presiones al valor que da el rendimiento máximo, rp(ηmáx) = 3,5,

pero a costa de disminuir la potencia, puesto que la potencia en condiciones de máximo

rendimiento que se obtiene es un 8,1 % más pequeña que en las condiciones de diseño.

Análogamente, aumentando la relación de presiones desde el valor de diseño de 4,5

hasta la que da la máxima potencia rp(Pmáx) se incrementa la potencia en un 4,4 %,

pero el rendimiento se disminuye en un 7,5 %.

Analizando el calor absorbido en el ciclo, que es una variable proporcional al com-

bustible consumido, si el sistema se optimizara para trabajar en condiciones de máximo

rendimiento, se produciŕıa un ahorro en el calor de entrada cercano al 10 %, y, sin em-

bargo, si se considera como objetivo maximizar la potencia, ésto repercutiŕıa en un

incremento cercano al 13 %.

Otro análisis que permite nuestro modelo es predecir cuáles seŕıan los parámetros

de salida de la planta cambiando la configuración de diseño CBTX para convertir-

la en multietapa. Si mantenemos todos los parámetros de la planta real, incluyendo

ahora la relación de presiones, pero modificamos la compresión para hacerla en varias

etapas con refrigeración intermedia o se hace lo mismo en la expansión (multietapa

con recalentamiento intermedio) se obtiene una evolución como la que se muestra en

el cuadro 3.7. Hemos considerado en él hasta una configuración CICBTBTX con dos
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Máximo rendimiento

ηmáx = 0,366 rp(ηmáx) = 3,5

+1,6 % respecto a punto de diseño

Máxima potencia

Pmáx = 119,8 kW rp(Pmáx) = 6,5

+4,4 % respecto a punto de diseño

Calor absorbido

|Q̇H |ηmáx
= 288,4 kJ/s

−9,6 % respecto a punto de diseño

|Q̇H |Pmáx
= 359,4 kJ/s

+12,7 % respecto a punto de diseño

Tabla 3.6: Rendimiento y potencia máximas posibles de la microturbina CBTX con-
siderando como variable la relación de presiones y manteniendo los demás parámetros
como en la planta experimental. La relación de presiones de la planta real es rp = 4,5.

compresores y dos turbinas porque por razones económicas la incorporación de más

etapas seŕıa inviable. En la tabla se observa que la configuración con dos compresores

y una única turbina CICBTX permite aumentar la potencia un 13,4 % respecto a la

CBTX a costa de que el calor de entrada aumente sólo un 3,3 %. Esto tiene como

consecuencia que el rendimiento térmico aumenta de forma notable, cerca de un 10 %.

Si se adopta una configuración CBTBTX la potencia aumenta incluso más que con la

configuración CICBTX, pero se requiere un consumo de combustible bastante mayor

y el rendimiento aumenta un 8,9 % respecto a la configuración CBTX, algo menos que
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CBTX CICBTX CBTBTX CICBTBTX

η 0,360 0,39 (+9,7) 0,392 (+8,9) 0,422 (+17,2)
P (kW) 114,8 130,2 (+13,4) 142,4 (+24,0) 157,8 (+37,5)

|Q̇H | (kJ/s) 319,0 329,7 (+3,3) 363,0 (+13,8) 373,7 (+17,1)

Tabla 3.7: Parámetros de salida de la microturbina CBTX si, manteniendo inalterados
los parámetros básicos del ciclo y de pérdidas, se modifica la configuración de la planta.
En paréntesis se muestran las variaciones relativas en porcentaje [∆( %)] respecto a la
configuración experimental CBTX.

con la CICBTX. Introduciendo dos etapas de compresión y dos de expansión, diseño

CICBTBTX, se consigue aumentar considerablemente el rendimiento, hasta un 17,1 %,

debido a que la potencia aumenta muy apreciablemente, un 37,5 % respecto a CBTX

y el calor de entrada lo hace en menor medida, un 17,1 %.

Para analizar la sensibilidad de la potencia y el rendimiento de la planta respecto

a las principales irreversibilidades que afectan al ciclo termodinámico haremos uso de

un tipo de diagramas habituales en el análisis termoeconómico de sistemas de este

tipo [78]. Este análisis es imprescindible tanto a la hora de diseñar la planta y decidir

las inversiones a realizar en los distintos componentes, como en la predicción de la evo-

lución de los parámetros de salida durante la vida de la planta, puesto que dependen

del estado de los componentes y su evolución con el tiempo. En la figura 3.4 represen-

tamos la evolución del rendimiento térmico, la potencia mecánica de salida y el calor

absorbido para la planta CBTX que estamos considerando en esta sección en términos

de variaciones de los parámetros que caracterizan las principales pérdidas respecto a

los parámetros considerados en el diseño real de la planta. En concreto, analizamos las

variaciones de las pérdidas en la turbina (εt) y el compresor (εc), individualmente y en

conjunto (εt + εc) y las irreversibilidades en el regenerador (εr). En términos relativos

contemplamos un posible margen del 5 % respecto a los parámetros de los componen-

tes en el punto de diseño. En términos reales esto se traduce en que εt fluctúa en el

intervalo [0,785, 0,867] (el valor real en la planta es 0,826), εc fluctúa en [0,730, 0,806]

(el valor real en la planta es 0,768) y εr se encuentra en el intervalo [0,829, 0,917] (el
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simultáneamente (εt + εc) y la eficiencia del regenerador (εr). En el eje horizontal se
representa en cada caso el incremento relativo, ∆( %), respecto al punto de diseño.
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valor real en la planta es 0,873).

En la figura 3.4 se observa, en primer lugar, que la variación de las tres funciones

consideradas es lineal en todos los casos, dentro del intervalo tomado. Una mejora en

la eficiencia del regenerador, εr implica un aumento del rendimiento, pero menor que

mejorando los otros componentes. Este aumento es aproximadamente del 5 % en el

intervalo considerado, es decir, mejorando la eficiencia del regenerador hasta un 5 %.

En el caso de εr esta evolución del rendimiento se debe a que la potencia obtenida es

independiente de las pérdidas en el regenerador, pero la disminución de estas pérdidas

provoca un menor calor de entrada, es decir, un menor consumo (recta de pendiente

negativa en la figura correspondiente a |Q̇H |). El rendimiento puede mejorar hasta

un 6 % aproximadamente si la eficiencia del compresor aumenta al valor máximo del

intervalo considerado, un 5 %. En este caso, aumenta la potencia (6,5 %) y el consumo

lo hace más lentamente (3,9 %) lo que explica el aumento neto de eficiencia. Algo similar

ocurre al mejorar la eficiencia de la turbina εt. En este caso se consigue un aumento

máximo de la eficiencia cercano al 8 %.

Cuando se analizan ambos componentes, turbina y compresor, simultáneamente

(εt+εc), es posible mejorar la eficiencia hasta cerca del 14 %, aumentando la potencia un

18,1 % y disminuyendo el consumo en un 3,9 %. Comentarios análogos a los anteriores

se pueden hacer en el caso de que se produzca un aumento de las pérdidas de esos tres

elementos, turbina, compresor y regenerador durante el ciclo de operación de la central.

Brevemente, en el intervalo considerado, un aumento de las pérdidas en el regenerador

de un 5 % provoca una disminución de eficiencia también del 5 % y en el otro extremo,

si la eficiencia de la turbina y el compresor disminuyen simultáneamente hasta un 5 %,

la eficiencia de la planta se verá afectada en un 15,5 % aproximadamente.

En cuanto a la evolución de los parámetros de salida con las cáıdas de presión en los

procesos de absorción y cesión calor, hemos representado en la figura 3.5, η, P y |Q̇H |
considerando como origen las cáıdas en la planta real ∆pH/pH = ∆pL/pL ≡ ∆p/p =

4,0 % y considerando un margen del 100 %, es decir, un intervalo [0,0, 8,0] ( %). En todos

los casos, como cabŕıa esperar, las curvas tienen pendiente negativa, una disminución de

las cáıdas de presión mejora los parámetros de salida de la planta. El comportamiento

es aproximadamente lineal y, por lo tanto, previsible. El rendimiento aumenta hasta
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Figura 3.5: Sensibilidad de planta CBTX [6] a cambios en las cáıdas de presión relativas
en la absorción y cesión de calor. En el eje horizontal representamos el incremento
relativo de las cáıdas de presión, ∆(∆p/p)( %), respecto al punto de diseño.
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aproximadamente un 7 % cuando la cáıda de presión se lleva desde el punto de diseño

hasta el menor valor considerado, la potencia mejora un 10 % y el calor requerido

aumenta en un 3,1 %. Al aumentar las cáıdas de presión desde los valores de diseño de

la planta hasta el 8 % provocan disminuciones del rendimiento cercanas al 8 %, de la

potencia de un 10,8 % y del calor liberado de un 3,3 %.

En la Figura 3.6 representamos la sensibilidad de los parámetros de salida a la efi-

ciencia de los intercambiadores de calor con la fuente caliente, εH y con la fuente fŕıa,

εL. Para εH , teniendo en cuenta los márgenes realistas de los intercambiadores de hoy

en d́ıa (ver sección 1.2.1) y el ĺımite ideal, hemos contemplado una variación sobre el

valor de diseño, εH = 0,94, entre el −15 % y el +6 %, que equivale a un intervalo de

eficiencias: [0,8, 1,0]. Para la eficiencia del intercambiador de la parte fŕıa, como en el

punto de diseño hemos asumido condiciones cercanas a las ideales, hemos analizado

pérdidas de eficiencia de hasta el −15 %, es decir hasta un valor εL = 0,8. Conviene

remarcar dos hechos: (a) incluso en intervalos de los parámetros reducidos la evolución

de rendimiento, potencia y calor de entrada es cuadrática y (b) el rendimiento es mucho

más sensible a variaciones de εL que de εH . En la parte superior de la figura 3.6 se obser-

va que en el ĺımite inferior de εH el rendimiento ha bajado desde el valor experimental

de 0,36 hasta 0,33, mientras que si se produce la reducción equivalente de εL baja hasta

0,29 (lo que equivale a una disminución de casi el 20 %). Otro punto interesante es que

aumentando la eficiencia del intercambiador con la cámara de combustión desde 0,94

hasta su valor ideal, el incremento de eficiencia seŕıa muy reducido, de 0,36 en el punto

de diseño hasta 0,37 (algo menos del 3 %).

3.3.2. Planta con dos etapas de compresión y refrigeración
intermedia

Realizaremos a continuación un análisis similar para la planta CICBTX sobre la

base de los datos reales de A. Romier [89]. En la figura 3.7 representamos la curva

potencia-rendimiento obtenida eliminando la relación de presiones entre las curvas co-

rrespondientes a la potencia y el rendimiento. Todos los demás parámetros se mantienen

en los valores reales. En esta planta, el punto de diseño de la planta está muy próximo

al de máximo rendimiento. La relación de presiones real es de 6,0. A partir de nuestro
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Figura 3.6: Sensibilidad sobre el punto de diseño de la eficiencia de la planta (η), la
potencia generada (P (kW)) y el calor de entrada (|Q̇H | (kJ/s)) de la microturbina
CBTX [6] a variaciones de la eficiencia de los intercambiadores de calor con las fuentes
externas. En azul se considera εL variable y εH en condiciones de diseño, εH = 0,94.
En rojo se considera εH variable y εL en condiciones de diseño, εL ' 1,0
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Figura 3.7: Diagrama potencia-rendimiento para la turbina CICBTX [89]. La flecha
indica el sentido creciente de rp. Se señalan en colores los puntos de máxima potencia,
máximo rendimiento y el punto de diseño real (azul oscuro).

modelo, la potencia máxima para esta planta CICBTX se obtendŕıa en rp(Pmáx) = 11,6

y el máximo rendimiento en rp(ηmáx) = 5,4.

La tabla 3.8 contiene los valores máximos del rendimiento y la potencia y el calor

absorbido en ambos casos. En este caso es posible aumentar el rendimiento desde

el punto de diseño hasta el valor máximo reajustando la relación de presiones. Ese

aumento, sin embargo, es pequeño, el 0,14 % y supondŕıa una disminución de potencia

(potencia en condiciones de máximo rendimiento) del 3,0 %. Si el objetivo fuese, desde

el punto de diseño aumentar la potencia es posible hacerlo hasta un 8,4 % (punto de

máxima potencia) aumentando la relación de presiones de rp = 6,0 hasta rp(Pmáx) =

11,6. En ese caso el empeoramiento del rendimiento (rendimiento en condiciones de

máxima potencia) seŕıa del 8,2 %.

En cuanto a otras alternativas de configuración de la planta, la tabla 3.9 resume

los parámetros de salida de la planta, si manteniendo las variables básicas de la planta

CICBTX analizada, se modifica el número de etapas o se sustituyen los dos compre-
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Máximo rendimiento

ηmáx = 0,373 rp(ηmáx) = 5,4

+0,14 % respecto a punto de diseño

Máxima potencia

Pmáx = 375,3 kW rp(Pmáx) = 11,6

+8,4 % respecto a punto de diseño

Calor absorbido

|Q̇H |ηmáx
= 898,6 kJ/s

−3,2 % respecto a punto de diseño

|Q̇H |Pmáx
= 1090,8 kJ/s

+17,5 % respecto a punto de diseño

Tabla 3.8: Rendimiento y potencia máximas posibles de la turbina CICBTX consi-
derando como variable la relación de presiones y manteniendo los demás parámetros
como en punto de diseño. La relación de presiones de la planta real es rp = 6,0.

sores por una turbina. En este último caso, modificando la configuración CICBTX a

otra CBTBTX con dos turbinas y recalentamiento intermedio, se obtiene una ligera

ganancia de rendimiento (0,8 %) provocada por un considerable aumento de potencia

(14,8 %), pero a costa de que el calor de entrada aumente también de forma apreciable

(14,0 %). En el caso de una configuración CICBTBTX, es decir, añadiendo una turbina

y recalentamiento, pero manteniendo la relación de presiones y demás parámetros, se

conseguiŕıa aumentar el rendimiento cerca del 11 %, la potencia casi el 31 % y seŕıa

necesario un 18,0 % más de calor de entrada.
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Figura 3.8: Sensibilidad sobre el punto de diseño de la eficiencia de la planta (η),
la potencia generada (P (kW)) y el calor de entrada (|Q̇H | (kJ/s)) de la planta
CICBTX [89, 93] a variaciones de la eficiencia del compresor (εc), de la turbina (εt),
ambas simultáneamente (εt+εc) y la eficiencia del regenerador (εr). En el eje horizontal
se representa en cada caso el incremento relativo, ∆( %), respecto al punto de diseño.
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CBTX CICBTX CBTBTX CICBTBTX

η 0,326 (−12,6) 0,373 0,376 (+0,8) 0,413 (+10,7)
P (kW) 290,9 (−15,9) 346,1 397,5 (+14,8) 452,3 (+30,7)

|Q̇H | (kJ/s) 890.8 (−4,02) 928,1 1058,3 (+14,0) 1095,0 (+18,0)

Tabla 3.9: Parámetros de salida de la turbina CICBTX si, manteniendo inalterados los
parámetros básicos del ciclo y de pérdidas, se modifica la configuración de la planta.
En paréntesis se muestran las variaciones relativas [∆( %)] respecto a la configuración
CICBTX.

El análisis de la sensibilidad de la planta CICBTX, figura 3.8, a las eficiencias del

regenerador, εr, el compresor, εc, y la turbina, εt, arroja unos resultados muy similares

a los de la planta CBTX. La evolución del rendimiento térmico, la potencia y el calor

de entrada es lineal cuando se representa frente a incrementos de eficiencia relativos al

punto de diseño de la planta. La mayor sensibilidad del rendimiento se obtiene cuando se

representa respecto a variaciones conjuntas de εc+ εt. En este caso, cuando la eficiencia

de ambos componentes aumenta simultáneamente un 5 % (εc = 0,81, εt = 0,89 porque

recordemos que en este caso [89] el punto de diseño se encuentra en εc = 0,77, εt = 0,85)

el rendimiento se incrementa en un 13,6 %. Y al contrario, al disminuir las eficiencias

de esos componentes en ese mismo porcentaje la pérdida de rendimiento alcanza el

−15,5 %. En el extremo opuesto está la sensibilidad del rendimiento a la eficiencia del

regenerador. Si ésta aumenta un 5 %, el rendimiento se ve mejorado en un 5,3 % y

al contrario. Entre mejorar la eficiencia de la turbina o el compresor por separado, el

rendimiento es ligeramente más sensible a cambios en la eficiencia de la turbina: mejora

hasta un 7,8 % si εt aumenta un 5 % y empeora un 8,3 %, si εt disminuye un 5 %. En

el caso del compresor el rendimiento aumenta un 6,1 % si εc mejora un 5 % y se reduce

un 7,0 % si εc baja un 5 %.

La sensibilidad de la planta CICBTX a las cáıdas de presión en los procesos de

absorción y cesión de calor se muestra en la figura 3.9. En este caso las cáıdas en la

planta real son cercanas al 8 % y hemos comprobado el efecto de variarlas en un intervalo

[0,0, 16,0]( %). En comparación con la planta CBTX, aunque el comportamiento del
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Figura 3.9: Sensibilidad de planta CICBTX [89, 93] a cambios en las cáıdas de pre-
sión relativas en la absorción y cesión de calor. En el eje horizontal representamos el
incremento relativo de las cáıdas de presión, ∆(∆p/p)( %), respecto al punto de diseño.
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rendimiento, la potencia y el calor de entrada siguen manteniendo aproximadamente

una tendencia lineal, hay mayores diferencias numéricas. El rendimiento disminuye un

14,5 % si la cáıda de presión se multiplica por dos y la potencia disminuye un 19,6 %.

Esto supone una reducción del calor de entrada del 6,0 %. En el otro extremo, el caso

ideal de ausencia de pérdidas de presión, conllevaŕıa un aumento del rendimiento del

11,3 %, de la potencia del 16,9 % y del calor de entrada del 5,2 %.

El efecto en esta planta de variaciones de las eficiencias de los intercambiadores de

calor, εH ó εL, respecto a sus valores de diseño (εH = 0,8 y εL = 1) es similar al que

se produce en la microturbina CBTX. En este caso hemos considerado un margen de

variación para εH sólo positivo (hasta +20 % que equivale a εH = 0,96) porque el valor

0,8 es muy conservador para intercambiadores de última tecnoloǵıa. Por el contrario

en εL sólo podemos considerar intercambiadores menos eficientes. En concreto, hemos

tomado como ĺımite inferior −15 %, que corresponde a εL = 0,85. El ajuste a los puntos

obtenidos en nuestro modelo se representa en la figura 3.10 en forma cuadrática porque

sólo aśı es aceptable.

El rendimiento es, igual que en la planta CBTX, más sensible a variaciones en

εL, disminuye un 10,8 % al pasar del valor de diseño a una disminución del 15 %. Al

aumentar εH hasta su ĺımite ideal, el rendimiento se incrementa en un 8,1 % porque la

potencia se incrementa un 16,3 % a costa de que el calor de entrada aumente un 8,3 %.

3.4. Comparación con resultados de simulación

En esta sección presentamos la validación de nuestro modelo de turbina de gas

irreversible multietapa comparando nuestros resultados numéricos para la potencia y el

rendimiento con los resultados de simulación presentados por Horlock [9] para distintas

configuraciones de planta. Por razones de tipo económico, las configuraciones realistas

admiten usualmente hasta un máximo de dos turbinas y dos compresores que en la

notación de Horlock se corresponde con una planta CICBTBTX. Analizaremos desde

el caso simple sin regeneración CBT hasta esa turbina multietapa.

En la figura 3.11(a) representamos la potencia en unidades adimensionales (P ≡
P/(CwTL)) frente al rendimiento eliminando paramétricamente la relación de presiones

rp entre las curvas η = η(rp) y P = P (rp). En la figura se observa cómo, para cualquier
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Figura 3.10: Sensibilidad sobre el punto de diseño de la eficiencia de la planta (η), la po-
tencia generada (P (kW)) y el calor de entrada (|Q̇H | (kJ/s)) de la turbina CICBTX [89]
a variaciones de la eficiencia de los intercambiadores de calor con las fuentes externas.
En azul se considera εL variable y εH en condiciones de diseño, εH = 0,80. En rojo se
considera εH variable y εL en condiciones de diseño, εL ' 1,0
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configuración, los puntos de máxima potencia y máximo rendimiento no son coinciden-

tes. Es decir, fijados todos los demás parámetros del modelo, para cada configuración,

hay un valor de la relación de presiones que da lugar a la máxima potencia y otro dife-

rente que provoca el máximo rendimiento. Con objeto de comparar nuestros resultados

con los de Horlock se consideran solamente irreversibilidades internas, es decir, que en

la parte caliente el acoplamiento del fluido con la cámara de combustión se considera

ideal (εH = 1) y en la parte fŕıa, la cesión de calor desde los gases de escape hacia el

ambiente también (εL = 1). Una de las ventajas de nuestro modelo es que incorpora

como casos particulares o casos ĺımite muchos de los modelos sobre este tipo de ciclos

analizados previamente en la literatura, como por ejemplo el caso mencionado (exorre-

versible). En el Apéndice A resumimos las ecuaciones básicas de algunos de estos casos

y las comparamos con las obtenidas por otros autores.

Es interesante que las curvas correspondientes a los esquemas CBT y CBTX, están

construidas en sentidos opuestos. Si εr = 0 (CBT) y aumenta rp, primero se alcanza la

condición de potencia máxima y después la eficiencia máxima para un mayor rp. Esto

quiere decir que la curva η(P ), en ausencia de regeneración, se construye en el sentido

contrario de las agujas del reloj. Al contrario, cuando se considera la regeneración, la

curva η(P ) se construye en el sentido de las agujas del reloj porque la relación de pre-

siones que da la eficiencia máxima es menor que la que proporciona potencia máxima.

Este comportamiento es mantenido para cualquier valor de Nt, Nc, cuando existe rege-

neración. Este resultado concuerda con el obtenido por Horlock (véase la figura 3.11(b))

mediante simulaciones numéricas de plantas con configuraciones similares que inclu-

yen efectos de no idealidad de la mezcla de gases. Las escalas horizontales de los dos

gráficos de la figura 3.11 no son comparables, pero el acuerdo entre los rendimientos

obtenidos en nuestro modelo y los tomados como referencia son muy correctos, tanto en

los valores numéricos concretos, como en su evolución al modificar las configuraciones

de planta. Tal y como discutimos en el Apéndice A, la potencia máxima en las con-

figuraciones CBT y CBTX es idéntica porque se puede demostrar anaĺıticamente que

en ausencia de irreversibilidades externas, la potencia es independiente de la eficiencia

del regenerador, εr.

Otro aspecto destacable, que se observa directamente a partir de la Fig. 3.11(a) es
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Figura 3.11: Diagrama potencia-rendimiento para varias configuraciones de planta. (a)
Resultados numéricos obtenidos con nuestro modelo. La parametrización se realiza
eliminando la variable rp entre las curvas P = P (rp) y η = η(rp). En todas ellas se han
tomado: γ = 1,4, τ = 5, ρL = ρH = 0,97, εc = εt = 0,9, εL = εH = 1, εr = 0,75 y ξ = 0.
(b) Curvas obtenidas por Horlock [9] mediante simulaciones numéricas que incluyen
los efectos de no idealidad del fluido de trabajo. En cada una se muestran los puntos
correspondientes a ciertos valores de rp.

que la configuración CBTBTX es más favorable en cuanto a la potencia que la CICBTX,

pero ocurre justo al revés en cuanto al rendimiento. En la figura 3.11 también se observa
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rp(ηmáx) ηmáx rp(Pmáx) Pmáx

H H H H

CBT 45 32 0,44 0,40 16 13 − 1,0
CBTX 9 7,5 0,46 0,45 16 13 − 1,0

CBTBTX 16 11 0,45 0,47 30 31 − 1,5
CICBTX 16 12 0,50 0,49 35 28 − 1,3

CICBTBTX 36 24 0,50 0,52 − − − −

Tabla 3.10: Comparación de nuestros cálculos con los resultados de Horlock (H) [9]
donde se consideran solamente las irreversibilidades internas (τ = 5, ρL = ρH = 0,97,
εc = εt = 0,9, εr = 0,75, ξ = 0, y εL = εH = 1) para la máxima eficiencia, ηmáx, razón
de presiones para la máxima eficiencia, rp(ηmáx), potencia máxima, Pmáx, y razón de
presiones para la condición de potencia máxima, rp(Pmáx).

como al doblar el número de turbinas y compresores desde la configuración CBTX, es

decir, al pasar de ella a la CICBTBTX, la potencia aumenta casi en un 50 % mientras

que el rendimiento mejora en un 13 % aproximadamente. En esta configuración el valor

máximo del rendimiento se obtiene aproximadamente para rp ' 24 (véase tabla 3.10),

pero la potencia no presenta un máximo si no que aumenta asintóticamente de forma

monótona (al menos en un intervalo muy amplio de relaciones de presión).

La tabla 3.10 contiene una comparación de las relaciones de presión a las que

se consigue la máxima potencia, rp(Pmáx) y la máxima eficiencia, rp(ηmáx) con los

resultados obtenidos por Horlock. También se incluyen los valores máximos de las

eficiencias obtenidas en nuestro modelo, ηmáx, que se asemejan muy satisfactoriamente

con sus resultados. Los valores máximos de la potencia no están incluidos en el cuadro

porque en el trabajo de Horlock la potencia se expresa en unidades reales, incluyendo

el flujo de masa (que no se explicita en el trabajo de Horlock), y nosotros obtenemos

la potencia en unidades normalizadas, sin considerar un flujo de masa o de número de

moles concreto.

Recientemente, Tyagi y col. [21] han propuesto un modelo particular para una

planta con dos compresores y dos turbinas, con los correspondientes refrigeradores y
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recalentadores y regeneración (es decir, un esquema CICBTBTX). Su modelo admite

también la posibilidad de que la absorción y la cesión de calor no tengan lugar hacia

fuentes de temperatura constante, si no variable. Dentro de un esquema anaĺıtico ba-

sado en las ideas de la Termodinámica de Tiempos Finitos, demuestran que tomando

como variable la temperatura de trabajo de la turbina de alta presión, tanto la eficien-

cia como la potencia obtenidas presentan sendos máximos, que son próximos, pero no

coincidentes. Es decir, también predicen la existencia de bucles cerrados P−η tomando

como variable la mencionada temperatura. Aunque su modelo y la parametrización que

utilizan no es exactamente comparable con la nuestra, obtienen rendimientos máximos

del orden de 0,51 y potencias adimensionales del orden de 1,9. Es decir, al menos cuan-

titativamente sus resultados para el esquema concreto CICBTBTX son similares a los

obtenidos en nuestro caso (véase la tabla 3.10) con un esquema mucho más general,

del que la configuración CICBTBTX sólo es un caso particular más.

Hemos comparado también numéricamente los resultados de nuestro modelo con

las simulaciones de Herranz y col. [97], que consideran una configuración similar a la

que nosotros denotamos por CICBTX. Ellos consideran helio como fluido de trabajo

(cp = 5,193 kJ/kg y γ = 1,67) y toman como parámetros los siguientes: τ = 3,936,

ηc = 0,9, ηt = 0,93, ηr = 0,9, ρH = ρL = 0,97 y εL = εH = 0,98. Con esos datos obtienen

una eficiencia del 46,9 % para una relación de presiones, rp = 2,55. Nuestro modelo en

las mismas condiciones obtiene una eficiencia del 46,1 % para un valor de rp ligeramente

superior, rp = 3,29. También analizan una configuración aún más compleja, un sistema

con 2 compresores y 3 turbinas, para la que obtienen (con los mismos parámetros) una

eficiencia máxima del 50,7 % para rp = 2,90. Nosotros obtenemos una eficiencia del

50,9 % para rp = 4,97.

J.I. Linares y col. analizan en [98] diversas configuraciones de ciclos Brayton y Ran-

kine para centrales térmicas. A partir de ecuaciones de balance energético y utilizando

un entorno de simulación comercial (Engineering Equation Solver (EES)) obtienen en

el caso Brayton los rendimientos para una temperatura fija de entrada en la turbi-

na (1473 K), ηt = 0,90 y ηc = 0,85. Con esos parámetros calculan un rendimiento

máximo para un ciclo CBT, ηmáx = 0,42 a rp = 36,53; para una configuración CBTX,

ηmáx = 0,52 a rp = 6,457; para una CICBTX, ηmáx = 0,54 a rp = 11,43 y para una
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CBTBTX, ηmáx = 0,53 a rp = 8,829. Además estiman datos de potencia en unidades

reales considerando un flujo másico de 400 kg/s, obteniendo un intervalo de poten-

cias máximas entre 143,2 MW para la configuración CBT hasta 226,5 MW para la

CBTBTX.





Caṕıtulo 4

Estudio de sensibilidad y
optimización de la potencia y el
rendimiento

El objeto de este caṕıtulo es estudiar de forma teórica la influencia de todas las

fuentes de irreversibilidad que hemos considerado en nuestro modelo cuando actúan

de forma simultánea y cómo afectan a la potencia y al rendimiento del ciclo para

diversas configuraciones multietapa. Asimismo, realizaremos un análisis de dos posibles

reǵımenes de funcionamiento óptimo del sistema, el de máxima potencia y el de máximo

rendimiento, para diversas configuraciones de la planta en función del número de etapas

intermedias que se consideren. Dicho de otro modo, presentamos en este caṕıtulo el

carácter predictivo de nuestro esquema de trabajo, que al ser anaĺıtico, permite de

forma directa y muy flexible prever la evolución de la potencia y el rendimiento en

función de las variables fundamentales que caracterizan la configuración de la planta y

sus principales pérdidas.

4.1. Evolución con la relación de presiones y el heat-

leak

En la figura 4.1(a), representamos la evolución del rendimiento térmico para diferen-

tes configuraciones de la planta y con valores realistas para los parámetros que caracte-

rizan las diferentes irreversibilidades del modelo. En ella se comparan los rendimientos
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en función de la relación de presiones para varias configuraciones, incorporándose las

irreversibilidades por heat-leak [72]. Se incluyen además las curvas sin heat-leak y vemos

que la forma de las curvas no vaŕıa sustancialmente pero el valor numérico disminuye

entre un 2 y un 6 % para ξ = 0,02 [22] según la configuración.

Observamos en la figura que la pendiente de las curvas después de que se alcance

ηmáx depende significativamente de la configuración de la planta, siendo las configu-

raciones CBTX y CBTBTX las que tienden a cero más rápidamente. Esto hace que

obtengamos mejores eficiencias con la configuración más simple (CBT), para rp > 15

si lo comparamos con CBTX y para rp > 23 cuando lo comparamos con CBTBTX.

rp(ηmáx) ηmáx rp(Pmáx) Pmáx

CBT 23(23) 0,34 (0,32) 11,5 0,71
CBTX 5,5(6) 0,39 (0,37) 8,3 0,76

CBTBTX 7,5(8) 0,41 (0,40) 13,7 1,1
CICBTX 9,3(10) 0,44 (0,43) 19,3 1,05

CICBTBTX 15,5(17) 0,47 (0,46) − −

Tabla 4.1: Resultados de la eficiencia máxima, ηmáx, razón de presiones para la máxima
eficiencia, rp(ηmáx), potencia máxima, Pmáx, y razón de presiones para la condición
de potencia máxima, rp(Pmáx), considerando las irreversibilidades internas y externas
(τ = 0,2, ρL = ρH = 0,97, εc = εt = 0,9, εr = 0,75, ξ = 0, y εL = εH = 0,9). Entre
paréntesis están incluidos los resultados de la eficiencia considerando ξ = 0,02.

La relación de presiones que da el máximo del rendimiento en la configuración CBT

es relativamente alta (rp(ηmáx) ' 23) (véase tabla 4.1). Sin embargo, al introducir el

regenerador ese valor disminuye mucho. En la configuración CBTX, rp(ηmáx) ' 5,5.

Manteniendo el regenerador y aumentando el número de etapas, se incrementa ese

valor de rp, pero hasta la configuración con Nt = Nc = 2 siempre se obtiene un valor

máximo. Los cambios numéricos de rp(ηmáx) y ηmáx los tenemos reflejados en la siguiente

tabla 4.1.

La cáıda monótona de la potencia de salida hacia cero después de su valor máximo

es mucho más rápida para CBTX y CBTBTX donde afectan considerablemente las
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Figura 4.1: Rendimiento (a) y potencia (b) como funciones de la relación de presiones
cuando se consideran todas las fuentes de irreversibilidad del modelo para varias con-
figuraciones de planta. En el caso del rendimiento se ofrecen resultados con heat-leak
(ξ = 0,02, color rojo) y sin él (ξ = 0, azul). Los demás parámetros utilizados son:
γ = 1,4, τ = 5, ρL = ρH = 0,97, εc = εt = 0,9, εL = εH = 0,9 y εr = 0,75 [22]. Nótese
que la potencia es independiente del heat-leak.
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0,97, εc = εt = 0,9, εL = εH = 0,9 y εr = 0,75 y ξ = 0,02.
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irreversibilides asociadas a los intercambiadores externos. Aqúı la cáıda de la curva

CBTX es tan rápida que para rp por encima de 14, la potencia de salida es mayor con

la configuración CBT.

La figura 4.2 muestra la evolución de potencia y rendimiento hacia el ĺımite N →∞,

es decir, al ir aumentando progresivamente el número de etapas de enfriamiento y ca-

lentamiento cuando su número coincide y se consideran valores realistas de todos los

parámetros de irreversibilidad. En el caso del rendimiento, aunque no se alcanza un

máximo dentro del intervalo para valores rp < 60, su aumento relativo desde N = 1

hasta su valor ĺımite es de aproximadamente el 35 %. El valor máximo (∼ 0,6) está lejos

del correspondiente ĺımite de Carnot, que seŕıa ηC = 0,8. Para la potencia, dentro del

mismo intervalo de valores de rp el correspondiente incremento es de casi el 80 %. El

aumento de potencia con el número de etapas no es indefinido porque al aumentar el

número de compresores simultáneamente con el de turbinas éstos requieren progresi-

vamente más trabajo de las turbinas y, por tanto, la potencia de salida aumenta hasta

que toda la potencia producida por las turbinas añadidas la consumen los compresores.

En la figura 4.3 dibujamos las curvas η−P , parametrizadas respecto a rp, para varias

configuraciones alrededor de la región de máxima eficiencia y de máxima potencia.

Consideramos dos valores diferentes de εL = εH < 1. Por ejemplo, cuando εL = εH =

0,90, las potencias máximas obtenidas a partir de los esquemas CICBTX y CBTBTX

son similares, pero cuando las irreversibilidades externas decrecen y εL = εH = 0,95,

CBTBTX devuelve casi un 8 % más de potencia que CICBTX. Otro efecto que se

ve claramente es que para εL = εH = 0,95, la potencia aumenta menos que para

εL = εH = 0,90, añadiendo un regenerador al esquema básico CBT.

Comparando las configuraciones CICBTX y CBTBTX, un valor de εL = εH =

0,9 provoca que ambas configuraciones tengan una potencia máxima similar, pero al

mejorar εL = εH hasta 0,95, se consigue un apreciable aumento de potencia con dos

turbinas respecto a la configuración con dos compresores.

4.2. Optimización de la potencia y el rendimiento

Para comprender en más profundidad la influencia de las irreversibilidades tanto

externas como internas al sistema, vamos a estudiar en esta sección los valores máximos
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εL = εH = 0,9. Los demás parámetros utilizados son: γ = 1,4, τ = 5, ρL = ρH = 0,97,
εc = εt = 0,9 y εr = 0,75 y ξ = 0,02.
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de la eficiencia, ηmáx y la potenciade salida, Pmáx, en función de las diversas fuentes de

irreversibilidad contempladas en nuestro modelo: irreversibilidades externas asociadas

a las transferencias de calor entre el fluido de trabajo y las fuentes externas, pérdidas

en las turbinas y compresores, irreversibilidades en el regenerador y cáıdas de presión

en los procesos de absorción y cesión de calor.

4.2.1. Influencia de la eficiencia de los intercambiadores de
calor con las fuentes externas

En nuestro modelo la planta de potencia sigue un esquema de tipo Brayton mul-

tietapa en el que la absorción del calor proveniente de la cámara de combustión y la

cesión de calor al ambiente antes de que el fluido vuelva a entrar en los compresores pa-

ra iniciar el ciclo siguiente, tienen lugar a través de intercambiadores de calor no ideales

con eficiencias cuantificadas por los parámetros εH y εL. Nuestro objetivo será anali-

zar la evolución de los valores máximos de potencia y rendimiento considerando como

variables esos parámetros, tanto en el caso de que tengan valores numéricos similares

como en el que haya una asimetŕıa perceptible.

En las figuras 4.4 y 4.5 representamos la evolución de rp(ηmáx), rp(Pmáx), ηmáx, y

Pmáx en términos de las irreversibilidades asociadas al acoplamiento con las fuentes

externas, manteniendo siempre la condición, εL = εH . En concreto, la figura 4.4(a)

muestra que el incremento de rp(ηmáx) cuando disminuyen las irreversibilidades externas

hasta alcanzarse el valor εL = εH = 1 es similar para todas las configuraciones, todas

las curvas tienen pendientes similares.

El comportamiento es similar para la eficiencia máxima, ηmáx (Fig. 4.5(a)). No obs-

tante, la evolución de los parámetros correspondientes a la potencia de salida es más

variada. En la figura 4.4(b) vemos la curva de la relación de presiones que maximiza la

potencia, rp(Pmáx) correspondiente a la configuraciones CBT y CBTX se van aproxi-

mando hasta un valor idéntico cuando εL = εH = 1 porque para ese valor la potencia es

independiente de la eficiencia de la regeneración (veáse el Apéndice A). Además, para

CBTBTX, rp(Pmáx) aumenta rápidamente y pasa sobre CBT para εL = εH = 0,85.

Un hecho similar ocurre para Pmáx. Aqúı, CBTBTX cruza sobre CICBTX para

εL = εH > 0,88 y cuando las irreversibilidades externas son muy pequeñas la potencia
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máxima es obtenida en la configuración CBTBTX. Sin embargo, a simple vista de la

Fig. 4.5(a), observamos que para obtener la eficiencia máxima, siempre la configuración

CICBTX es más favorable que la CBTBTX. Estas conclusiones son igualmente válidas

cuando se considera una eficiencia del regenerador ligeramente más alta (∼ 90 %).

En resumen, es importante resaltar que las irreversibilidades externas asociadas al

acoplamiento con las fuentes externas son fuente de un comportamiento muy variado

del rendimiento térmico y de potencia de salida, haciéndose esencial un correcto co-

nocimiento de εL y εH para determinar qué configuración de la planta podŕıa ser más

interesante. Por supuesto, el caso εL 6= εH puede dar lugar incluso a un conjunto de

comportamientos más diversos. Ese será el objeto de la siguiente figura, Fig 4.6.
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Figura 4.6: Valores máximos de la eficiencia, ηmáx y la potencia Pmáx, como funciones
de εH fijado εL = 0,9 (panel izquierdo) y como funciones de εL fijado εH = 0,9 (panel
izquierdo) . Los demás parámetros utilizados son los mismos que en la Fig. 4.4.

Representamos en ella la evolución de los máximos de la potencia y el rendimiento

cuando se fija uno de los dos parámetros que caracterizan las irreversibilidades externas
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y el otro se considera variable en un amplio margen, desde intercambiadores con pérdi-

das considerables (eficiencias alrededor de 0,6) hasta el caso ĺımite ideal de ausencia

de pérdidas (eficiencias cercanas a 1,0). Si representamos ηmáx y Pmáx considerando un

valor constante y realista de εL = 0,9 y variamos εH (panel izquierdo de la figura 4.6) se

observa que el rendimiento máximo aumenta lentamente y que, salvo para valores muy

bajos de εH , las curvas tienen pendientes similares (no se producen intersecciones) y

siempre en la secuencia CBTX-CBTBTX-CICBTX-CICBTBTX. Para tener una idea

numérica, en la configuración CBTX, para todo el intervalo de εH considerado el ren-

dimiento máximo aumenta un 22,6 % y en la configuración CICBTBTX un 17,5 %. Sin

embargo, en el caso opuesto, si vaŕıa εL con εH fijo e igual a 0,9, aunque el compor-

tamiento cualitativo y el orden de la secuencia no cambian, las diferencias numéricas

son mucho más significativas. Para la configuración CBTX, ηmáx se incrementa en un

115,8 % cuando εL pasa de 0,6 a 1,0 y para la CICBTBTX el aumento es del 60 %. Es

decir, fijado εL el rendimiento máximo se mantiene en valores relativamente altos y una

mejora en εH produce un aumento de rendimiento apreciable pero mucho menor que en

el caso de fijar εH y variar εL. En este último caso, muchas pérdidas en el intercambia-

dor de calor con el medio exterior provocan una enorme disminución del rendimiento

máximo de la planta. Es también destacable que en ambas situaciones, siempre la

configuración menos sensible a las irreversibilidades externas es la CICBTBTX.

La discusión del comportamiento de la potencia máxima también es interesante.

Si se fija εL y se deja evolucionar εH , la potencia máxima de todas las configuracio-

nes aumenta. En el intervalo considerado, para la configuración básica CBTX, Pmáx

aumenta un 72,9 % y para la CICBTBX un 65,4 %. Además aqúı, la pendiente de las

curvas no es siempre similar, si comparamos las curvas de los esquemas CICBTX y

CBTBTX (veáse panel inferior izquierdo de la figura 4.6), si εH es bajo hay diferencias

apreciables entre las potencias máximas alcanzadas por ambas configuraciones, pero a

medida que nos acercamos a intercambiadores muy eficientes las potencias obtenidas

son similares. Todos estos comentarios son trasladables al caso en que se mantiene fijo

εH y se actúa sobre εL (veáse panel inferior derecho de la figura 4.6). La configuración

CBTX prácticamente dobla su potencia de salida, aumenta un 203,4 % en el intervalo

que consideramos y en la CICBTBTX el incremento es del 149,3 %. Ahora, sin embar-
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CBTX CBTBTX CICBTX CICBTBTX

εH = εL ∈ [0,80, 0,95]

∆ηmáx( %) 29,2 29,0 19,9 19,6

∆P̄máx( %) 62,9 71,3 46,9 53,6

εL = 0,9; εH ∈ [0,80, 0,95]

∆ηmáx( %) 6,6 4,3 6,8 4,7

∆P̄máx( %) 19,3 13,9 22,7 18,2

εH = 0,9; εL ∈ [0,80, 0,95]

∆ηmáx( %) 21,2 23,6 12,1 14,3

∆P̄máx( %) 37,3 51,2 20,2 30,7

Tabla 4.2: Incrementos de los valores máximos del rendimiento térmico, ∆ηmáx( %), y
la potencia normalizada, ∆P̄máx( %), en función de la eficiencia de los intercambiadores
de calor con las fuentes externas, tanto considerados como idénticos, εH = εL, como
diferentes. En este último caso se considera que, o bien εH = 0,9 y εL vaŕıa en el
intervalo [0,80, 0,95] o al contrario.
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go, para valores bajos de εL la configuración CICBTX proporciona mayor potencia y

la CBTBTX está por encima a partir de εL ' 0,9.

En la tabla 4.2 se incluyen datos numéricos sobre el incremento de rendimiento

máximo ∆η y de potencia máxima ∆P̄ que nuestro modelo prevee en el caso de que se

produzca una mejora de la eficiencia de los dos intercambiadores simultáneamente εH =

εL o que se mantenga una de las eficiencias fijas y se actúe sobre la otra. Se ha tomado

como intervalo de fluctuación el que podemos considerar realista para intercambiadores

de tecnoloǵıa actual), [0,80, 0,95] (ver tabla 1.2). En la tabla se observa claramente

cómo el posible incremento de valores máximos es grande en el caso de que se mejore

simultáneamente la eficiencia de los dos intercambiadores, aproximadamente entre un

20 y un 30 % para el rendimiento máximo y entre un 45 y un 70 % para la potencia

máxima. Si se mantiene fijada la eficiencia de un intercambiador y es posible actuar

sobre la del otro, las diferencias son más notables cuando se actúa sobre εL. En ese

caso los posibles incrementos pueden llegar, para una configuración CBTBTX, al 23 %

en el rendimiento máximo y un 51 % en la potencia máxima. Actuando sobre εL la

configuración con más margen de mejora es la CBTBTX y si lo hacemos sobre εH la

CICBTX.

4.2.2. Influencia de la eficiencia de compresores y turbinas

La evolución de la potencia y el rendimiento máximos en función de la eficiencia

isoentrópica de las turbinas y compresores se muestra en la figura 4.7 en el caso en

que ambas sean iguales, εc = εt. Los valores mı́nimos de eficiencia que proporcionan

una potencia y un rendimiento no nulos están alrededor de 0,6. Para eficiencias tan

bajas toda la potencia generada en las turbinas la consumen los compresores por lo

que no existe una potencia de salida neta. Fijados todos los demás parámetros que

caracterizan el ciclo y sus pérdidas, la eficiencia máxima obtenida en el ĺımite ideal,

εc = εt → 1,0, oscila entre 0,47 para la configuración CBTX y 0,54 para la planta con

dos turbinas y dos compresores, CICBTBTX. La pendiente de cada curva en cada valor

de la eficiencia isoentrópica es similar, las curvas nunca se cortan y siempre es mayor

la eficiencia máxima para la configuración CICBTX que para la CBTBTX.

En la parte inferior de la figura 4.7 representamos la evolución de la potencia máxi-
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Figura 4.7: Valores máximos de la eficiencia, ηmáx y la potencia Pmáx, como funciones
de la eficiencia isoentrópica de las turbinas y los compresores considerada idéntica,
εc = εt . Los demás parámetros utilizados son los mismos que en la Fig. 4.4.
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ma. Aumenta mucho más rápidamente para la configuración más compleja, CICBTBTX,

la evolución es similar para las configuraciones asimétricas CICBTX y CBTBTX y es

lenta en el caso CBTX. Los puntos de corte con el eje vertical εc = εt = 1,0 repre-

sentan los ĺımites teóricos para turbocomponentes ideales en unidades adimensionales,

es decir, independientemente de la capacidad caloŕıfica del fluido del trabajo y de la

temperatura externa.
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Figura 4.8: Valores máximos de la eficiencia, ηmáx, y la potencia, Pmáx, como funciones
de la eficiencia isoentrópica de las turbinas, εt, y los compresores, εc. En el panel
izquierdo se considera un valor fijo de εt = 0,9 y como parámetro εc. En el derecho
se ha tomado εc = 0,9 y se deja evolucionar εt hasta el caso de turbinas ideales. Los
demás parámetros utilizados son los mismos que en la Fig. 4.4.

La figura 4.8 contiene un estudio independiente de la influencia de εc y εt cuando

uno de los dos parámetros se considera fijo y se modifica el otro. Globalmente, tanto

el rendimiento máximo como la potencia máxima son mas sensibles a cambios en la

eficiencia de las turbinas, las curvas del panel derecho de la figura parten de valores más

bajos y alcanzan valores más altos cuando las turbinas son aproximadamente ideales.
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Para tener una idea numérica, en el caso de la configuración CBTX el rendimiento

máximo aumenta un 186,7 % cuando se fija εc = 0,9 y εt se modifica desde 0,6 hasta

1,0. La potencia máxima aumenta en el mismo intervalo un 336,4 %. Sin embargo, en

caso de fijar la eficiencia isoentrópica de las turbinas en 0,9 y variar la de los compresores

en el mismo intervalo (panel izquierdo de la figura 4.8), la configuración CBTX mejora

su rendimiento en el 127,8 % y la potencia máxima en el 180,7 %. Tanto en caso de

variar un parámetro como el otro, las curvas del rendimiento tienen aproximadamente

la misma pendiente sea cual sea la configuración de planta considerada y siempre ofrece

más rendimiento la configuración CICBTX que la CBTBTX. En la potencia máxima,

aumenta más rápidamente la obtenida con el planteamiento CICBTBTX que en los

otros casos y las dos configuraciones asimétricas dan lugar a valores muy similares de

la potencia para cualquier valor de los parámetros εc y εt.

4.2.3. Influencia de la eficiencia del regenerador

La evolución del rendimiento máximo con la eficiencia del regenerador, εr no es

lineal, tal y como se aprecia en la figura 4.9. En ella no se incluye la evolución de la

potencia máxima porque es prácticamente independiente de εr. En cuanto a la evolución

de ηmáx, es más rápida para valores bajos de εr y posteriormente se acelera. No se

producen cortes entre las curvas y de menor a mayor el rendimiento siempre mantiene

la secuencia CBTX-CBTBTX-CICBTX-CICBTBTX. Un intervalo realista de valores

de la eficiencia de la regeneración para una planta real puede ser el [0,80, 0,90] (veáse

cuadro 1.2). Ese podŕıa ser el margen de mejora del regenerador en una planta real.

En ese intervalo el incremento relativo del rendimiento máximo previsto por nuestro

modelo para la configuración CBTX es del 9,7 %, para la CBTBTX del 9,9 %, para la

CICBTX del 12,0 % y para la CICBTBTX del 11,8 %.

4.2.4. Influencia de las cáıdas de presión

Las cáıdas de presión inevitables en los procesos de absorción (H) y cesión de calor

(L), asociadas a los correspondientes intercambiadores, se cuantifican en nuestro modelo
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Figura 4.9: Valores máximo del rendimiento termodinámico, ηmáx en función de la
eficiencia del regenerador, εr. Los demás parámetros utilizados son los mismos que en
la Fig. 4.4.

a través de los parámetros ρH y ρL, que recordemos están definidos como (Ec. (2.4)):

ρH =

(
1− ∆pH

pH

)(γ−1)/γ

ρL =

(
1− ∆pL

pL

)(γ−1)/γ

(4.1)

Es decir, que estos parámetros dependen de la cáıda relativa de presión en cada

caso y, además, del coeficiente adiabático del fluido considerado. Conviene además re-

señar que las ecuaciones finales para los calores absorbidos y cedidos (y, por lo tanto,

el rendimiento y la potencia) son simétricos respecto a ambos (veánse las ecuacio-

nes (2.11), (2.31) y (2.38)). En las figuras 4.10 y 4.11 representamos gráficamente la

evolución del rendimiento y la potencia máximas en un amplio intervalo de valores de

ρH y ρL cuando: ambos parámetros son variables e idénticos, ρH = ρL (Fig. 4.10) y

cuando uno de los dos se fija (es indiferente cuál de ellos por su papel simétrico en

nuestro modelo) en un valor realista y el otro se deja oscilar libremente.
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Figura 4.10: Valores máximos del rendimiento termodinámico, ηmáx, y la potencia máxi-
ma P̄máx en función de los parámetros ρH y ρL que cuantifican las cáıdas de presión en
los procesos de absorción y cesión de calor. Ambos se consideran idénticos, ρH = ρL
y se ha tomado γ = 1,4. Los demás parámetros utilizados son los mismos que en la
Fig. 4.4.
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Figura 4.11: Valores máximos del rendimiento termodinámico, ηmáx, y la potencia máxi-
ma P̄máx en función de los parámetros ρH ó ρL, fijando uno de ellos en el valor 0,97 y
considerando variable el otro. Los demás parámetros utilizados son los mismos que en
la Fig. 4.4.



98 CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD

CBTX CBTBTX CICBTX CICBTBTX

ρH = ρL

∆ηmáx( %) 8,2 6,7 5,1 3,8

∆P̄máx( %) 10,0 8,8 5,7 4,5

ρH 6= ρL

∆ηmáx( %) 4,2 3,4 2,6 1,9

∆P̄máx( %) 5,0 4,4 2,8 2,2

Tabla 4.3: Incrementos del rendimiento térmico y la potencia normalizada que nuestro
modelo prevee en el caso en que las pérdidas de presión sean similares en los procesos de
absorción y cesión de calor, ρH = ρL tomando como intervalo de trabajo [0,970, 0,985]
y en el caso en que sean diferentes ρH 6= ρL. En este último caso se considera que uno
de los dos parámetros vale 0,970 y el otro vaŕıa en el intervalo [0,970, 0,985].

Cuando ambos parámetros oscilan del mismo modo (Fig. 4.10), el comportamiento

del rendimiento máximo es parabólico en el intervalo considerado, aunque se va linea-

lizando a medida que aumenta el número de etapas intermedias. Cuando las cáıdas de

presión son muy grandes1, las diferencias entre los rendimientos ofrecidos por las cuatro

configuraciones consideradas es muy amplio (desde 0,02 para la configuración CBTX

hasta 0,29 para la CICBTBTX) y se va estrechando a medida que los intercambiadores

se comportan de forma ideal en cuanto a las cáıdas de presión. En el caso ideal el inter-

valo de rendimientos máximos queda reducido a [0,43, 0,49], es decir, que en el caso de

intercambiadores con muchas pérdidas de presión la planta es muy sensible al tipo de

configuración considerada. El intervalo realista hoy en d́ıa de cáıdas de presión relativas

en intercambiadores de calor está entre un 5,0 % y un 10,0 %, que para un gas ideal

1Hemos elegido un intervalo para ρH = ρL muy amplio, [0,85, 1,0]. El extremo inferior, en el caso
de un gas diatómico ideal corresponde a cáıdas de presión relativas del orden del 43 %.
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diatómico corresponde con un intervalo de ρH = ρL de [0,970, 0,985] (tabla 1.2). En la

tabla 4.3 ofrecemos el incremento de ηmáx y P̄máx en ese intervalo de cáıdas de presión,

es decir, el margen de mejora, para distintas configuraciones de planta. A medida que

se introducen más etapas intermedias de compresión y expansión los márgenes de me-

jora, tanto de la potencia como del rendimiento disminuyen. O dicho de otro modo, la

sensibilidad de la planta a las cáıdas de presión disminuye a medida que la compresión

y la expansión se dividen en etapas sucesivas.

El comportamiento de rendimiento y potencia máximos cuando uno de los paráme-

tros ρH ó ρL permanece fijo y se actúa sobre el otro (Fig. 4.11) es similar al caso

simétrico. En la figura 4.11 representamos la situación en que uno de los dos valo-

res toma un valor muy conservador, 0,97 y el otro fluctúa en un intervalo amplio. La

pendiente de las curvas es menor que en el caso ρH = ρL: los rendimientos máximos

entre las diversas configuraciones se van aproximando cuando las pérdidas de presión

disminuyen y no hay intersecciones, sin embargo en el caso de la potencia máxima hay

una intersección entre las configuraciones CICBTX y CBTBTX. En el caso de pocas

pérdidas de presión la configuración CICBTX proporciona una mayor potencia máxima

de salida y cuando nos acercamos al ĺımite de pérdidas despreciables, la configuración

con dos turbinas CBTBTX es más favorable.





Caṕıtulo 5

Turbinas de gas termosolares

Previsiblemente las plantas de potencia solares térmicas con tecnoloǵıa de concen-

tración óptica serán a medio plazo importantes fuentes de enerǵıa eléctrica limpia y

renovable. El objetivo de este caṕıtulo es modelizar y optimizar, desde el punto de

vista termodinámico, plantas de potencia combinadas en las que un concentrador solar

actúa como foco caliente para una turbina de gas de tipo Brayton. En la actualidad se

están desarrollando prototipos y plantas experimentales basadas en esta idea. Nuestro

modelo pretende incorporar un colector con un factor de concentración y una eficiencia

óptica arbitrarios, pérdidas de calor de todo tipo y una planta térmica multietapa con

regeneración y diferentes irreversibilidades, incluyendo las asociadas a los intercam-

biadores de calor entre el concentrador y el fluido de trabajo. Obtendremos tanto los

intervalos de temperaturas óptimas del concentrador, como de la relación de presiones

de la turbina que maximicen el rendimiento del sistema acoplado. Este tipo de análisis

y simulaciones por ordenador constituyen un paso fundamental a la hora de diseñar

plantas termosolares eficientes.

5.1. Concentradores solares y plantas termosolares

La necesidad de limitar las emisiones de CO2 y la escasez y elevado coste de los

combustibles fósiles tradicionales ha incrementado en los últimos años la investigación

y el desarrollo de sistemas de generación de enerǵıa no basados en el petróleo. En las

plantas termosolares de concentración se utiliza luz solar concentrada obtenida median-

te diversas configuraciones de lentes y espejos para generar calor a alta temperatura.
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Esta enerǵıa en forma de calor se transfiere a un fluido, que es el medio utilizado en

plantas de potencia habituales para generar enerǵıa mecánica y, a su vez, ésta se trans-

forma en enerǵıa eléctrica mediante algún sistema de alternadores. Una de las ventajas

de este procedimiento (en relación por ejemplo con la enerǵıa solar fotovoltaica) es

que requiere un fluido como intermediario térmico, por lo que se puede incorporar el

calor proporcionado por la combustión de algún tipo de combustible en una cámara de

combustión en el caso de que la enerǵıa solar no sea suficiente en ciertos periodos.

Los concentradores generan enerǵıa a temperaturas más elevadas que los colecto-

res planos. Se basan en la idea de reducir el área en la que se producen pérdidas de

calor por transferencia al medio exterior. Para conseguirlo se han dedicado muchos

esfuerzos a la investigación y el desarrollo de este tipo de sistemas. Los concentradores

pueden ser de tipo reflector o refractor, ciĺındricos o superficies de revolución, conti-

nuos o segmentados. Las relaciones de concentración, C = Aa/Ar, (la relación entre

el área de apertura, Aa, y de absorción, Ar, que aproximadamente es el factor por el

que se multiplica el flujo de radiación en la superficie absorbente) pueden variar en

diversos órdenes de magnitud por lo que es complicado analizar de forma global todos

los concentradores. A grandes rasgos se pueden dividir en concentradores sin formación

de imagen (nonimaging collectors), con bajos valores para el factor de concentración o

colectores lineales con imagen (imaging collectors) con valores intermedios del factor

de concentración. En la figura adjunta (Fig. 5.1), tomada de Duffie y Beckman [99],

se representa la evolución de la temperatura en el receptor con el factor de concentra-

ción del colector, que alcanza un valor teórico máximo Cmáx = 46 300 [63]. A medida

que aumenta el factor de concentración también lo hace la temperatura de la enerǵıa

producida, pero se requiere más precisión en la calidad de los componentes ópticos y

en el sistema de seguimiento de la posición solar. Por lo tanto, el coste de la enerǵıa

producida aumenta con la temperatura a la que se produce.

Desde el punto de vista de la ingenieŕıa los concentradores solares presentan pro-

blemas adicionales a los de los colectores planos [100]. Excepto para relaciones de

concentración muy pequeñas deben orientarse dinámicamente para seguir la posición

solar. Además necesitan de un mantenimiento especial para conservar las propiedades

de los sistemas ópticos durante periodos de tiempo largos en presencia de polvo, hu-
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Figura 5.1: Relación entre el factor de concentración del colector, C, y la temperatura
en el receptor (figura tomada de [99]). El ĺımite inferior representa la curva por debajo
de la cual las pérdidas igualan la enerǵıa absorbida, por lo que sólo tienen sentido
valores de C superiores.

medad, agentes corrosivos, etc. Por el contrario el diseñador de estos sistemas dispone

de nuevos parámetros y variables para optimizar su diseño. Hoy en d́ıa el desarrollo de

nuevos materiales y una mejora en los sistemas de ingenieŕıa es básico para que puedan

utilizarse a gran escala.

Para evitar confusiones en la terminoloǵıa, la denominación colector se utiliza para

todo el sistema, incluyendo el receptor y el concentrador. El receptor es el elemento en
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el que se absorbe la radiación y se convierte en enerǵıa utilizable. Incluye el absorbedor ,

sus cubiertas y sus elementos de aislamiento. El concentrador ó sistema óptico es aquélla

parte del colector que dirige la radiación hacia el receptor. La apertura del concentrador

es la puerta a través de la que la radiación solar entra en el concentrador.

Los concentradores más usuales en plantas termosolares de generación eléctrica son

los de tipo parabólico lineal (parabolic trough, PT), las torres de concentración (solar

power tower, SPT) y los de tipo plato parabólico (parabolic dish array, PDA). En los

concentradores PT [101, 102, 103] se utilizan espejos de forma parabólica con recu-

brimiento plateado o de aluminio con un largo tubo (normalmente metálico y con un

recubrimiento de vidrio) situado en el foco del espejo. El espejo va siguiendo la tra-

yectoria solar con algún sistema de guiado. Por este tubo receptor circula un fluido,

normalmente un aceite, que se calienta lo suficiente como para generar vapor y hacer

funcionar, por ejemplo, una planta de vapor de tipo Rankine. Los factores de concen-

tración habituales en esta geometŕıa están en el intervalo 30− 80 y la eficiencia óptica

máxima esta entre el 70 % y el 80 %. El absorbedor está recubierto con un material que

provoque una alta absorción en el espectro visible y una baja emitancia en el infrarrojo.

Por otra parte, el recubrimiento del tubo receptor trata de minimizar las pérdidas por

convección y conducción. Las plantas comerciales basadas en esta tecnoloǵıa son de tipo

h́ıbrido, de modo que en horas nocturnas o de baja irradiancia solar se puedan utilizar

combustibles fósiles. Estas plantas necesitan condensadores, sistemas de enfriamiento,

acumuladores, etc. por lo que su tamaño vaŕıa considerablemente de unas a otras.

En los sistemas con torre de concentración (SPT) [104, 105] un campo de helios-

tatos se orienta de tal modo que la enerǵıa solar se concentre en una torre central. A

través de ella circula un fluido (agua, aire, sales fundidas, etc.) que se calienta para

hacer funcionar una turbina. Para aumentar el porcentaje de horas de operación de

la torre se puede almacenar la enerǵıa térmica en un depósito de sales calientes. Con

este procedimiento se pueden alcanzar porcentajes de hasta el 80 % de horas de opera-

ción (aproximadamente 19 h al d́ıa). Estas plantas generan potencias entre los 10 y los

200 MW aproximadamente y se han utilizado de forma experimental en combinación

con turbinas de gas tipo Brayton. Técnicamente, la viabilidad de estos sistemas se

comenzó a estudiar en los años 80 y hasta la actualidad diversas plantas experimen-
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tales se han desarrollado en la Plataforma Solar de Almeŕıa y en los Estados Unidos.

Recientemente España e Israel han centrado sus esfuerzos en receptores volumétricos

(con materiales metálicos o cerámicos) con aire para la integración en turbinas de

gas [57, 59, 60, 104, 105].

Los sistemas de discos parabólicos (PDA) [106] son los más eficientes ópticamente

(cerca del 30 % de eficiencia solar-eléctrica). En ellos se concentra la enerǵıa solar en el

foco de un espejo en forma de plato y el fluido se calienta hasta temperaturas cercanas

a los 800 K. Este fluido hace funcionar una máquina tipo Stirling o Brayton acoplada

al propio receptor y se pueden combinar en arrays para formar plantas hasta el orden

de unos cuantos MW.

En cuanto al aspecto económico, las plantas de concentradores parabólicos lineales

construidas en el desierto californiano en los años 90 tuvieron un coste entorno a los

3000 − 4500 ¤/kW. Su eficiencia anual en la conversión solar-electricidad está en el

intervalo 10−14 % y el coste de producción de 16−19 ¤cent/kWh. Estas cifras pueden

ser mejoradas para llegar en plantas del orden de 200 MW a inversiones de 2500 ¤/kW

y costes de explotación de 5 ¤cent/kWh.

A partir de la experiencia acumulada hasta la actualidad, para que estas plantas

sean comercialmente competitivas, es necesario no sólo reducir los costos de inversión

y mantenimiento, si no mejorar la propia eficiencia de la planta. Por esto, al mismo

tiempo que se desarrolla tecnológicamente este tipo de plantas de enerǵıa eléctrica es

necesario un análisis teórico y de simulación por ordenador con objeto de predecir los

parámetros termodinámicos óptimos de funcionamiento para diseñar plantas eficientes.

Desde los años 80 se ha trabajado en la modelización, análisis y optimización teórica

de diversos ciclos termodinámicos con enerǵıa solar. Se ha trabajado en ciclos tipo

Carnot [61, 62, 63, 64, 107, 108, 109, 110, 111, 112] endoreversibles e irreversibles

con diversos criterios de optimización, Ericsson [65], Stirling [66], Rankine [67, 68]

y Braysson [69, 113]. Y además en ciclos tipo Brayton puros [7, 8, 114, 115, 116] y

combinados [70, 71, 117, 118].
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5.1.1. Desarrollo de prototipos

Con objeto de poner en contexto el grado de desarrollo tecnológico de plantas ter-

mosolares de turbina de gas, resumimos a continuación los resultados de un reciente

proyecto de I+D financiado parcialmente por la Comisión Europea, denominado pro-

yecto SOLGATE (2002-2006) [57, 58, 60]. Los objetivos básicos del proyecto fueron

dos: (a) desarrollar un cluster de receptores solares (3 módulos de 400 kW) capaces

de suministrar aire presurizado a una temperatura aproximadamente de 1300 K a una

turbina de gas y (b) resolver los problemas asociados al acoplamiento del colector con

la turbina para demostrar la operatividad del sistema combinado. Para ellos se trató de

combinar un campo de heliostatos y la correspondiente torre de concentración instala-

da en la Plataforma Solar de Almeŕıa (instalación CESA-1) con una turbina con dos

etapas de expansión obtenida de un helicóptero (OST3) con objeto de generar una

potencia eléctrica a la red.

El esquema de funcionamiento del sistema se presenta en la Fig. 5.2(a) tomada

de [60]. En el esquema se observa que el sistema es h́ıbrido en el sentido de que el

conjunto de colectores tratan de calentar el aire que recorre el ciclo térmico utilizando

enerǵıa solar de concentración para que al entrar en la cámara de combustión su tempe-

ratura sea suficientemente elevada. En una primera fase se consiguió que la temperatura

de entrada en la cámara de combustión de queroseno llegase a 1073 K y generar una

potencia eléctrica de 230 kWe. En una segunda fase se consiguió elevar la temperatura

del aire después de recibir la enerǵıa solar hasta casi 1300 K, aunque las limitacio-

nes de la cámara de combustión hacen necesaria una válvula para no sobrepasar una

temperatura máxima de entrada de aproximadamente 1100 K.

Los detalles de las modificaciones necesarias en la turbina de gas y el módulo de

generación se pueden encontrar en [58]. Un esquema de la unidad real de pruebas se

muestra en la figura 5.2(b). Se utilizaron dos tecnoloǵıas diferentes para calentar el

aire que circula por la turbina a partir de los 3 receptores solares conectados en serie

(Fig. 5.3(a)), un receptor volumétrico de alta temperatura (esencialmente una espuma

cerámica de SiC instalada en una estructura cerámica) capaz de proporcionar tempe-

raturas de salida de más de 1273 K y otro de baja temperatura tipo bobina multitubo

mucho más económico para las zonas de bajo flujo del concentrador (Fig. 5.3(b)).
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(a)

(b)

Figura 5.2: Esquema de funcionamiento del prototipo de turbina solar instalado en la
plataforma solar de Almeŕıa dentro del proyecto SOLGATE [57, 58, 60]. (a) Diagrama
esquemático del sistema colector-turbina. (b) Configuración de pruebas.
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(a)

(b)

Figura 5.3: Esquema de los receptores desarrollados en el proyecto SOLGATE [57, 58,
60] para transferir el calor recibido en el concentrador al fluido de trabajo de la turbina
(aire). (a) Receptor cerámico de alta temperatura, (b) Receptor multitubo de baja
temperatura.

Figura 5.4: Resultados en un test de prueba del proyecto SOLGATE del rendimiento
global del sistema h́ıbrido en función de la hora solar.



5.2. MODELO DE PLANTA TERMOSOLAR 109

En la primera fase del proyecto se llegó a temperaturas de entrada en la cámara

de combustión de aproximadamente 1000 K, utilizando para ello 55 heliostatos con

una irradiancia media de 900 W/m2. Se consiguieron incrementos de temperatura de

300 K con el receptor de baja temperatura y de 800 K con el de alta y ganancias de

potencia de 190 kW y 260 kW respectivamente. El flujo de aire aproximadamente fue

de 1,4 kg/s. La presión de aire en estas condiciones fue de alrededor de 6,5 bar, con

una pérdida a través del cluster de receptores muy pequeña, del orden de 120 mbar.

La eficiencia global de la planta termosolar fue de aproximadamente el 20 % (Fig.5.4).

En la segunda fase el objetivo fue aumentar la temperatura de salida del aire después

de recibir la enerǵıa solar, con la limitación impuesta por las caracteŕısticas de la

turbina. Se consiguió elevar la temperatura de salida hasta aproximadamente 1233 K lo

que demuestra que este tipo de receptores solares con capaces de elevar la temperatura

del aire hasta valores muy interesantes para futuras aplicaciones termosolares. En esta

segunda etapa se utilizaron 45 heliostatos con una irradiancia media de 770 W/m2.

Para una generación eléctrica de 165 kW la contribución solar estuvo próxima al 70 %,

lo que implica una contribución de enerǵıa obtenida de la combustión del 30 % (unos 40

kg/h). Debido a las altas condiciones de temperatura exterior y a problemas técnicos

en la turbina la eficiencia global del sistema no superó el 15 %.

Una vez analizada de forma resumida la situación tecnológica de los concentradores

solares actuales y el nivel de temperaturas que pueden alcanzar, proponemos en la

siguiente sección un modelo teórico de planta termosolar pura, sin hibridación, en la

que la enerǵıa suministrada por el concentrador se utiliza como enerǵıa de entrada en

una turbina de gas multietapa con diversas fuentes de irreversibilidad, de forma que

no haya combustión de ningún combustible.

5.2. Modelo de planta termosolar con turbina de

gas multietapa

Consideramos en el modelo (véase Fig. 5.5) una turbina de gas multietapa en la que

la cámara de combustión se sustituye completamente por un colector solar de concen-

tración, de modo que el flujo de calor utilizable generado por el sistema solar, |Q̇H |, se
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utiliza a través de un intercambiador para calentar el fluido de trabajo. Suponemos que

todo el flujo de enerǵıa de entrada proviene del colector solar, es decir, que el sistema

no es h́ıbrido. En dichos sistemas el calor de entrada puede provenir o bien del colector

o bien de una cámara de combustión que proporciona el calor necesario en momentos

de baja radiación solar, durante el ciclo nocturno o simplemente para mantener estable

la potencia eléctrica generada.

Nuestro objetivo es analizar la eficiencia de un sistema termosolar puro, estudiar

cuáles son las temperaturas óptimas de trabajo del colector para comprobar si son

alcanzables con la tecnoloǵıa de concentradores disponible a d́ıa de hoy y optimizar

simultáneamente los parámetros óptimos de diseño del concentrador y de la turbina. Al

ser nuestro modelo de turbina considerablemente flexible y admitir la posibilidad de in-

corporar varias etapas de compresión y expansión, nos preguntamos también qué núme-

ro de etapas será adecuado para obtener un cierto rendimiento termodinámico en este

sistema combinado. En él no existen costes de producción más que los necesarios pa-

ra el mantenimiento de la turbina y del concentrador, puesto que toda la enerǵıa de

entrada es, en principio, enerǵıa solar.

La figura 5.6 contiene un esquema T − S del modelo que consideramos. El colector

solar proporciona un flujo de enerǵıa de entrada, |Q̇H |, parte del cual, |Q̇HL|, puede ir

directamente hacia la fuente fŕıa (a través de la instalación) sin actuar sobre el fluido de

trabajo. La diferencia entre ambos flujos es el calor neto que calienta el fluido de trabajo

una vez que ha pasado por los Nc compresores y refrigeradores intermedios y después

de que el regenerador haya elevado la temperatura desde T2 hasta TX . La temperatura

máxima que alcanza el fluido es T3. Se considera que entre el colector y el fluido se

sitúa un intercambiador de calor no ideal, que los compresores y las turbinas tampoco

son ideales, que las transferencias de calor tanto en la absorción como en la cesión de

calor a la fuente fŕıa tienen lugar en condiciones no isóbaras y que otro intercambiador

de calor no ideal en la parte fŕıa devuelve el fluido de trabajo a la temperatura inicial

T1 después de cada ciclo. Con objeto de obtener una expresión para el rendimiento del

ciclo combinado analizamos en primer lugar el rendimiento del colector solar.
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Figura 5.5: Esquema de nuestro modelo de turbina multietapa regenerativa termosolar.
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pérdidas por conducción, convección y radiación; y |Q̇H | la potencia caloŕıfica utilizable
que proporciona el colector.

5.3. Rendimiento del sistema

5.3.1. Rendimiento del colector solar

Se define el rendimiento del colector como la potencia neta en forma de calor que

es capaz de generar, |Q̇H |, respecto a la potencia total que recibe del Sol, es decir,

ηs =
|Q̇H |
|Q̇s|

(5.1)

donde |Q̇s| es la enerǵıa total por unidad de tiempo procedente del sol que recibe

el colector en la zona de apertura (véase esquema 5.7). |Q̇H | representa la diferencia

entre el calor transmitido al receptor y las pérdidas, en principio, tanto por radiación

y convección, como también por conducción a través del propio soporte del colector.

Para calcular la enerǵıa total recibida del Sol en la apertura consideramos que el

Sol se comporta como un cuerpo negro ideal a una temperatura Ts, que se encuentra a

una distancia en promedio de la Tierra, R, y que su radio de r. Haciendo un balance

de enerǵıas entre la enerǵıa total emitida por el Sol y la recibida en la Tierra,

σT 4
s (4πr2) = G0(4πR2) (5.2)

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann y G0 representa la enerǵıa recibida por
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unidad de tiempo y superficie perpendicular a la dirección de propagación fuera de la

atmósfera terrestre. Se denomina irradiancia solar o constante solar .

G0 = σT 4
s

(
r2

R2

)
(5.3)

El cociente entre el radio del Sol, r, y la distancia media Sol-Tierra, R, se puede expresar

como r/R = sen θs = f 1/2. Entonces,

G0 = fσT 4
s (5.4)

donde el factor f se denomina factor de dilución. Numéricamente se considera que

aproximadamente [99]:

R ' 1,495× 1011 m

r ' 6,95× 108 m (5.5)

con lo que f ' 2,16× 10−5.

La temperatura media del Sol se obtiene comparando el espectro teórico de Planck

con el medido experimentalmente a partir de la radiación solar y, en primera apro-

ximación se considera que, Ts ' 5762 K [63]. Tomando para la constante de Stefan-

Boltzmann un valor σ = 5,67× 10−8 W/(m2K4), se obtiene un valor para la constante

solar:

G0 = 1,35× 103W/m2 (5.6)

Este valor de la constante solar es meramente aproximado, una discusión en detalle

sobre su cálculo y valor numérico se puede encontrar en [99].

En definitiva, la enerǵıa recibida en el área de apertura del concentrador es:

|Q̇s| = G0Aa (5.7)

donde Aa es el área del concentrador en la apertura. La enerǵıa por unidad de tiempo

que el receptor transmite en forma de calor utilizable es

|Q̇H | = |Q̇r − Q̇`| (5.8)
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donde |Q̇r| es la fracción de enerǵıa que llega al receptor. Se define la eficiencia óptica

del dispositivo como la relación entre la enerǵıa recibida en la cubierta transparente del

colector y la transmitida al receptor1. Entonces, |Q̇r| = η0G0Aa y |Q̇H | = |η0G0Aa−Q̇`|.
La enerǵıa perdida en el colector, |Q̇`| se puede evaluar de dos modos: (a) de un

modo efectivo en el que se asume que hay una dependencia lineal entre las pérdi-

das y la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el colector. El coeficiente de

proporcionalidad juega el papel de una constante efectiva de valor aproximadamente

constante [7, 99]; (b) de modo que expĺıcitamente aparezca un término T 4 asociado

a las pérdidas por radiación y otro lineal asociado tanto a la convección como a la

conducción a través de los soportes del colector [69, 99]. Analizaremos a continuación

ambas posibilidades con detalle.

(a) La potencia perdida en forma de calor en el colector, por unidad de área del recep-

tor, Ar, siempre se puede expresar como:

|Q̇`|
Ar

= hw(TH − TL) + ασ(T 4
H − T 4

L) + Ucond(TH − TL) (5.9)

En esta ecuación TH es la temperatura de trabajo del receptor en estado estaciona-

rio, TL es la temperatura ambiente, α es la emisividad de la superficie del colector

y hw, Ucond son coeficientes de pérdidas asociados a la convección y a la conducción

respectivamente. Se puede definir un coeficiente global efectivo de pérdidas , UL, del

siguiente modo:

|Q̇`|
Ar

= (hw + hr + Ucond)(TH − TL) ≡ UL(TH − TL) (5.10)

donde:

UL = hw + hr + Ucond

hr =
ασ(T 4

H − T 4
L)

TH − TL
(5.11)

UL se puede considerar como un parámetro de pérdidas efectivo, global para todo

el colector o, en el caso de que existan importantes gradientes de temperatura, se

1En la literatura anglosajona también suele denominarse Transmittance-absorptance product y se
representa por τα.
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puede dividir el colector en segmentos, cada uno de ellos con un valor constante de

UL [102].

Con esta expresión lineal para el calor perdido, el rendimiento del colector se puede

escribir como:

ηs =
|Q̇H |
G0Aa

=
1

G0Aa
[η0G0Aa − ULAr(TH − TL)] (5.12)

Introduciendo el cociente entre las temperaturas caliente y fŕıa como τ = TH/TL y

el factor de concentración se obtiene una expresión más compacta:

ηs = η0 [1− (τ − 1)M ] (5.13)

donde M es un parámetro de pérdidas que depende de UL aśı:

M =
ULTL
η0G0C

(5.14)

(b) La otra alternativa consiste en mantener expĺıcitamente el término de pérdidas

como una función de T 4 (algo que será especialmente importante en colectores

de alta temperatura) y otra función lineal efectiva sólo para la conducción y la

convección:
|Q̇`|
Ar

= ασ(T 4
H − T 4

L)− UL(TH − TL) (5.15)

donde UL ahora es un coeficiente efectivo de pérdidas de convección y conducción,

UL = hw + Ucond. De este modo la eficiencia del colector es:

ηs =
1

G0Aa

[
η0G0Aa − ασAr(T 4

H − T 4
L)− ULAr(TH − TL)

]
(5.16)

Introduciendo τ y C:

ηs = η0

[
1−M1(τ 4 − 1)−M2(τ − 1)

]
(5.17)

donde:

M1 =
ασT 4

L

η0G0C

M2 =
ULTL
η0G0C

(5.18)

M1 representa un parámetro de pérdidas asociado sólo a la radiación y M2 está li-

gado a las transferencias de calor a los alrededores por conducción a través del

soporte del colector y por convección.
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5.3.2. Rendimiento del sistema global

El rendimiento del sistema global turbina-colector solar se define como la potencia

generada en la máquina térmica en relación a la enerǵıa por unidad de tiempo recibida

en el colector:

η =
|Ẇ |
GAa

=
|Ẇ |
|Q̇H |

|Q̇H |
GAa

= ηhηs (5.19)

Es decir, que introduciendo la enerǵıa por unidad de tiempo utilizable que genera el

colector, |Q̇H |, el rendimiento termodinámico del sistema acoplado es simplemente el

producto del rendimiento de la máquina térmica, ηh, por el rendimiento del colector,

ηs. Veremos que la combinación de ambos rendimientos ofrece unos comportamientos

para η en términos de la relación entre la temperatura de trabajo del colector, TH , y

la temperatura ambiente, TL, y en términos de la relación de presiones global de la

turbina, rp muy interesantes y diferentes a la de los dos sistemas por separado. Esto es

especialmente relevante en cuanto a la optimización del sistema conjunto, tal y como

veremos más adelante.

En las figuras 5.8 y 5.9 hemos representado los tres rendimientos, ηs, ηh y η en

función de la relación de temperaturas, τ , para tres valores de la relación de presiones y

diversas configuraciones de la planta térmica. Los parámetros utilizados en los cálculos,

tanto para el colector como para la planta térmica son valores realistas obtenidos de la

literatura y están resumidos en la tabla 5.1.

En el caso de pérdidas lineales por transferencia de calor en el colector (Fig. 5.8),

el rendimiento de la parte solar, ηs es una recta de pendiente negativa que corta

el eje τ cuando las pérdidas por transferencia de calor igualan la enerǵıa solar

recibida. A partir de la ecuación (5.13) esto se verifica en:

τsup = 1 +
1

M
(5.20)

y constituirá la cota superior del rendimiento del sistema conjunto. Por encima

de ese valor de τ el rendimiento global deja de ser positivo.

Por el contrario, para cualquier valor de la relación de presiones, el rendimiento

de la turbina, ηh es una función monótona creciente con τ . Dependiendo de la

configuración de planta, cada curva ηh arranca en un cierto valor de τ , τinf, que



118 CAPÍTULO 5. TURBINAS DE GAS TERMOSOLARES

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2

0.4

0.6

0.8

1 2 3 4 5 6

0.2

0.4

0.6

0.8

0.05

0.10

0.15

0.05

0.10

0.15

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

0.05

0.10

0.15

r
p
=5 r

p
=5

η
s

η
h

r
p
=15 r

p
=15

r
p
=20 r

p
=20

η

τ τ

C
IC
B
TB
TX

C
IC
B
TX

C
B
TB
TX

CB
TX

Figura 5.8: Panel izquierdo: rendimiento del colector solar considerando pérdidas efec-
tivas lineales, ηs, y del rendimiento de la máquina térmica, ηh, en función de la relación
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Parámetros para el colector solar

Eficiencia óptica (sólo pérdidas lineales), η0 0,84
Eficiencia óptica (término de radiación y lineal), η0 0,80
Coeficiente efectivo lineal de pérdidas, M 0,29
Coeficiente de pérdidas por radiación, M1 2,25× 10−3

Coeficiente de pérdidas por convección/conducción, M2 1,50× 10−3

Temperatura ambiente, TL 300 K

Parámetros para la turbina multietapa

Eficiencia de las turbinas, ηt 0,95
Eficiencia de los compresores, ηc 0,95
Coeficiente de pérdidas de presión en la absorción de calor, ρH 0,98
Coeficiente de pérdidas de presión en la cesión de calor, ρL 0,98
Eficiencia del intercambiador en la parte caliente, εH 0,90
Eficiencia del intercambiador en la parte fŕıa, εL 0,90
Eficiencia del regenerador, εr 0,95
Coeficiente de heat-leak, ξ 0,02
Coeficiente adiabático del fluido de trabajo, γ 1,4

Tabla 5.1: Parámetros utilizados para obtener el rendimiento del sistema combinado
colector solar-turbina de gas [5, 6, 7, 22, 69, 117, 119].

será la cota inferior del rendimiento del sistema combinado. El producto de ambas

funciones η = ηhηs, una monótona decreciente y otra monótona creciente con

valores nulos por debajo y por encima de cierto intervalo de τ , da lugar a un

rendimiento global con forma parabólica en función de las relaciones de presión,

y todas las curvas convergen en τsup, independientemente de la configuración y

el valor concreto de rp. Esto es independiente del tipo de configuración de la

planta y de la relación de presiones. El que η tenga forma parabólica en un cierto

intervalo implica que es una función con un valor máximo para ciertos valores de
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τ y, en consecuencia, optimizable como función del cociente entre la temperatura

de trabajo del colector y la temperatura ambiente. Esto modifica completamente

las propiedades de las curvas de rendimiento de ambos sistemas por separado,

pues tanto el colector solar como la turbina tienen rendimientos no optimizables

con τ . Más adelante analizaremos con detalle los valores óptimos del rendimiento

del sistema combinado en función de diversos parámetros y también los valores

de τ en que se alcanzan en relación a la tecnoloǵıa de concentradores solares

disponible en la actualidad.

Según se observa en la Fig. 5.8, la evolución del rendimiento conjunto η con rp

para cualquier configuración de planta depende sólo de ηh y disminuye a medida

que rp aumenta. No sólo disminuyen al aumentar rp los valores numéricos del

rendimiento η si no que también se estrecha el intervalo de funcionamiento útil del

sistema. Por ejemplo, para la configuración básica, CBTX, y con los parámetros

considerados τinf vale 2,1 para rp = 5; 3,0 para rp = 15 y 3,4 para rp = 20. En

todos los casos, τsup = 4,4. Es decir, que dependiendo del valor de rp y de la

configuración de la planta, el intervalo de temperaturas de trabajo del colector

toma unos valores determinados. Esto quiere decir que el diseño de la planta

tendrá que plantearse de forma global : en función de la configuración elegida los

valores de τ (asociado al colector) y rp (asociado a la planta térmica) deberán

ser tales que proporcionen un valor positivo para el rendimiento global, η, y, si

es posible, lo más cercano al máximo valor posible en cada caso.

La configuración que proporciona valores más altos para η es la CICBTBTX para

valores de rp bajos. Por ejemplo, para rp = 5 los rendimientos máximos previstos

para esa configuración son próximos al 0,16 %. En principio, este rendimiento

podŕıa valorarse como un valor relativamente bajo, pero cabe enfatizar aqúı que

el sistema funciona sin cámara de combustión, es decir, sin gastos de producción

asociados a consumo de combustible.

En el caso en que se considere que la temperatura de trabajo del colector es

lo suficientemente alta como para que sea necesario contemplar expĺıcitamente

términos de pérdidas por radiación proporcionales a T 4 (Fig. 5.9) el comporta-



5.3. RENDIMIENTO DEL SISTEMA 121

0.2

0.4

0.6

0.8 r
p
=5

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30
r
p
=5

η
s

η
h

η

0.2

0.4

0.6

0.8

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30
r
p
=15 r

p
=15

1 2 3 4 5 6

0.2

0.4

0.6

0.8

τ

C
IC
B
TB
TX

C
IC
B
TX

CB
TB
TX

CB
TX

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

τ

r
p
=20 r

p
=20

Figura 5.9: Igual que la figura 5.8 pero considerando expĺıcitamente un término de
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miento del rendimiento global es cualitativamente similar al caso lineal, curvas

parabólicas convergentes a un mismo valor para τsup con un rendimiento máximo

que es función de la configuración y la relación de presiones. La diferencia es que

en este caso la disminución de ηs al aumentar τ no es lineal si no que toma la

forma que se observa en la figura. Para valores comparables de los parámetros de

pérdidas (M en el caso lineal y M1 y M2 en el caso con radiación), ηs, cuando

se consideran términos T 4, está por encima del caso lineal en la región donde

η toma sus valores máximos. Esto supone que ahora los valores numéricos de η

sean superiores a los de la Fig. 5.8. En concreto, en la configuración CICBTBTX

y para rp = 5 alcanzan valores próximos a 0,28.

Los intervalos operativos de τ también son más amplios que en el caso lineal. El

valor superior de τ se obtiene al resolver la ecuación (5.17):

τsup = 1−M1(τ 4 − 1)−M2(τ − 1) (5.21)

Para el conjunto de parámetros de la tabla 5.1 se obtiene τsup = 4,6 y valores infe-

riores muy similares al caso lineal. Podemos entonces concluir que la inclusión de

términos de pérdidas de radiación expĺıcitos modifica numéricamente los valores

del rendimiento global, η, pero no su comportamiento cualitativo básico: curvas

parabólicas en un cierto intervalo de τ con un valor máximo que depende del tipo

de configuración elegida y los parámetros de diseño y pérdidas considerados.

5.4. Optimización del rendimiento

5.4.1. Optimización respecto a la relación de temperaturas

El hecho de que las curvas de la eficiencia global del sistema combinado, η, sean fun-

ciones parabólicas de la relación entre las temperaturas externas hace que sea posible

optimizar el sistema respecto a la relación de temperaturas, τ , o de forma equivalen-

te, si se considera constante la temperatura ambiente, respecto a la temperatura de

operación del colector solar. En la figura 5.10 representamos la eficiencia global frente

a τ para diversas configuraciones de planta. Se han considerado todas las fuentes de

irreversibilidad que contempla nuestro modelo, tomándose como parámetros los conte-

nidos en la tabla 5.1. En el Apéndice B pueden encontrarse las ecuaciones expĺıcitas y
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las figuras correspondientes a los ĺımites endo y exoreversible. Todos los cálculos pre-

sentados en esta sección se han realizado considerando pérdidas efectivas en el colector

de tipo lineal. Hemos comprobado que la inclusión de un término expĺıcito de radiación

no modifica ninguna de las conclusiones que detallaremos.

En la figura hemos representado varias configuraciones realistas en la notación de

Horlock, CBTX, CICBTX, CBTBTX y CICBTBTX, y además varios casos ĺımite con

objeto de comparar las curvas correspondientes. El caso CBTX se corresponde a una

turbina de gas simple con regeneración, el caso IC al caso en que sólo se considere una

turbina y un número arbitrariamente grande de compresores (Nt = 1, Nc → ∞), el

caso IT a la situación opuesta (Nt →∞, Nc = 1) y el ĺımite de Ericsson en que tanto

el número de compresores como el de turbinas es muy grande (Nt, Nc →∞).

La eficiencia de la configuración Ericsson, E, está siempre por encima de los casos

IC e IT y éstos, a su vez, por encima del ciclo Brayton simple. Esto se verifica para

cualquier valor de τ y rp. Esta eficiencia E representa el ĺımite máximo alcanzable al

modificar la configuración de la planta multietapa mediante el incremento de etapas

intermedias de compresión y expansión. A medida que aumenta rp los intervalos de

rp que dan lugar a rendimientos positivos disminuyen para todas las configuraciones

excepto para E. Otro hecho significativo es que para los valores de rp que se muestran en

la figura, los valores máximos de η para cada configuración disminuyen al aumentar rp.

Pero, tal y como se muestra en la siguiente figura, Fig. 5.11, esto no es cierto por debajo

de un cierto valor de rp caracteŕıstico de cada configuración. Este comportamiento es

diferente al que se obtiene en el ĺımite endoreversible, donde el comportamiento de ηmáx

con rp es monótono (véase Fig. B.2).

En la figura 5.11 representamos además las funciones ηmáx(rp) y τmáx(rp) donde τmáx

representa la relación de temperaturas a la que se alcanza el valor máximo del rendi-

miento, ηmáx cuando todos los demás parámetros se mantienen constantes. Para cual-

quier valor de rp, el rendimiento máximo aumenta en la secuencia CBTX, CBTBTX,

CICBTX y CICBTBTX. El comportamiento es opuesto para τmáx, es decir, que a me-

dida que aumenta la eficiencia máxima de la configuración, disminuye la temperatura

necesaria del colector para obtener esa máxima eficiencia.

La conclusión más relevante de la figura 5.11 es esta: excepto para el ĺımite Ericsson,
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126 CAPÍTULO 5. TURBINAS DE GAS TERMOSOLARES

ηmáx(rp) muestra un máximo bien definido para pequeñas relaciones de presión, alre-

dedor de rp = 3, aunque depende del tipo de configuración. Al mismo tiempo, τmáx(rp)

muestra un mı́nimo precisamente en los mismos valores de rp. Esto permitirá una nueva

optimización de η, respecto a rp que presentaremos en la próxima sección.

Pero antes de mostrar los valores doblemente optimizados del rendimiento, en la

figura 5.12 mostramos, la evolución de ηmáx y τmáx con respecto al parámetro básico de

pérdidas del colector, M . Hemos elegido un intervalo realista de valores de M , entre

M = 0,2 y 0,4. A la vista de la figura, ηmáx disminuye con M como era de esperar,

puesto que M es proporcional a las pérdidas en el colector por transferencia de calor al

exterior. Cuanto mayores son las pérdidas menor es el rendimiento global del sistema.

Las curvas son paralelas, luego la sensibilidad de todas las configuraciones también lo

es. Por ejemplo, en la CICBTBTX, doblar M , desde 0,2 hasta 0,4 supone disminuir

ηmáx en un 60 % y τmáx en un 23,5 %.

Además, la temperatura de operación del colector, τmáx, es menor. Resultados si-

milares se han obtenido no sólo para concentradores solares acoplados a ciclos tipo

Brayton [7] si no acoplados a ciclos de otros tipos: Carnot [113], Braysson [69, 113, 120].

5.4.2. Optimización simultánea respecto a rp y τ

Como hemos visto, a partir de la figura 5.11, es posible optimizar a su vez ηmáx

respecto a la relación de presiones (excepto para el ĺımite Ericsson). El rendimiento

resultante, doblemente optimizado, lo denotaremos por η∗máx,y el valor de la relación

de presiones que da lugar a ese máximo, r∗p,máx y el de la correspondiente relación

de temperaturas, τ ∗máx. La tabla 5.2 contiene los resultados numéricos del rendimiento

doblemente optimizado y los valores de las relaciones de presión y de temperatura

a que se producen para distintos valores de un parámetro básico en el acoplamiento

del sistema solar con la máquina térmica, el parámetro εH = εL ≡ ε, asociado a las

irreversibilidades externas (intercambiador de calor entre el colector solar y la máquina

térmica y entre la máquina y el ambiente).

A la vista de los resultados de la tabla 5.2 se puede concluir lo siguiente:

1. Cuando todos los demás parámetros se consideran fijos, η∗max y r∗p,max, aumentan

respecto a la turbina simple regenerativa (CBTX) siguiendo el orden: CBTBTX,



5.4. OPTIMIZACIÓN SIMULTÁNEA RESPECTO A rp Y τ 127

0.10

0.20

0.30

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

(a)

(b)

E

IC

IT

CICBTX

CICBTBTX

E

IC

IT
CBTBTX

CICBTX
CICBTBTX

M

η

τ

máx

máx

CBTBTX

CBTX

CBTX
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η∗máx r∗p,máx τ ∗máx

ε 0,75 0,90 1 0,75 0,90 1 0,75 0,90 1

CBTX 0,103 0,127 0,141 2,15 2,45 2,70 2,88 2,75 2,69
CBTBTX 0,117 0,141 0,155 2,35 2,75 3,10 2,80 2,69 2,63
CICBTX 0,126 0,146 0,158 2,53 2,90 3,19 2,75 2,66 2,61

CICBTBTX 0,144 0,164 0,175 2,99 3,57 4,07 2,66 2,58 2,54
IT 0,133 0,157 0,171 2,67 3,30 3,90 2,70 2,61 2,55
IC 0,154 0,170 0,179 3,373 3,87 4,24 2,62 2,56 2,52

Tabla 5.2: Máxima eficiencia, η∗max, para las configuraciones indicadas y valores corres-
pondientes de la relación de presiones, r∗p,max, y de la relación de temperaturas, τ ∗max. Se
muestran los resultados para distintos valores del parámetro εH = εL ≡ ε. Los demás
parámetros son los contenidos en la tabla 5.1.

CICBTX y CICBTBTX. Para τ ∗max los resultados obtenidos son los opuestos, un

incremento en el número de compresores y/o turbinas requiere menores tempe-

raturas óptimas de trabajo (y mayores relaciones de presión).

2. Las diferencias relativas son bastante significativas (veáse cuadro 5.3). Si com-

paramos, por ejemplo, la configuración monoetapa regenerativa, CBTX, con una

configuración con dos turbinas y dos compresores, CICBTBTX, el rendimiento

doblemente optimizado aumenta un 24 % para intercambiadores ideales (ε = 1),

un 29 % si ε = 0,9 y un 40 % si las pérdidas en los intercambiadores son grandes,

ε = 0,75. Las relaciones de temperatura óptimas disminuyen alrededor del 6 % si

ε = 1, el 6,3 % si ε = 0,9 y el 7,6 % si ε = 0,75, mientras que las relaciones de

presión necesarias son mayores en el caso CICBTBTX, un 50,7 % si ε = 1, un

45,5 % si ε = 0,9 y un 38,5 % si ε = 0,75.

Aunque nuestro estudio pretende ser teórico y predictivo, la comparación de los

rendimientos calculados con prototipos de plantas experimentales [58, 59, 60, 121, 115]

seŕıa directa a partir del conocimiento de algunos parámetros básicos relacionados con

la temperatura de trabajo del colector y sus pérdidas y el tamaño y las caracteŕısticas
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∆η∗máx ( %) ∆r∗p,máx ( %) ∆τ ∗máx ( %)

ε 0,75 0,90 1 0,75 0,90 1 0,75 0,90 1

CBTBTX 13,6 11,0 9,9 8,9 12,1 15,0 −2,75 −2,50 −2,34
CICBTX 22,3 14,9 12,0 17,3 18,0 18,2 −4,34 −3,44 −2,93

CICBTBTX 39,8 29,1 24,1 38,5 45,5 50,7 −7,57 −6,32 −5,64

Tabla 5.3: Diferencias relativas del rendimiento doblemente optimizada η∗max y los valo-
res óptimos de la relación de presiones, r∗p,max, y de temperaturas, τ ∗max para diferentes
configuraciones de plantas respecto a la configuración básica monoetapa regenerativa,
CBTX.

esenciales de la parte térmica: relación de presiones, eficiencias del regenerador, la

turbina, los compresores, cáıdas de presión y eficiencias de los intercambiadores de

calor. Desafortunadamente no disponemos de ese conjunto de parámetros para plantas

reales, por lo que la comparación numérica directa es irrealizable. Cabe destacar, que los

valores de temperatura de trabajo óptima para el colector (que fijada una temperatura

ambiente TL = 300 K están aproximadamente en el intervalo TH = [750, 900] K) son

alcanzables hoy en d́ıa con tecnoloǵıa de torres de concentración o discos parabólicos.

5.5. Influencia de la eficiencia del regenerador

5.5.1. Configuración CBTX

En esta sección pretendemos analizar la influencia del regenerador de la turbina en

el rendimiento global del ciclo acoplado termosolar. Veremos que la extrapolación de la

sensibilidad del rendimiento del regenerador del caso de la turbina como sistema simple

al sistema acoplado no es como cabŕıa de esperar, si no que presenta un comportamiento

muy interesante. En esta sección tendremos en cuenta expĺıcitamente pérdidas por

transferencias de calor desde el colector por radiación, aunque hemos comprobado que

todas las conclusiones que presentamos son cualitativamente idénticas al caso en que

se considere un único término de pérdidas efectivo y lineal.
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Consideremos la planta térmica más simple, con una turbina, un compresor y un

regenerador (CBTX) en combinación con un colector solar. En la figura 5.13 se mues-

tra la evolución del rendimiento máximo del sistema global (optimizado sólo respecto

a la relación de temperaturas, τ) como función de la eficiencia del regenerador, es de-

cir, ηmáx(εr). Hemos representado las curvas para varios valores de la eficiencia de los

intercambiadores con las fuentes externas considerados idénticos (εL = εH = ε) y 3

relaciones de presiones.

Solamente cuando la relación de presiones es suficientemente pequeña, el rendimien-

to global máximo aumenta al aumentar la eficiencia del regenerador. E incluso para

relaciones de presión bajas, si las irreversibilidades asociadas a los intercambiadores

externos son altas (ε . 0,75), ηmáx(εr) es una función decreciente. A medida que au-

menta rp la cáıda se hace más acusada. Y para valores grandes de rp y altas pérdidas

en el acoplamiento con las fuentes externas, ηmáx presenta un mı́nimo y a partir de

él aumenta con εr. Hemos comprobado que para el conjunto de parámetros tomados

el cambio de comportamiento ocurre entre rp = 5 y 8: menores relaciones de presión

llevan a un comportamiento creciente de ηmáx(εr) y mayores valores de rp tienen co-

mo consecuencia una disminución del rendimiento cuando aumenta la eficiencia del

regenerador.

En consecuencia, no es evidente que con objeto de aumentar el rendimiento global

de la planta termosolar, se deba hacer una inversión extra en mejorar la eficiencia del

regenerador (al menos si la configuración de la turbina es la más simple, CBTX). Eso

seŕıa de esperar en el caso de una turbina de gas simple aislada: es bien conocido en los

libros de texto de Termotecnia o Ingenieŕıa Termodinámica [90] que la incorporación

de un regenerador es más productiva para pequeñas relaciones de presión y relaciones

de temperatura suficientemente altas. Sin embargo, en ciclos combinados solar-térmico

como este, relaciones de presión suficientemente grandes y/o muchas pérdidas en los

intercambiadores externos pueden dar lugar a pérdidas de rendimiento en la planta si

la eficiencia del regenerador es alta. Esto es una consecuencia del acoplamiento entre

ambos sistemas, tal y como veremos a continuación.

En la figura 5.14 representamos tanto el rendimiento global, η, como los rendimien-

tos individuales del colector solar, ηs y de una turbina monoetapa con regeneración
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(CBTX), ηh. Hemos tomado como variable la relación de temperaturas, τ y se mues-

tran varios valores de la eficiencia del regenerador, εr, y de la relación de presiones, rp.

El rendimiento de la parte solar en términos de τ es una función monótona decreciente

para cualquier valor de los coeficientes de pérdidas, M1 y M2. Sin embargo, ηh(τ) siem-

pre es una función creciente, luego la función rendimiento global tiene forma parabólica

y alcanza un valor máximo para cierto valor de τ .

Por otra parte, en la figura se observa como los puntos de corte de ηs con ηh están

ordenados de mayor a menor en términos de εr si rp es bajo. Es decir, por ejemplo, en el

caso rp = 5, ηs corta primero a la curva de ηh correspondiente a εr = 1, posteriormente a

la correspondiente a εr = 0,8 y aśı sucesivamente. Esto se refleja en el comportamiento

de la eficiencia global de tal modo que la curva de η relativa a εr = 1 tiene un máximo

más alto que la correspondiente a εr = 0,8 y aśı consecutivamente. Por el contrario, para

valores de la relación de presiones intermedios o altos, un regenerador ideal proporciona

los menores valores del rendimiento global. Esto se debe a que ahora la curva de ηs en

cada caso corta las curvas ηh en el sentido creciente de εr (véase, por ejemplo el panel

intermedio de la figura 5.14).

Dicho de otro modo, para cada valor de rp, las curvas ηh se interseccionan en un

cierto punto. Ese punto se va desplazando hacia valores de τ más altos a medida que

aumenta rp. Para valores de τ menores que ese temperatura de intersección ηh es mayor

cuanto más pérdidas tiene el regenerador y por encima ηh es mayor cuanto más cercano

a la idealidad es. Los valores de τ que dan lugar al máximo de η son pequeños debido

al acoplamiento con el colector, y para ellos no es evidente que la inclusión de un buen

regenerador asegure un aumento de rendimiento global.

5.5.2. Configuraciones multietapa

Hemos repetido los mismos cálculos que en la subsección anterior pero modificando

la configuración de la turbina, para analizar los casos multietapa. Para las configuracio-

nes asimétricas CICBTX y CBTBTX las curvas del rendimiento máximo optimizado

respecto a τ presentan un aspecto muy similar al de la turbina monoetapa regenerativa

(Fig. 5.13). Es necesario considerar al menos 2 etapas de compresión y 2 de expan-

sión simultáneamente, es decir, una configuración CICBTBTX para obtener funciones
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ηmax(εr) crecientes en un amplio intervalo de relaciones de presión.

En la figura 5.15 mostramos dos configuraciones, la CICBTBTX, que podŕıa consi-

derarse como una configuración realista (en el diseño de una futura planta habŕıa que

hacer un análisis de tipo económico) y el caso ĺımite de Ericsson, donde el número, tan-

to de turbinas como de compresores, es arbitrariamente grande. Para valores pequeños

de rp (parte superior de la Fig. 5.15) el rendimiento optimizado del caso CICBTBTX

crece siempre con εr para cualquier valor de las irreversibilidades externas, ε. A medi-

da que aumenta rp la pendiente de ese crecimiento se va paulatinamente moderando,

pero al menos hasta rp = 20 las curvas son monótonas crecientes. La pendiente es

prácticamente independiente de ε.

En el caso ĺımite de Ericsson, cuando existen muchas etapas de compresión y expan-

sión, el rendimiento máximo siempre aumenta de forma muy apreciable al aumentar

εr, para cualquier pareja de valores de la relación de presiones y las irreversibilidades

externas (curvas de color en la Fig. 5.15). En el caso de regeneración ĺımite o ideal,

εr = 1 todas las curvas colapsan a un mismo valor de ηmax, independiente de ε. Cual-

quier otra configuración multietapa con un número de turbinas o compresores mayor

que 2 daŕıa lugar a un comportamiento entre las bandas de curvas de la configuración

CICBTBTX y el ĺımite de Ericsson, E.

5.5.3. Doble optimización

Como hemos visto anteriormente, la eficiencia global considerada como una función

de las relaciones de presión y temperatura, η(rp, τ) admite una doble optimización res-

pecto a ambas variables, η∗máx. Analizaremos a continuación la influencia de la eficiencia

del regenerador en los valores de la eficiencia doblemente optimizada. Mostramos esta

eficiencia en la figura 5.16 para valores determinados de las eficiencias de los intercam-

biadores de calor externos y del regenerador, ε = 0,90 y εr = 0,95, respectivamente. Se

observa en la figura (panel superior) que η∗máx siempre aumenta con εr. Esto significa

que si en el diseño de la planta la relación de presiones de la turbina y la temperatura

de trabajo del colector se eligen simultáneamente de manera que optimicen la eficiencia

global, una inversión en la mejora de la eficiencia del regenerador siempre será positiva,

en el sentido de que mejorará la eficiencia global de la planta termosolar.
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∗
máx, como función de εr habiendo fijado todos los demás parámetros. Se ha

considerado ε = 0,90 y εr = 0,95. También se muestra la evolución con εr de los valores
óptimos correspondientes de rp y τ .
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También se muestra en la figura 5.16 la evolución con εr de los valores óptimos

correspondientes de rp (panel intermedio) y τ (abajo). Las relaciones de presión óptimas

disminuyen con εr, pero la pendiente de esa disminución depende sustancialmente de

la configuración elegida para la turbina. El decrecimiento es más rápido a medida que

se aumenta el número de etapas intermedias. Las relaciones de temperatura óptimas,

τ ∗máx también decrecen en todas las configuraciones al aumentar εr, pero en este caso

la pendiente de esa disminución es similar.

Resumiendo muy brevemente las conclusiones que hemos obtenido en este caṕıtulo a

nivel teórico, podemos decir que con el nivel de temperaturas con las que los concentra-

dores solares actuales son capaces de calentar un circuito de un cierto fluido de trabajo,

se pueden obtener rendimientos para una planta termosolar funcionando con un ciclo

tipo Brayton muy atractivos. En particular, con configuraciones de planta multietapa

y diseñando el sistema solar-térmico de forma global (optimizando simultáneamente

la temperatura promedio de operación del colector y la relación de presiones de la

turbina) se pueden alcanzar eficiencias superiores al 20 %. Por ejemplo, a partir de la

figura 5.16, en una configuración con 2 turbinas y 2 compresores (CICBTBTX) con una

eficiencia de regeneración del 90 % (que es un valor perfectamente realista), tempera-

turas en el colector del orden de 1100 K y relaciones de presión en la turbina próximas

a 5, proporcionaŕıan un rendimiento máximo para el sistema global del 23 %.





Caṕıtulo 6

Conclusiones y perspectivas

6.1. Conclusiones

Enumeramos a continuación de forma breve las principales conclusiones que se

pueden extraer de este trabajo doctoral:

Dentro de los objetivos que nos marcamos a la hora de plantear el trabajo, hemos

desarrollado un marco teórico muy versátil que permite por una parte obtener

los parámetros de salida, y por otra optimizar plantas de potencia que de un

modo u otro están basadas en ciclos termodinámicos tipo Brayton. El hecho de

que el modelo sea flexible y versátil implica que pueda aplicarse a gran variedad

de plantas: plantas basadas en ciclos Brayton modificados, plantas de ciclo com-

binado o cogeneración y, particularmente, a plantas novedosas (aún en fase de

desarrollo de prototipos y configuraciones experimentales) en las que se acopla un

concentrador solar a una turbina tradicional. En otras palabras, se puede enten-

der nuestro planteamiento como un modelo de simulación que permite prever los

parámetros de salida de plantas en funcionamiento u optimizar los parámetros

termodinámicos básicos de plantas en fase de diseño.

El modelo teórico parte del planteamiento tradicional de la Termodinámica Clási-

ca del Equilibrio en que una turbina de gas se modela a través de un ciclo Bray-

ton cerrado reversible (caracterizado por variables geométricas como relaciones

de presión, temperatura y coeficientes adiabáticos que dan cuenta de su forma y

tamaño), pero incorporando las principales fuentes de irreversibilidad que afectan
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a una planta real. La incorporación de esas fuentes de irreversibilidad se lleva a

cabo en función de un número reducido de parámetros con un significado f́ısico

claro que permite profundizar en las causas de las pérdidas inevitables en plantas

reales. Aśı se obtienen ecuaciones matemáticas expĺıcitas para el rendimiento ter-

modinámico, la potencia u otras funciones objetivo cuando se trata de optimizar

el sistema.

El modelo incorpora tanto posibles irreversibilidades externas, provenientes del

acoplamiento del sistema con las fuentes de calor, como internas al propio siste-

ma. Las irreversibilidades externas incluyen las pérdidas en los intercambiadores

de calor a través de los que el sistema interacciona con la fuente caliente (cámara

de combustión, concentrador solar, etc.) y el medio ambiente. Entre las irre-

versibilidades internas consideramos el comportamiento no ideal de turbinas y

compresores, las cáıdas de presión inevitables en los procesos de absorción y ce-

sión de calor, las pérdidas en el regenerador y la transferencia de calor directa, a

través de la propia planta, desde la fuente caliente a la fŕıa.

Nuestro planteamiento incluye la posibilidad de que la planta se configure con un

número arbitrario de compresores y turbinas (simétrico o no) con los correspon-

dientes procesos de refrigeración y recalentamiento intermedios. Esto contribuye

a reforzar la versatilidad de este esquema de trabajo.

Se han obtenido ecuaciones expĺıcitas para los calores de entrada y salida de la

planta que, a su vez, permiten obtener el rendimiento termodinámico, la potencia

u otras funciones con el objeto de optimizar el sistema con el criterio correspon-

diente. En determinados casos ĺımite o particulares (ĺımite endo- o exorreversible,

ĺımite de Ericsson) se pueden obtener ecuaciones anaĺıticas sencillas que recupe-

ran, como casos particulares, los obtenidos por otros autores previamente en la

literatura. En el caso en que se consideran conjuntamente todas las irreversi-

bilidades, el modelo permite calcular numéricamente los calores, comparar en

unidades reales con medidas de plantas experimentales, llevar a cabo estudios

de sensibilidad y predecir los valores óptimos de las variables termodinámicas de

diseño básicas de las plantas reales.
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El modelo teórico se ha validado comparando el rendimiento termodinámico y la

potencia en unidades reales con dos plantas en funcionamiento: una microturbina

de 100 kW configurada con un compresor, una turbina y regeneración, y una

turbina multietapa con dos etapas de compresión, refrigeración intermedia, una

turbina y regeneración. Esta última tiene una potencia de salida de 350 kW y

forma parte de un sistema de cogeneración. En ambos casos la comparación de

las predicciones teóricas con las medidas experimentales es muy satisfactoria.

Se han obtenido mediante el modelo teórico las curvas paramétricas potencia-

rendimiento, eliminando como variable la relación de presiones. Los puntos de

diseño de las plantas reales mencionadas se encuentran en ambos casos entre los

puntos correspondientes a máxima potencia y máximo rendimiento.

Tomando como origen el punto de diseño real de las dos plantas, hemos analizado

su sensibilidad a parámetros básicos como: eficiencias de los intercambiadores de

calor, cáıdas de presión, eficiencia del regenerador, eficiencia de turbinas y com-

presores, etc. También se han calculado las posibles variaciones en los parámetros

de salida de las plantas si, manteniendo los parámetros de pérdidas de sus com-

ponentes, se modifican sus configuraciones añadiendo más etapas de compresión

y/o expansión.

Hemos comparado las predicciones de nuestro modelo con el de otras simulaciones

publicadas por diversos autores para diferentes plantas mono- y multietapa y los

resultados obtenidos para el rendimiento termodinámico y la potencia son siempre

adecuados.

Cuando se analiza una planta tipo Brayton genérica, considerando como variable

la relación de presiones (rp), tanto el rendimiento como la potencia, presentan

máximos en valores realistas de rp y por tanto, son funciones objetivo susceptibles

de ser optimizadas. Esto es cierto siempre que la configuración de la planta tenga

un número de etapas de compresión o expansión no superior a 2 (que es el ĺımite

que se considera habitualmente como plausible, por razones económicas).

El considerar transferencias de calor directas desde la fuente caliente hasta la
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fuente fŕıa a través de la propia planta (denominadas habitualmente heat-leak)

no afecta directamente a la potencia de la instalación. Śı que influyen en el va-

lor numérico concreto del rendimiento termodinámico obtenido, pero no en su

evolución cualitativa con la relación de presiones.

Los valores máximos de la potencia y el rendimiento (optimizados respecto a rp)

aumentan con la disminución de las pérdidas en la absorción de calor de la cáma-

ra de combustión y la cesión al ambiente a través del escape, ambas por medio

de los correspondientes intercambiadores de calor. En el caso del rendimiento el

aumento es independiente de la configuración de la planta (curvas aproximada-

mente paralelas). En el caso de la potencia, ese incremento depende del número

de etapas. La potencia máxima no se obtiene siempre para la misma configura-

ción, si no que depende de la eficiencia de los intercambiadores externos (curvas

con intersecciones).

Algo similar ocurre cuando se analiza la sensibilidad de los valores óptimos de

rendimiento y potencia a la eficiencia isoentrópica de turbinas y compresores:

las curvas de rendimiento no se cortan, pero śı lo hacen las de la potencia. Eso

quiere decir que a la hora de diseñar la planta correspondiente es fundamental

estimar adecuadamente esas eficiencias para decidir la configuración multieta-

pa más conveniente. Respecto a la eficiencia del regenerador (εr), la potencia

es prácticamente independiente de este parámetro y las curvas de rendimien-

to máximo son paralelas, pero tienen dos reǵımenes claros: para regeneradores

poco eficientes el rendimiento máximo aumenta lentamente con εr, para valores

intermedios el sistema va adquiriendo más sensibilidad y a partir de 0,9 (que

es un valor perfectamente realista en los regeneradores actuales), el rendimiento

aumenta mucho más rápidamente.

El comportamiento del rendimiento máximo de la planta con las cáıdas de presión

en la absorción de calor y en el escape depende considerablemente del tipo de

configuración. Siempre disminuye el rendimiento máximo al aumentar las pérdi-

das relativas de presión, pero para plantas con varias etapas la variación es mucho

más moderada que para plantas simples como la formada únicamente por una
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turbina, un compresor y un regenerador. Las variaciones en la potencia máxima

son aproximadamente lineales y se producen cortes en las curvas entre las confi-

guraciones con 2 turbinas y 1 compresor o al contrario. Lo que vuelve a reforzar

la idea de la importancia de conocer los parámetros de pérdidas antes de elegir

la configuración que proporciona la potencia más alta.

Hemos aplicado también nuestro modelo de turbina multietapa irreversible a una

planta termosolar donde el calor utilizable que proviene de un concentrador solar

se utiliza como calor de entrada en la planta térmica. Existen plantas en desa-

rrollo y prototipos de sistemas de este tipo en los que una cámara de combustión

complementa la enerǵıa de entrada solar. Nuestro modelo es puramente solar, de

modo que no existen gastos de generación asociados al consumo de combustible.

El rendimiento global del sistema acoplado se obtiene en términos de la eficiencia

óptica del concentrador, de un factor de pérdidas por transferencia de calor al ex-

terior y de los parámetros propios de la máquina térmica. El término de pérdidas

se puede expresar de forma efectiva lineal en función de un único parámetro glo-

bal de pérdidas o alternativamente se pueden incluir expĺıcitamente dos términos:

uno asociado a la radiación (que puede ser especialmente relevante en concen-

tradores de alta temperatura) y otro lineal asociado tanto a las pérdidas por

conducción a través de los soportes del colector, como por convección.

El rendimiento global, en cualquier caso, es el simple producto del rendimiento del

colector, ηs por el rendimiento de la máquina térmica, ηh. En función del cociente

entre las temperaturas del colector y del ambiente, τ , el rendimiento del colector

es una función monótona decreciente con τ (fijada la temperatura exterior, las

pérdidas aumentan con la temperatura de trabajo del colector) mientras que el

de la máquina tipo Brayton es una función siempre creciente (y, por lo tanto,

no optimizable con τ como sistema individual). La combinación de ambos, sean

como sean las pérdidas en el colector, es una función de tipo parabólico con

un máximo en un cierto valor de τ . El valor particular de τ que maximiza el

rendimiento global depende de la configuración considerada para la máquina y

de los parámetros de irreversibilidad.
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Hemos obtenido las curvas de rendimiento máximo (respecto a τ) en función de

dos variables esenciales: la relación de presiones de la turbina, rp, y el parámetro

de pérdidas del colector, M . En relación a las pérdidas en el colector, el ren-

dimiento máximo optimizado respecto a τ disminuye monótonamente a medida

que aumenta M . Lo mismo sucede para las temperaturas óptimas correspondien-

tes. Con relación a rp, el rendimiento máximo presenta, a su vez, un máximo, lo

que hace que sea posible una segunda optimización, también respecto a rp. Por

lo tanto, existe una pareja de valores de rp y τ que dan el valor más alto del

rendimiento, fijados todos los parámetros de pérdidas.

Los valores óptimos para la temperatura de trabajo del colector que predice nues-

tro modelo, entre 750 y 900 K son alcanzables con la tecnoloǵıa de concentradores

disponible a d́ıa de hoy (torres de concentración o discos parabólicos). Los rendi-

mientos globales esperados (para valores realistas de las pérdidas en el colector)

dependen de la configuración elegida para la máquina térmica, pero globalmente

están en el intervalo 010− 0,17.

La influencia del regenerador en el rendimiento del sistema global es sutil e in-

teresante. En el caso de plantas termosolares simples monoetapa, una mejora en

la eficiencia del regenerador, εr, sólo produce efectos positivos en el rendimiento

global si la relación de presiones es pequeña (hasta 5 aproximadamente) y siempre

que los intercambiadores con las fuentes de calor sean relativamente eficientes.

En el caso contrario, una inversión en la mejora de la eficiencia del regenerador

no repercute en un aumento de la eficiencia global de la planta termosolar.

Sin embargo, en plantas multietapa con al menos 2 etapas de compresión y 2 de

expansión, un aumento en la eficiencia del regenerador śı causa un aumento en

el rendimiento global (por lo menos hasta relaciones de presión del orden de 20),

independientemente de la eficiencia de los intercambiadores.

En el caso en que la planta globalmente esté diseñada de tal modo que las re-

laciones de presión y temperatura maximicen simultáneamente el rendimiento

global, sea cual sea la configuración de la planta, una mejora de εr tiene como
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consecuencia un rápido aumento del rendimiento global, una disminución de la

temperatura óptima del colector y una disminución de la relación de presiones

óptima de la planta.

6.2. Ĺıneas de trabajo abiertas

Entre las perspectivas de trabajo que quedan abiertas una vez planteados los mo-

delos, tanto de turbinas multietapa irreversibles como de sistemas acoplados con con-

centradores solares, resaltamos las siguientes:

Los criterios de optimización que hemos analizado para turbinas multietapa han

sido el de máximo rendimiento y máxima potencia, pero también seŕıa factible

llevar a cabo otro tipo de análisis, eligiendo otras funciones objetivo a analizar.

Concretamente seŕıa interesante analizar funciones de tipo ahorro en las que el

consumo de combustible es un factor básico [122], funciones de tipo ecológico [64,

75] o funciones que suponen un compromiso entre la enerǵıa útil aprovechada y

la enerǵıa útil perdida (criterio Ω) [80, 123, 124, 125].

Mención aparte requiere la necesidad de acompañar estos estudios de optimiza-

ción termodinámica de un análisis termoeconómico del sistema, esto constituye

en nuestro caso una ĺınea de trabajo inmediata, tanto en el ámbito de las plantas

de turbina con cámara de combustión [78] como en las termosolares [68, 107].

Una vez propuesto el modelo de turbina multietapa y analizadas las mejoras en

el rendimiento, la potencia u otras funciones objetivo provocadas por la inclusión

de varias etapas, se hace necesario un estudio económico sobre el incremento de

inversión que supone el añadir compresores y turbinas (y todos los elementos

adyacentes) a un esquema de turbina básica, y contrapesarlo con la ganancia de

rendimiento, potencia, etc.

Esto es especialmente relevante en las turbinas termosolares donde, como hemos

visto, la inclusión de varias etapas es básica para obtener rendimientos razonables,

aunque por otra parte en plantas termosolares sin hibridación no existen gastos

de producción asociados al consumo de combustible.
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En el diseño de futuras plantas termsolares de ciclo Brayton un punto de parti-

da básico es el dimensionamiento de la planta. Es decir, una vez estimada una

temperatura óptima de trabajo del colector, la pregunta es qué área debe tener

la apertura del concentrador y qué flujo de masa ha de recorrer el ciclo Bray-

ton para obtener cierta potencia de salida en la planta. Este estudio es posible

una vez que hemos planteado un modelo termodinámico para el acoplamiento del

colector solar con la máquina térmica.

Otra ĺınea abierta en el caso de las plantas termosolares es la inclusión en el

modelo de un sistema de hibridación, de modo que en función de las condicio-

nes particulares de irradiancia solar, la existencia de una cámara de combustión

asegure una potencia eléctrica de salida de la planta aproximadamente constan-

te [58, 60].

Dentro de esa ampliación del modelo a sistemas h́ıbridos un factor fundamental es

la consideración de irradiancias solares y temperaturas de trabajo del colector no

constantes, si no variables en función de las condiciones atmosféricas, estacionali-

dad, evolución con el tiempo de la eficiencia óptica del concentrador, etc. Es decir,

incluir funciones dinámicas en aquellas variables que determinan la eficiencia del

colector y, por lo tanto, el rendimiento global de la planta termosolar.
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Apéndice A

Ciclo Brayton irreversible
multietapa: casos particulares y
ĺımites

Una de las ventajas de nuestro modelo anaĺıtico para una planta genérica de tipo

Brayton, es que permite obtener ecuaciones sencillas en ciertas condiciones. En este

apéndice obtenemos dichas ecuaciones para algunos casos particulares o ĺımite que

otros autores han analizado previamente en la literatura.

A.1. Irreversibilidades externas

En este caso vamos a considerar que sólo tenemos irreversibilidades externas, las

asociadas al acoplamiento del sistema de trabajo con los focos térmicos exteriores. Es

decir, que las turbinas y los compresores son ideales, la absorción de calor de combustión

y el proceso de escape son isobáricos y que, o bien no existe regeneración (εr = 0), o

existe regenerador pero es ideal (εr = 1, regeneración ĺımite). Además, no se consideran

transferencias de calor desde el foco caliente al fŕıo a través de la instalación. Aśı los

únicos parámetros que pueden ser distintos de 0 ó 1 son εH y εL y el número de turbinas

y compresores, Nc y Nt:

ρH = ρL = 1; εc = εt = 1; εr = 0 ó 1; ξ = 0 (A.1)

Los modelos que cumplen estas caracteŕısticas se denominan usualmente en la li-

teratura endorreversibles , porque en ellos se asume que las irreversibilidades provienen
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del acoplamiento del sistema con el medio que lo rodea, mientras él evoluciona de forma

reversible [126, 127, 128, 129].

A.1.1. Sin regeneración

1. Número arbitrario de turbinas y compresores (Nt, Nc cualesquiera).

En estas condiciones los valores de los calores absorbido y cedido, a partir de las

Ecs. (2.31) y (2.38), son:

|Q̇H | = CwTL

[
εH

(
τ − a1/Nc

T1

TL

)
+ (Nt − 1)

(
1− a−1/Nt

) T3

TL

]
|Q̇L| = CwTL

[
εL

(
−1 + a−1/Nt

T3

TL

)
+ (Nc − 1)

(
a1/Nc − 1

) T1

TL

]
(A.2)

donde ahora:

at = ac ≡ a; a =

(
pH
pL

) γ−1
γ

= r
γ−1
γ

p (A.3)

y,

T1

TL
= εL + (1− εL)a−1/Nt

T3

TL
T3

TL
=

τεH + εL(1− εH)a1/Nc

1− (1− εH)(1− εL)a1/Nc−1/Nt
(A.4)

Es, por tanto, posible obtener una expresión anaĺıtica simple para el rendimiento

y la potencia de salida del ciclo.

En las figuras A.1(a) y A.2(a) podemos ver la influencia en este caso particular de

las irreversibilidades externas, εL y εH , y del número de turbinas y compresores,

Nt y Nc. En ambas figuras, las curvas corresponden a un número idéntico de

componentes, N , y la variable que consideramos es rp = aγ/(γ − 1) con una

relación de temperaturas fijas, τ = 5 1. Por un lado, la eficiencia decrece con el

incremento de las irreversibilidades externas, y por otra parte, para un valor fijo de

εL = εH la eficiencia decrece progresivamente con la introducción de más turbinas

y compresores por el incremento de las transferencias de calor irreversibles con

1Que correspondeŕıa, por ejemplo, a una temperatura de 1440 K en la cámara de combustión y
una temperatura exterior de 288 K, que son valores perfectamente realistas.
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Figura A.1: Rendimiento térmico, η, del ciclo considerado en función de la relación de
presiones, rp, en ausencia de irreversibilidades internas y con un número arbitrario de
turbinas y compresores, N = 1, 2, 3, 5 para τ = 5 y γ = 1,4 . (a) Sin regeneración,
εr = 0 y (b) con regeneración ĺımite, εr = 1. En verde, εL = εH = 1 (ciclo Brayton
ideal); rojo, εL = εH = 0,85 y azul, εL = εH = 0,7. En cada caso la ĺınea discontinua
representa el ĺımite, N → ∞ (en color negro se representan los casos ĺımite que son
independientes de εL = εH).



152 APÉNDICE A. CICLO BRAYTON: CASOS PARTICULARES

1

2

3

4

5

10 20 30 40 50 60

1

2

3

4

5
(a)

(b)

rp

2

2

3

3

5

3

5

5

2

2

2

3

3

3

5

5

2

N=5

N=1

1

1

1

1

1

P

P

Figura A.2: Igual que en la Figura A.1, pero para la potencia, que se representa de
forma normalizada, P ≡ P/(CwTL).
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las fuentes externas. Respecto a la evolución con la relación de presiones, el

rendimiento siempre aumenta con rp. Nótese que esta evolución es diferente al

caso en que se incorporan todas las fuentes de irreversibilidad (Fig. 4.1(a)). En

ese caso el rendimiento crece rápidamente para valores bajos de rp, alcanza un

máximo y luego decrece hacia cero al seguir aumentando rp.

Al contrario que la eficiencia, la potencia de salida para irreversibilidades externas

fijas, se incrementa con el número de etapas de enfriamiento y recalentamiento,

veáse Fig. A.2(a).

2. Una sola turbina y un sólo compresor (Nt = Nc ≡ N = 1).

En ausencia de regenerador, y en el caso más simple en el que sólo exista una

turbina y un compresor (Nc = Nt ≡ N = 1), las ecuaciones de la potencia y la

eficiencia se obtienen particularizando las Ecs. (A.2),

P = CwTL

[
εLεH

1− (1− εH)(1− εL)

](
1− 1

a

)
(τ − a) (A.5)

η = 1− 1

a
(A.6)

Estas ecuaciones reproducen los resultados obtenidos en [33]. La potencia de sa-

lida del ciclo śı depende de las irreversibilidades producidas por los intercambia-

dores de calor. Sin embargo, la eficiencia corresponde a un ciclo ideal de Brayton

sin regeneración,

η = 1− 1

r
(γ−1)/γ
p

Además, en el caso de que εH = εL = 1 la potencia también corresponde a un

ciclo de Brayton ideal no regenerativo,

P = CwTL(a− 1)
(τ
a
− 1
)

(A.7)

3. Número infinito de turbinas y compresores (Nt →∞, Nc →∞).

En este caso ĺımite es posible también obtener expresiones anaĺıticas sencillas

para la potencia de salida y la eficiencia a partir de los calores absorbidos y
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cedidos:

|Q̇H | = CwTL

[
τ − εL +

τεH + εL(1− εH)

1− (1− εH)(1− εL)
log a

]
(A.8)

|Q̇L| = CwTL

{
εL

[
−1 +

τεH + εL(1− εH)

1− (1− εH)(1− εL)

]
+ εL log a

}
(A.9)

Cabe destacar que ambas expresiones dependen de εH y εL (y también la potencia

y el rendimiento). En ausencia de irreversibilidades externas, εL = εH = 1, el ciclo

se convierte en el caso particular de un ciclo reversible sin regeneración formado

por dos isóbaras y dos isotermas resultando η y P ,

η = 1− log a− 1 + τ

τ log a− 1 + τ
(A.10)

P = CwTL(τ − 1) log a (A.11)

En las figuras A.1(a) y A.2(a) se representan el caso ĺımite N →∞ para diversos

valores de εL = εH .

Es de destacar que mientras que la mayor eficiencia obtenible aparece en el caso

reversible, para N = 1 (véase la curva superior de la Fig. A.2(a) y la Ec. (A.6)),

la mayor potencia se obtiene también en condiciones reversibles pero para un

número infinito de turbinas y compresores.

A.1.2. Regeneración ĺımite

1. Número arbitrario de turbinas y compresores (Nt y Nc cualesquiera).

En este caso las expresiones para los calores absorbido, |Q̇H |, y cedido, |Q̇L|, son:

|Q̇H | = CwTL

[
εH

(
τ − a−1/Nt

T3

TL

)
+ (Nt − 1)

(
1− a−1/Nt

) T3

TL

]
(A.12)

|Q̇L| = CwTL

[
εL

(
−1 + a1/Nc

T1

TL

)
+ (Nc − 1)

(
a1/Nc − 1

) T1

TL

]
(A.13)

donde a es igual que en el caso sin regeneración y,

T1

TL
=

εL
1− (1− εL)a1/Nc

(A.14)

T3

TL
=

τεH
[
1− (1− εL)a1/Nc

]
[1− (1− εL)a1/Nc ] [1− (1− εH)a−1/Nt ]

(A.15)
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En las figuras A.1(b) y A.2(b) representamos la evolución del rendimiento y

la potencia, para un número arbitrario de etapas, en función de la relación de

presiones y se analiza la influencia de las irreversibilidades externas con Nt =

Nc ≡ N . Podemos ver que ambas funciones van tomando valores más elevados

al aumentar N y con la disminución de las irreversibilidades externas, es decir, a

medida que aumenta εL = εH . En todos los casos el rendimiento es una función

monótona decreciente, mientras que la potencia presenta un máximo en valores

no demasiado elevados de rp sólo para valores bajos de N y εL = εH .

2. Una sola turbina y un sólo compresor (Nt = Nc ≡ N = 1).

Ahora, a diferencia del caso sin regeneración, εr = 0, incluso en el caso más

sencillo, Nt = Nc = 1, tanto el rendimiento como la potencia dependen de las

irreversibilidades de los intercambios de calor con las fuentes externas, a través

de εL y εH . Sus formas funcionales son:

P = CwTL

[
εH

τ(a− 1)

a+ εH − 1
− εL

a− 1

1 + a(εL − 1)

]
(A.16)

η = 1− εL(a+ εH − 1)

εHτ [1 + a(εL − 1)]
(A.17)

Estas dos ecuaciones reproducen los resultados obtenidos en [33]. Para el caso

reversible, εH = εL = 1, se recuperan las ecuaciones para un ciclo ideal de Brayton

con regeneración ĺımite. La potencia de salida nos queda como en el caso sin

regeneración, Ec. (A.7), y la eficiencia es:

η = 1− a

τ
(A.18)

3. Número infinito de turbinas y compresores (Nt →∞, Nc →∞).

En este caso, tanto la eficiencia como la potencia son independientes de εL y εH .

El ĺımite de la eficiencia se corresponde con el rendimiento de Carnot,

ηC = 1− 1

τ
(A.19)

que aparece como el ĺımite de la eficiencia para un elevado número de etapas de

recalentamiento y refrigeración, es decir, un ciclo formado por dos isotermas y
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dos adiabáticas, que es el ciclo de Ericsson con regeneración ĺımite. La potencia

máxima coincide con el caso de no tener regeneración y con N →∞, Ec. (A.11).

En las figuras A.1(b) y A.2(b) se representa también esta situación ĺımite.

A.2. Irreversibilidades internas

En esta sección vamos a tener en cuenta sólo las irreversibilidades internas debidas a

la cáıda de presión en los procesos de absorción y cesión de calor a las fuentes externas,

a las turbinas y los compresores no ideales, a la transferencia de calor a través de la

planta y a las irreversibilidades en el regenerador. Sin embargo, los intercambios de

calor con las fuentes externas se considerarán ideales, εL = εH = 1.

1. Número arbitrario de turbinas y compresores (Nt, Nc cualesquiera).

En estas condiciones, tenemos que TL = T1 y TH = T3 y para un número arbitrario

de turbinas y compresores, la potencia de salida, P , y la eficiencia, η = P/ | Q̇H |
viene dadas por:

P = CwTL

[
1 + τ(1− Zt)− Zc+

+ εt(Nt − 1)(1− a−1/Nt
t )τ − 1

εc
(Nc − 1)(a1/Nc − 1)

]
(A.20)

| Q̇H |= CwTL

[
τ−Zc(1−εr)−εrZtτ+εt(Nt−1)(1−a−1/Nt

t )τ+ξ(τ−1)

]
(A.21)

La potencia de salida no depende de la eficiencia del regenerador, εr, ni de las

transferencias a través de la planta al ambiente, ξ.

2. Una sola turbina y un solo compresor (Nt = Nc ≡ N = 1).

Hay dos casos particulares en los que las expresiones anaĺıticas son especialmente

simples, cuando N = 1 y cuando N →∞. En el primer caso tenemos,

P = CwTL

[
τεt

(
1− 1

ρHρLac

)
−
(
ac − 1

εc

)]
(A.22)

| Q̇H |= CwTL [τ − Zc(1− εr)− εrZtτ + ξ(τ − 1)] (A.23)
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y η = |P |/ | Q̇H |, donde ahora:

Zc = 1 +
ac − 1

εc
; Zt = 1− εt

(
1− 1

at

)
(A.24)

que recupera como caso particular el de [33]. Si además se considera aqúı un ciclo

sin regeneración, εr = 0, se obtiene también como caso particular el considerado

por Gordon y Huleihil [83]:

η =

(
εt −

a

τεc

)(
1− 1

a

)
1− 1

τ
− 1

τεc
(a− 1)

(A.25)

3. Para un número infinito de turbinas y compresores,

P = CwTL

(
εtτ log at −

1

εc
log ac

)
(A.26)

| Q̇H |= CwTL [τ(1− εr + εt log at)− (1− εr) + ξ(τ − 1)] (A.27)

Para estos casos particulares es fácil obtener, de forma alternativa, los ĺımites

reversibles correspondientes que ya comentamos en la sección anterior, el ciclo

reversible de Brayton sin regeneración y con regeneración ĺımite o el ciclo de

Ericsson.

En la figuras A.3 y A.4 podemos ver la evolución de la eficiencia y la potencia de

salida respecto a la relación de presiones en este caso de ciclo internamente irreversible.

En la figura A.3(a) dibujamos la eficiencia en el caso de que no haya pérdida de calor a

través de la planta al ambiente, ξ = 0, para varios valores de εr, εr = 0, 0,8, 1 y diferente

número de compresores y turbinas, pero con la condición de que el número de turbinas y

compresores sea siempre igual Nt = Nc ≡ N . Cuando no tenemos regeneración, εr = 0,

la eficiencia decrece, en general, con el incremento de N , pero con regeneración sucede

todo lo contrario, la eficiencia crece con el aumento de recalentadores y refrigeradores.

Para un N bajo y cuando existe regeneración, la eficiencia presenta un máximo en

función de rp (para un valor relativamente bajo de rp), pero esta evolución comienza a

ser monótona cuando N ? 2− 3.
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Figura A.3: Rendimiento térmico, η(rp), del ciclo considerado en ausencia de irreversi-
bilidades externas, εL = εH = 1, y con un número arbitrario de turbinas y compresores,
N = 1, 2, 3, 5 para τ = 5. (a) Sin heat-leak, ξ = 0 y (b) con heat-leak elevado, ξ = 0,15.
En azul, sin regeneración εr = 0; rojo, con regeneración ĺımite, εr = 1 y verde, εr = 0,8.
En todos los casos la ĺınea discontinua representa el ĺımite, N →∞ y se han tomado:
τ = 5, ρL = ρH = 0,97, εc = εt = 0,9.
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Figura A.4: Potencia obtenida, P (rp), en ausencia de irreversibilidades externas, εL =
εH = 1, y con un número arbitrario de turbinas y compresores, N = 1, 2, 3, 5 para τ = 5.
En este caso la potencia no depende de εr ni de ξ. La ĺınea discontinua representa el
ĺımite, N →∞ y se han tomado: τ = 5, ρL = ρH = 0,97, εc = εt = 0,9.

Por supuesto, cuando consideramos ξ 6= 0 (Fig. A.3(b)), la eficiencia decrece glo-

balmente, especialmente para εr 6= 0. Esto provoca que todas las curvas estén más

próximas, habiendo menos diferencia de eficiencias entre los casos extremos, εr = 0 y

εr = 1. El comportamiento con N ó εr permanece inalterado.

La figura A.4 representa P en función de la relación de presiones. Sólo aparece un

grupo de curvas porque la potencia de salida no depende de εr ni de ξ. El comporta-

miento con N es claro, la potencia de la planta aumenta con N, presentando un máximo

en valores realistas de rp sólo cuando N = 1.





Apéndice B

Ciclo Brayton termosolar: casos
particulares y ĺımites

Algunos resultados publicados en la literatura sobre plantas termosolares tipo Bray-

ton se pueden obtener como casos particulares o ĺımite de nuestro modelo. Analizaremos

en este apéndice la eficiencia cuando sólo se consideran las irreversibilidades externas,

es decir, aquellas que provienen del acoplamiento entre el sistema y las fuentes de calor

externas a través de los correspondientes intercambiadores de calor. Se asume entonces

que el ciclo de tipo Brayton no tiene irreversibilidades internas. A este caso particular

se le denomina en la literatura de optimización termodinámica de carácter más formal

ĺımite endoreversible [7, 113, 120, 109]. En términos de los parámetros de nuestro mo-

delo, εL < 1, εH < 1, la regeneración es ideal (εr = 1), las turbinas y los compresores

son ideales (εc = εt = 1), la absorción de calor proveniente del colector solar y el pro-

ceso de escape son isóbaros, ρH = ρL = 1 y no se consideran transferencias de calor

desde el foco caliente al fŕıo a través de la instalación (ξ = 0). Con estas condiciones

es fácil obtener las ecuaciones expĺıcitas para la eficiencia total del sistema η = ηsηh.

Para un ciclo de una turbina y un compresor (B) el rendimiento viene dado por:

η = η0 [1− (τ − 1)M ]

(
1− kB

τ

)
(B.1)

donde:

kB =

[
(−1 + a+ εH)εL

1 + a(εL − 1)

]1/2

(B.2)

y a = r
(γ−1)/γ
p .
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Figura B.1: Eficiencia global de una planta termosolar de tipo Brayton (B), Ericsson (E)
y los ĺımites IC (Nt = 1; Nc →∞) e IT (Nt →∞, Nt = 1) en función de τ . Las pérdidas
del colector solar se han tomado lineales y las únicas irreversibilidades consideradas en
la turbina son las asociadas a los intercambiadores de calor con las fuentes externas,
para los que se ha tomado ε = 1. Los demás parámetros son: η0 = 0,84, M = 0,29,
γ = 1,4, TL = 300 K, ρH = ρL = 1, εt = εc = 1, ξ = 0 y εr = 1.
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La eficiencia máxima (optimizada con respecto a τ) y la relación de temperaturas

son:

ηmáx = η0

[
(1 +M)1/2 − (kBM)1/2

]2
(B.3)

τmáx =

[
kB

(
1 +

1

M

)]1/2

(B.4)

Resultados análogos a estos han sido obtenidos por Zhang et al. [7, 120] en términos

de los coeficientes de transferencia de calor.

En el caso de la configuración Ericsson, con un número arbitrariamente grande

de turbinas y compresores, el rendimiento global endoreversible sólo depende de las

caracteŕısticas del colector solar y de τ :

η = η0 [1− (τ − 1)M ]

(
1− 1

τ

)
(B.5)

La ecuación del rendimiento máximo y de la relación de temperaturas vienen dadas

por:

τmáx =

(
1 +

1

M

)1/2

(B.6)

ηmáx = η0

[
(1 +M)1/2 −M1/2

]2
(B.7)

Este caso ĺımite se corresponde con el de un ciclo Carnot impulsado por un colector

solar con irreversibilidades externas. Esta situación ha sido analizada por diferentes

autores [61, 64, 113, 120].

En la Fig. B.2 hemos representado para diferentes configuraciones de planta (B,

E, IC e IT) el rendimiento global frente a la relación de temperaturas para diferentes

valores de la relación de presiones rp = 5, 15 y 20. El resto de los valores de los

parámetros son: η0 = 0,84 y M = 0,29 para el colector solar [7] y los parámetros del

ciclo εH = εL ≡ ε = 0,90, TL = 300 K y γ = 1,4 [5, 6, 19, 22, 33]. En la figura vemos

que el rendimiento η = η(τ) es siempre parabólico y en el caso particular de Ericsson

la forma de la parábola es independiente del valor de rp. El intervalo de valores de τ

que da lugar a rendimientos positivos se estrecha a medida que aumenta rp. Solamente

para valores bajos de rp los valores numéricos de la eficiencia de la configuración B

alcanzan el 10 %. Este comportamiento es cualitativamente similar al caso en que se

incorporen simultáneamente todas las fuentes de irreversibilidad (Fig. 5.10).
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Figura B.2: Evolución del rendimiento máximo optimizado respecto a τ en función de
la relación de presiones, rp, cuando sólo se consideran irreversibilidades externas en la
turbina de gas. Los parámetros considerados son análogos a los de la figura B.1.
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Como hemos visto en el caṕıtulo 5, la existencia de un máximo en términos de τ

es una consecuencia de la combinación de un ciclo Brayton con el colector solar, ya

que la curva de la eficiencia del ciclo Brayton ηh es monótona y crece con la relación

de temperatura [22] y por el contrario, la eficiencia del colector solar ηs decrece con τ

porque son mayores las pérdidas de calor. Por lo tanto, la eficienca total η = ηhηs tiene

forma parabólica y admite la optimización respecto a τ .

En la Fig. B.2 representamos el rendimiento óptimo, ηmáx(rp) y la relación de tem-

peratura correspondiente, τmáx(rp): mientras para la configuración de E los valores que

se obtienen son independientes de rp (Ecs. (B.6) y (B.7)), para la configuración de

B, ηmax(rp) (τmáx(rp)) es decreciente (creciente) en función de la relación de presiones,

según las Ecs. (B.3) y (B.4), respectivamente. Comparando esta figura con la Fig. 5.11

en la que se representan ηmáx(rp) y τmáx(rp) para un modelo con todas las irrever-

sibilidades, las diferencias son evidentes, pues en aquel caso ambas funciones tienen

extremos en función de rp: ηmáx(rp) tiene un máximo y τmáx(rp) un mı́nimo.

Otro caso ĺımite que permite una solución anaĺıtica expĺıcita o directa es una con-

figuración totalmente asimétrica con infinitas turbinas y un sólo compresor (IT). El

rendimiento para la configuración IT viene dado por la expresión:

η = η0 [1− (τ − 1)M ]

(
1− kIT

τ

)
(B.8)

con:

kIT =
εL(a− 1)

log a[1− (1− εL)a]
(B.9)

El valor óptimo cuando se realiza una maximización del rendimiento es:

ηmáx = η0

[
(1 +M)1/2 − (kITM)1/2

]2
(B.10)

y la de la relación de temperatura τmáx es

τmáx =

[
kIT

(
1 +

1

M

)]1/2

(B.11)

Para el caso de infinitos compresores y una turbina (IC) y bajo las mismas condiciones

de irreversibilidades externas también se pueden obtener las soluciones anaĺıticas para

el rendimiento total y realizar la optimización respecto a la relación de temperaturas.
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Sin embargo, las ecuaciones obtenidas son complicadas. El comportamiento de η, ηmáx

y τmáx para IC e IT también lo podemos ver en las figuras B.1 y B.2. De ellas se puede

concluir que:

a) Las curvas de eficiencia de las configuraciones IC e IT están siempre entre E y B.

b) El rendimiento IC es siempre mayor que el del caso IT.

c) Para cualquier valor de rp tenemos que ηmáx,E > ηmáx,IC > ηmáx,IT > ηmáx,B (véase

Fig. B.2).

d) Por el contrario, para la relación de temperatura el comportamiento es opuesto i.e.,

τmáx,E < τmáx,IC < τmáx,IT < τmáx,B.
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cáıdas de presión en los procesos de absorción y cesión de calor. Ambos
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receptor, |Q̇`| las pérdidas por conducción, convección y radiación; y
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función de la relación de temperaturas, τ , para varias configuraciones

de planta y varios valores de la relación de presiones, rp. Panel derecho:

rendimiento del sistema global η = ηsηh en función de τ . Nótese que las
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siones para la condición de potencia máxima, rp(Pmáx), considerando
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5.1. Parámetros utilizados para obtener el rendimiento del sistema combina-

do colector solar-turbina de gas [5, 6, 7, 22, 69, 117, 119]. . . . . . . . . 119
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[20] O. S. Sogut, Y. Ust, and B. Sahin. The effects of intercooling and regeneration on

the thermo-ecological performance analysis of an irreversible-closed Brayton heat

engine with variable temperature thermal reservoirs. J. Phys. D: Appl. Phys.,

39:4713–4721, 2006.

[21] J. K. Tyagi, G. M. Chen, Q. Wang, and S. C. Kaushik. Thermodynamic analysis

and parametric study of an irreversible regenerative-intercooled-reheat Brayton

cycle. Int. J. Therm. Sci., 45:829–40, 2006.

[22] S. Sánchez-Orgaz, A. Medina, and A. Calvo Hernández. Thermodynamic model

and optimization of a multi-step irreversible Brayton cycle. Energy Convers.

Manage., 51:2134–43, 2010.

[23] J. Zheng, F. Sun, L. Chen, and C. Wu. Exergy analysis for a Braysson cycle.

Exergy International Journal, 1:41–45, 2001.

[24] J. Zheng, L. Chen, F. Sun, and C. Wu. Powers and efficiency performance of an

endoreversible Braysson cycle. Int. J. Therm. Sci., 41:201–205, 2002.

[25] S. K. Tyagi, Y. Zhou, and J. Chen. Optimum criteria on the perfomance of an

irreversible Braysson heat engine based on the new thermoeconomic approach.

Entropy, 6:244–256, 2004.

[26] Y. Zhou, S. K. Tyagi, and J. Chen. Performance analysis and optimum criteria of

an irreversible Braysson heat engine. International Journal of Thermal Sciences,

43:1101–1106, 2004.

[27] T. Frost, A. Anderson, and B. Agnew. A hybrid gas turbine cycle (Bray-

ton/Ericsson): an alternative to conventional combined gas and steam power

plant. Proc. Inst. Mech. Eng. Part A, 211:121–31, 1997.

[28] D.A. Blank and C. Wu. Power limit of an endoreversible Ericsson cycle with

regeneration. Energy Convers. Manage., 37:59–66, 1996.

[29] J. Chen and J.A. Schouten. The comprehensive influence of several major irre-

versibilities on the performance of an Ericsson heat engine. Applied Thermal

Engineering, 19:555–564, 1999.



184 BIBLIOGRAFÍA
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solar collectors and their applications. Renewable and Sustainable Energy Re-

views, 14:1695–1721, 2010.

[102] T. Stuetzle, N.J. Blair, J.W. Mitchell, and W.A. Beckman. Automatic control of

a 30 MWe SEGS VI parabolic trough plant. Solar Energy, 76:187–193, 2004.
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de pérdidas por convección y conduc-

ción (M2), 116
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